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INTRODUCCIÓN 

 

La definición del presente instrumento se extrae de la tesis “Construcciones escolares. 

Instrumento para valorar los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y funcionalidad en 

los colegios públicos”, la cual está registrada de forma pública en Teseo. El instrumento está 

validado por cuatro técnicos con contrastada experiencia en los ámbitos de la arquitectura, 

la educación y la construcción. Su objetivo es mostrar un método para conocer si los colegios 

públicos cumplen los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y funcionalidad que 

marca la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE, 1999) y, por tanto, garantizan el bienestar 

de la comunidad educativa que habita estos centros escolares.  

Para ello, se establecen una serie de pasos y estrategias que, en base a los requerimientos 

normativos relacionados con construcción, educación y gestión - actualizados a 2022 - son 

de obligado cumplimiento en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. En el caso 

de precisar la aplicación del método en otra comunidad autónoma, basta con retirar los 

indicadores específicos de Madrid y añadir los de la comunidad en la que se encuentre el 

centro objeto de estudio. 
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El instrumento se organiza en nueve etapas o pasos (Figura 1):  

(1) Contexto en el que se enmarca la investigación;  

(2) Toma de contacto con el colegio;  

(3) Preparación de la evaluación;  

(4) Evaluación in situ en el colegio;  

(5) Justificación técnica de parámetros;  

(6) Percepción de la comunidad educativa;  

(7) Valoración de los parámetros;  

(8) Análisis de los resultados; y  

(9) Propuestas de actuación  

 

Figura 1 

Esquema de las etapas del instrumento 

 

 

Para cada una de estas etapas se establecen: las tareas a realizar: (¿Qué?), el lugar 

(¿Dónde?), la forma de realizarlas en función de los instrumentos de recogida de información 

(¿Cómo?) y los recursos a emplear en cada una (Recursos) (Tabla 1). Asimismo, se organiza y 

codifica el material de trabajo (MT) necesario en cada etapa en función de su naturaleza: 

cartas (MT.C), entrevistas (MT.E), encuestas (MT.ENC) y fichas (MT.F) (Anexo 1).  

 



Tabla 1 

Proceso de aplicación del instrumento 

ETAPA ¿QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CÓMO? RECURSOS MATERIAL DE TRABAJO 

1.CONTEXTO Elección del municipio 

Determinación de la 

muestra 

Envío de cuestionarios a 

la AP 

Toma de datos: 

Documentación 

histórica  

   Documentación 

técnica 

   Documentación 

gráfica 

Consejería 

competente 

Concejalías 

competentes 

Archivo municipal 

Biblioteca 

Museo de la ciudad 

Catastro 

 

Consulta de 

documentación 

Entrevistas 

Encuestas 

Grupo de discusión 

 

 

 

Cuaderno de 

notas/ Tablet 

Pen Drive 

 

MT.C.01. Carta a la 

Administración Pública  

MT.E.01. Preguntas para las 

entrevistas a los técnicos de la 

AP  

MT.ENC.01. Encuesta a la 

comunidad educativa: 

Administración Pública  

MT.F.01. Ficha de chequeo de 

documentación  

2.CONTACTO Conocer el CEIP 

Introducción de la 

investigación 

Envío de cuestionarios a 

la comunidad 

educativa del CEIP 

Documentación del 

CEIP: 

Técnica 

Gráfica 

 

 

CEIP Observación directa 

Consulta de 

documentación 

Entrevistas 

Encuestas 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

notas/ Tablet 

Pen Drive 

Cámara de fotos 

 

MT.F.01. Ficha de chequeo de 

documentación  

MT.C.02. Carta a los directores de 

los CEIP  

MT.E.02. Preguntas para las 

entrevistas a los directores  

MT.ENC.02. Encuesta a la 

comunidad educativa: 

directores  

MT.C.03. Carta de presentación a 

los maestros  

MT.ENC.03. Encuesta a la 

comunidad educativa: maestros  

MT.C.04. Carta de presentación al 

PAS  

MT.ENC.04. Encuesta a la 

comunidad educativa: PAS  

MT.C.05. Carta de presentación a 

las familias  

MT.ENC.05. Encuesta a la 

comunidad educativa: familias  



   

ETAPA ¿QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CÓMO? RECURSOS MATERIAL DE TRABAJO 

3. PREPARACIÓN  Ficha técnica de los 

colegios 

Chequeo de 

parámetros 

 Consulta Ordenador 

Tablet 

 

MT.F.02. Ficha técnica del CEIP  

MT.F.03. Ficha de valoración de 

los parámetros  

4.EVALUACIÓN  Valoración de 

parámetros derivados 

de la observación 

directa y de las 

entrevistas a conserjes 

y cocineras.  

CEIP Observación directa 

Entrevistas 

Cuaderno de 

notas/ Tablet 

Pen Drive 

Cámara de fotos 

Flexómetro/ 

medidor láser 

MT.F.03. Ficha de valoración de 

los parámetros  

MT.E.03. Preguntas para las 

entrevistas a los conserjes  

MT.E.04. Preguntas para las 

entrevistas a las cocineras  

5. JUSTIFICACIÓN 

TÉCNICA 

Elaboración de las 

fichas justificativas del 

cumplimiento de 

parámetros técnicos 

del CTE. 

 Informe técnico Cuaderno de 

notas/ Tablet 

Documentación 

recabada en otras 

etapas 

Programa CEXv2.3 

Aplicaciones del 

CTEWeb  

MT.F.04. Identificación y definición 

del edificio  

MT.F.05. Justificación técnica del 

DB-HE. Ahorro de energía  

MT.F.06. Ficha justificativa del 

cumplimiento del CTE DB-HR  

6.PERCEPCIÓN  Revisión de las 

respuestas de los 

cuestionarios 

Valoración de 

parámetros derivados 

de las encuestas 

 Entrevistas 

Encuestas 

 

Ordenador 

Programa 

estadístico y/o de 

cálculo 

MT.F.07. Percepción de la 

comunidad educativa. 

Entrevistas  

MT.F.08. Percepción de la 

comunidad educativa. 

Encuestas  

MT.F.09. Percepción de la 

comunidad educativa. Consejo 

de niños y niñas  



   

ETAPA ¿QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CÓMO? RECURSOS MATERIAL DE TRABAJO 

7.VALORACIÓN Valoración final de 

todos los parámetros  

 

 

 Consulta Cuaderno de 

notas/ Tablet 

Pen Drive 

Ordenador 

Información previa 

 

MT.F.01. Ficha de chequeo de 

documentación  

MT.F.02. Ficha técnica del CEIP  

MT.F.03. Ficha de valoración de 

los parámetros  

MT.F.05. Justificación técnica del 

DB-HE. Ahorro de energía  

MT.F.06. Ficha justificativa del 

cumplimiento del CTE DB-HR  

MT.F.07.1. Valoración de 

parámetros mediante 

entrevistas  

MT.F.08.1. Valoración de 

parámetros mediante encuestas  

8.ANÁLISIS  Comprobación de la 

adecuación de la 

construcción escolar a 

los requisitos básicos 

 Consulta Cuaderno de 

notas/ Tablet 

Pen Drive 

Ordenador 

Información previa 

 

MT.F.03. Ficha de valoración de 

los parámetros  

MT.F.07. Percepción de la 

comunidad educativa. 

Entrevistas  

MT.F.08. Percepción de la 

comunidad educativa. 

Encuestas  

MT.F.09. Percepción de la 

comunidad educativa. Consejo 

de niños y niñas  

MT.F.10. Ficha de análisis de 

resultados  

9.PROPUESTA  Elaboración de una 

propuesta de 

actuación para 

adecuar la 

construcción escolar a 

los requisitos básicos 

 Consulta Cuaderno de 

notas/ Tablet 

Pen Drive 

Ordenador 

Información previa 

 

MT.F.10. Ficha de análisis de 

resultados  

MT.F.11. Ficha de propuesta de 

actuación  
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Toda la información, derivada de la aplicación del instrumento, se recoge en un portafolios, 

que está organizado a fin de facilitar la comprensión del proceso seguido y de los resultados 

obtenidos y que está preparado para su visualización e impresión en formato din-A4 apaisado. 

Consta de una portada (Anexo 2); un índice (Anexo 3); una hoja de identificación de los 

técnicos (Anexo 4); el cuerpo del trabajo con el contexto, la valoración, el análisis de los 

resultados y la propuesta de aplicación; y los apéndices pertinentes con el material de trabajo 

generado. Se diseña un encabezado para identificar tanto el colegio como el material de 

trabajo elaborado (Tabla 2). Se compone de tal manera que en la esquina superior izquierda 

se leen las siglas del colegio; en la parte central, su nombre y su situación; en la fila siguiente 

el nombre del material de trabajo; en la esquina superior derecha el código del material de 

trabajo; en la última fila, si fuera necesario, el subapartado del material, y a la derecha de 

éste, su número de orden o letra identificativa. Ello permite distinguir la información de cada 

colegio en el caso de estar estudiando varios de forma simultánea, al mismo tiempo que 

aporta narrativa y coherencia visual a la presentación del estudio.  

Tabla 2  

Encabezado del material de trabajo 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT Situación: 

MATERIAL DE TRABAJO 

SUBAPARTADO nº 

 

Con el fin de que el procedimiento sea aplicado correctamente, se elabora un manual de 

codificación (Anexo 5). En él se detallan, para cada tipo de material de trabajo, el código 

según su naturaleza, su nombre, los ítems que aparecen en él y las directrices para recoger 

información y/o aplicar el ítem de un modo adecuado. De este modo, mientras se aplica el 

instrumento, se puede consultar de forma simultánea la manera de utilizar cada material de 

trabajo.  

A continuación, se definen cada una de las fases del instrumento. 
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1. CONTEXTO EN EL QUE SE ENMARCA EL ESTUDIO 
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El primer paso consiste en elegir el municipio en el cual se va a aplicar el instrumento y analizar 

su contexto. Se establece la premisa de que la localidad disponga de colegios públicos 

construidos antes de la entrada en vigor del CTE en el año 2006. Esta normativa es la que 

mayor número de parámetros ha aportado para la comprobación de los requisitos básicos y, 

a excepción de la LOE, el resto de la legislación vigente aplicable es posterior al CTE. Asimismo, 

es la legislación que regula la construcción, fundamental en el estudio. Los instrumentos de 

recogida de información en esta etapa son:  

(-) Las entrevistas con los técnicos de la AP a los que se haya tenido acceso 

y a los directores de los CEIP1; la consulta de documentación;  

(-) El grupo de discusión con el Consejo de Niños y Niñas; y  

(-) Las encuestas a la comunidad educativa2.  

Una vez escogido el municipio, se prevé un primer contacto con la AP: a nivel local con el 

ayuntamiento y a nivel autonómico con la Consejería competente en materia de 

construcciones escolares. Como material de trabajo, se redacta un modelo de carta de 

presentación y justificación (MT.C.01, Anexo 6) para entregar a ambas AP. Una vez recibida 

la contestación, se realizan las entrevistas que se han preparado en la fase 2 para los técnicos 

municipales3 (MT.E.01, Anexo 7), y se consulta la manera de distribuir la encuesta para la AP 

(MT.ENC.01, Anexo 8). Durante las entrevistas con los técnicos del ayuntamiento, se acuerda 

el o los colegios que se van a valorar.  

A continuación, se recoge información del contexto mediante la consulta de documentación 

histórica, técnica y gráfica relacionada con el municipio y con sus construcciones escolares. 

Ésta se puede encontrar en la concejalía competente en materia de mantenimiento y 

conservación de las construcciones escolares públicas, en la concejalía de Educación, en el 

 
1 Las entrevistas a los directores se realizan en la etapa 2, pero la información obtenida puede ser utilizada en esta 

etapa para contextualizar el estudio. 

2 Las encuestas a la comunidad educativa no se analizan hasta la etapa 6, pero la información obtenida en ese 

punto puede ser utilizada para contextualizar el estudio. 

3 Véase epígrafe 2.2 de la tesis: Recogida de información. 
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archivo municipal, en la biblioteca municipal, en el catastro y en la consejería autonómica 

competente.  

Si el municipio cuenta con Consejo de Niños y Niñas, o foro similar, se establece un primer 

contacto con su coordinador para proponer la formación de un grupo de discusión. Como 

presentación, se le envía la carta MT.C.06 (Anexo 9). En caso de aceptar la colaboración, se 

hacen llegar las hojas de información al participante por representación (Anexo 10), que han 

de devolver firmadas por las familias de los menores. La información recogida aporta 

información relativa al estado de las construcciones escolares, desde el punto de vista de sus 

usuarios principales: los alumnos.   

En este sentido, la percepción de la comunidad educativa arroja información acerca del 

contexto de los CEIP del municipio y de la visión que tienen los miembros de ésta de sus 

construcciones escolares. Su análisis permite complementar la información del contexto 

obtenida por otros medios. La forma de realizar dicho análisis queda reflejada en la etapa 6 

de percepción de la comunidad educativa4.  

 Los recursos a emplear son un cuaderno de notas o una tablet con bloc de notas para 

apuntar los aspectos más relevantes de las entrevistas y de la documentación que no se 

pueda tener en posesión para su consulta posterior y un dispositivo de almacenamiento 

masivo o pen drive, para cargar la documentación que sí se pueda tener en posesión.  

Con el fin de llevar un registro de la documentación que se obtiene se ha creado, como MT, 

una ficha de chequeo de documentación (MT.F.01, Tabla 3). En ella, se resume la información 

recogida:  

 

 

 
4 Ver epígrafe 6.2. Encuestas. 
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(-) El agente al que se ha solicitado la documentación o lugar en el que se 

ha realizado la consulta;  

(-) El formato en el que se ha consultado: papel, digital o sólo revisión in situ;  

(-) La información que se ha solicitado, pero no se ha conseguido; y  

(-)La que no se ha encontrado por no estar disponible.  

Asimismo, se asigna un código a la documentación escrita y gráfica obtenida, que sirve para 

identificarla posteriormente. Los documentos históricos (H), técnicos (T) y gráficos (G)5 siguen 

el patrón:  

Siglas del colegio.inicial de la palabra documento inicial del tipo de documento.número.  

Por ejemplo, en el colegio del caso de estudio, el plan de autoprotección tiene el código 

FGL.DT.01. Los números son correlativos en función de la cantidad de documentos asociados 

a cada tipo. La organización y codificación de la documentación es importante porque 

gracias a ella se evidencia la valoración de algunos de los parámetros. Esta hoja se puede 

actualizar según se avanza en la investigación y se van obteniendo más documentos, o bien 

actualizarla en la etapa 7 de valoración de los parámetros.  

 

 
5 La documentación gráfica no se ha codificado como ‘plano’ para diferenciarlos de los que se puedan realizar 

durante la aplicación del instrumento 



 

   

Tabla 3  

MT.F.01. Ficha de chequeo de documentación 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.01 Situación: 

1. FICHA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTO AGENTE / LUGAR DIGITAL PAPEL IN SITU SOLICITADA NO 

DISPONIBLE 

CÓDIGO 

Documentación histórica 

· Acerca del municipio        

· Acerca del colegio        

Documentación técnica 

· Programa de mantenimiento y conservación        

· Historial de mantenimiento        

· Plan de Autoprotección        

· Instalación de electricidad        

· Instalación de fontanería        

· Instalación de calefacción        

Documentación gráfica 

· Proyecto original        

· Planos actualizados        

· Rehabilitaciones y reformas        
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2. TOMA DE CONTACTO  
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Una vez contextualizado el estudio y consultada la documentación obtenida a través de las 

diferentes fuentes, se envía una carta al director o a los directores de los CEIP de la muestra 

(MT.C.02, Anexo 11) para concertar una entrevista y realizar una primera toma de contacto. 

Durante la entrevista, explica el estudio que se va a realizar y cómo se va a llevar a cabo, se 

formulan las preguntas que se han preparado en la fase 2 del diseño de la investigación 

(MT.E.02, Anexo 12)6 y se solicita la documentación técnica disponible en el centro:  

(-) plan de autoprotección; 

(-) historial de trabajos de mantenimiento; 

(-) reformas que se hayan llevado a cabo en el colegio;  

(-) comprobaciones de caudales y análisis de calidad del agua en la 

instalación de fontanería; y  

(-) especificaciones técnicas de la instalación de electricidad.  

Los resultados de esta solicitud se anotan en la ficha de chequeo de documentación (MT.F.01, 

Tabla 3). Asimismo, se entrega la encuesta preparada para los directores (MT.ENC.02, Anexo 

13) y se consulta al director la manera de distribuir las encuestas a los miembros de su 

comunidad educativa. Las encuestas a la comunidad educativa se acompañan de sendas 

cartas de presentación de la investigación. Se han redactado tres modelos: para maestros 

(MT.C.03, Anexo 14 y MT.ENC.03, Anexo 15), para el PAS (MT.C.04, Anexo 16 y MT.ENC.04, 

Anexo 17) y para las familias (MT.C.05, Anexo 18 y MT.ENC.05, Anexo 19). Se especifica que se 

rellena un cuestionario por familia y que, a ser posible sea consensuado con los niños que 

acuden al colegio, con el fin de contrastar la información que ellos conocen.  

Los instrumentos de recogida de información previstos para esta etapa han sido: la 

observación directa, la consulta de documentación, la entrevista y la encuesta. Los recursos 

necesarios son: cuaderno de notas o tableta con bloc de notas, pen drive y cámara de fotos 

para tomar algunas imágenes durante esta primera toma de contacto. 

 
6 En este momento, es preciso llevar las hojas de protección de datos para su firma: una hoja de autorización de los 

centros y una hoja de información al participante para equipos directivos.  
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3. PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
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Antes de realizar la evaluación técnica en el CEIP, la información obtenida en las etapas 

anteriores se traslada a una ficha de datos (MT.F.02, Tabla 4). Las fuentes de información son 

la documentación técnica y gráfica recopilada en las etapas 1 y 2, y la página web del 

catastro7. Se reflejan datos generales del CEIP, y datos desglosados por los edificios que lo 

componen. Los datos generales son:  

(-) imágenes: de la fachada del colegio, a ser posible de elaboración 

propia, que se puede tomar en la toma de contacto, de la composición y 

de la ubicación, obtenidas ambas de la página web del catastro;  

(-) datos administrativos del colegio: líneas educativas y número de 

alumnos, que se obtienen de los datos de escolarización de la Concejalía 

de Educación del ayuntamiento;  

(-) rehabilitaciones y reformas realizadas, en el caso de que se haya 

realizado;  

(-) composición, de elaboración propia a partir de la información del 

catastro, de la documentación gráfica y de la toma de contacto con el 

colegio;  

(-) superficies, construida y de la parcela, tomadas del catastro.  

Para cada edificio, se han determinado los siguientes datos:  

(-) nombre del edificio;  

(-) etapa educativa, si responde a un proyecto tipo y unidades asignadas;  

(-) superficie construida, en función de los datos del catastro;  

(-) número de plantas;  

(-) año de construcción8 ;  

(-) usos dentro del edificio;  

(-)  sistemas constructivos principales, necesarios para etapas posteriores: 

 
7 Dirección web del catastro para la búsqueda de inmuebles: https://n9.cl/so4l3 [Último acceso el 15 de marzo de 

2022].  

8 El año de construcción reflejado en el catastro, en ocasiones no está actualizado si se han construido edificios con 

posterioridad. Es preciso contrastar dicha información con la que dispone el Ayuntamiento. 

https://n9.cl/so4l3
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estructura, cerramientos de fachada, tabiques, cubiertas y carpintería 

exterior, recogidos en la documentación gráfica recogida en la etapa 1 u 

obtenida por observación directa en la etapa  2.  

Cabe la posibilidad de que la documentación gráfica esté incompleta o falten mediciones. 

Es preciso revisarla en profundidad y anotar aquellas medidas que falten para tomarlas 

durante la evaluación. Del mismo modo, se examina la documentación técnica, con el fin de 

solicitar al director aquella que falte.  

 



 

    

Tabla 4 

MT.F.02. Ficha técnica del CEIP 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP  

MT.F.02 Situación:  

2. FICHA TÉCNICA DEL CEIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del colegio: 

Colegio Público de educación infantil y primaria 

Línea __ – nº alumnos  

Rehabilitaciones y reformas:  

 

 

 

Composición: 

Edificios 

Pistas deportivas 

Aparcamientos 

Huertos 

Otros espacios relevantes 

 

 

 

 

Superficies: 

Superficie construida:  m² 

Superficie de la parcela:  m² 

 

Referencia catastral:  

 

 

IMAGEN  

DE LA FACHADA DEL COLEGIO 

IMAGEN  

DE LA COMPOSICIÓN  

SEGÚN EL CATASTRO 

IMAGEN  

DE LA UBICACIÓN 



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP  

MT.F.02 Situación:  

2. FICHA TÉCNICA DEL CEIP 

Edificio n 

Centro tipo de EGB, nº uds 

Superficie construida:  m²  

Plantas:  

Año de construcción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos: 

 

 

Sistemas constructivos principales: 

Estructura  

Cerramiento de fachada  

Tabiques 

Cubierta  

Carpintería exterior 

Urbanización 

Superficie construida:  m²  

Año de construcción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos:  Sistemas constructivos principales: 

Pavimentos 

Jardinería 

PLANOS EN  

PLANTA Y ALZADO 

PLANOS EN  

PLANTA  
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Se adapta la ficha de valoración de los parámetros en función de los ajustes definidos en la 

fase 4 del diseño de la investigación:  

(-) se codifica como material de trabajo (MT.F.03);  

(-) se numeran y codifican los 233 parámetros obtenidos según el criterio 

establecido en ajustes9;  

(-) se organizan los parámetros según las categorías establecidas (viales, 

construcción, carpinterías, aseos, cambios de nivel, recorridos, 

instalaciones, ruido, protección, residuos, señalización, superficies, 

dotaciones y gestión);  

(-) se numeran los parámetros;  

(-) aquellos que lo requerían se desglosan por edificios (edificio de 

educación primaria, edificio de educación infantil, edificio multiusos y otros 

edificios10); y  

(-) se determina la escala de valoración en cuatro órdenes: Sí/ No/ No 

existe (∄) y no comprobado (NC).  

Además de las adaptaciones derivadas de los ajustes, la ficha de valoración de los 

parámetros se diseña de tal manera que permita saber:  

(-) el o los requisitos básicos a los que da respuesta (RB);  

(-) el instrumento de recogida de información (INS);  

(-) la forma de contabilizar la valoración (N)11; 

(-) las observaciones pertinentes; y  

 

 
9 Según el epígrafe 2.4,de la tesis los parámetros se numeran de forma correlativa mediante números cardinales 1,2,3, 

…, n. Si hay un desglose por la naturaleza de la exigencia, se añade un punto y otro número cardinal: 1.1, 1.2, …, n.n. 

Si hay distinción por edificios, a cada uno se le añade un punto seguido de una letra en minúscula: a, b, c, …, z.  

10 Según la composición del CEIP, “otros edificios” puede ser sustituido por “exteriores”. 

11 Esta columna es necesaria en la etapa 8. Análisis de los resultados. En el epígrafe 3.8 se expone la justificación de 

las celdas sombreadas. 
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(-) la evidencia en formato fotografía (FOTO), plano, documentación 

(DOC) y/o informe técnico (IT) que justifica la valoración de ciertos 

parámetros.  

De este modo, resulta sencillo localizar los parámetros a valorar durante la evaluación, a la 

vez que se recogen las evidencias y se facilita el análisis posterior. En los siguientes epígrafes 

se distribuye la ficha de valoración de los parámetros en función de las categorías (Tablas 5 a 

18). 

Durante el chequeo de los parámetros, es fundamental consultar las ordenanzas municipales 

de la localidad en la que se ubique el estudio. En ellas, puede haber exigencias que afecten 

a los edificios públicos en general y a la edificación docente en particular, y que deban ser 

tenidas en cuenta durante la evaluación. Del mismo modo, si el estudio se realiza fuera de la 

CM, es preciso ajustar los parámetros derivados de normativas autonómicas.12  

Los recursos empleados en esta etapa son un ordenador con conexión a internet y un 

programa de hojas de cálculo.     

 

 
12 Ver epígrafe 10. Flexibilidad, replicabilidad y escalabilidad.  



 

    

3.1. Viales 

 

Tabla 5  

MT.F.03. V. Ficha de valoración de los parámetros. Viales 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

V. VIALES V 

PARÁMETRO RB INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

1. El aparcamiento tiene un espacio de 

acceso y espera en su 

incorporación al exterior ≥4,5 m y 

una pendiente ≤5% 

S+F OD     

 

      

2. El aparcamiento está señalizado: S+F OD           

2.1. Sentido de circulación, salida 

y entrada 

            



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

V. VIALES V 

PARÁMETRO RB INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

2.2. Velocidad máxima de 

circulación 20 km/h 

            

2.3. Zonas de paso y tránsito de 

peatones 

            

3. Existe una plaza de aparcamiento 

accesible por cada 50 plazas de 

aparcamiento, o fracción 

S+F OD+P           

4. Las zonas de carga y descarga de 

mercancías están correctamente 

señalizadas y delimitadas 

mediante marcas viales en el 

pavimento 

S+F OD           

5. Los viales de aproximación de los 

vehículos de los bomberos a los 

espacios de maniobra tienen una 

anchura mínima libre de 3,5 m 

S OD+P           

6. Los viales de aproximación de los 

vehículos de los bomberos a los 

espacios de maniobra tienen una 

altura mínima libre de 4,5 m 

S OD           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

V. VIALES V 

PARÁMETRO RB INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

7. El espacio de maniobra se 

encuentra libre de mobiliario 

urbano, arbolado, jardines, 

mojones y cualquier otro 

obstáculo 

S OD           

 

 

 

 

 

 



 

    

3.2. Construcción 

 

Tabla 6 

MT.F.03. C. Ficha de valoración de los parámetros. Construcción 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

8. La transmitancia térmica de la 

envolvente térmica (muros, 

cubiertas y suelos) no supera los 

valores límite: 

H P+D+IT           

8.1. De cada elemento perteneciente 

a la envolvente térmica 

           MT.F.05

.HE1.1.

a) 

8.1.a. Edificio de Primaria             

8.1.b. Edificio de Infantil             

8.1.c. Edificio multiusos             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

8.1.d. Otros edificios             

8.2. Del coeficiente global de 

transmisión de calor del edificio 

           MT.F.05

.HE1.1.

b) 

8.2.a. Edificio de Primaria             

8.2.b. Edificio de Infantil             

8.2.c. Edificio multiusos             

8.2.d. Otros edificios             

9. El parámetro de control solar de la 

envolvente térmica del edificio  

no supera el valor límite 

establecido 

H P+D+IT          MT.F.05

.HE1.1.

c) 

9.a. Edificio de Primaria             

9.b. Edificio de Infantil             

9.c. Edificio multiusos             

9.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

10. Los elementos de la envolvente 

térmica aseguran una adecuada 

permeabilidad al aire en el 

encuentro entre cerramientos 

opacos y huecos 

H P+D+IT          MT.F.05

.HE1.1.

d) 

10.a. Edificio de Primaria             

10.b. Edificio de Infantil             

10.c. Edificio multiusos             

10.d. Otros edificios             

11. La transmitancia térmica de las 

particiones interiores horizontales 

y verticales que separan 

estancias habitables y no 

habitables no supera el límite de 

descompensaciones 

H P+D+IT          MT.F.05

.HE1.2 

11.a. Edificio de Primaria             

11.b. Edificio de Infantil             

11.c. Edificio multiusos             

11.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

12. Las condensaciones intersticiales de 

los elementos de la envolvente 

térmica no superan el límite 

admitido 

H P+D+IT          MT.F.05

.HE1.3 

12.a. Edificio de Primaria             

12.b. Edificio de Infantil             

12.c. Edificio multiusos             

12.d. Otros edificios             

13. Los elementos constructivos 

cumplen las condiciones de 

reacción al fuego 

S OD+P           

13.a. Edificio de Primaria             

13.b. Edificio de Infantil             

13.c. Edificio multiusos             

13.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

14. Los elementos estructurales tienen 

una resistencia al fuego R60 (Se 

comprueba mediante la 

determinación de los materiales 

estructurales y su sección 

transversal) 

S OD+P           

14.a. Edificio de Primaria             

14.b. Edificio de Infantil             

14.c. Edificio multiusos             

14.d. Otros edificios             

15. Los cerramientos de fachada 

tienen, al menos, una resistencia 

al fuego EI 60 (en caso contrario, 

ver SI 2.1.2. y 3) 

S OD+P           

15.a. Edificio de Primaria             

15.b. Edificio de Infantil             

15.c. Edificio multiusos             

15.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

16. La resistencia al fuego de paredes, 

techos y puertas que delimitan el 

sector de incendio es EI 60  

S OD+P           

16.a. Edificio de Primaria             

16.b. Edificio de Infantil             

16.c. Edificio multiusos             

16.d. Otros edificios             

17. La compartimentación contra 

incendios de los espacios 

ocupables tiene continuidad en 

los espacios ocultos (patinillos, 

falsos techos, suelos elevados, 

etc.) 

S OD+P           

17.a. Edificio de Primaria             

17.b. Edificio de Infantil             

17.c. Edificio multiusos             

17.d. Otros edificios             

18. Los elementos verticales 

separadores con otros edificios 

tienen resistencia al fuego EI120 

S OD+P           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

18.a. Edificio de Primaria             

18.b. Edificio de Infantil             

18.c. Edificio multiusos             

18.d. Otros edificios             

19. Las cubiertas tienen, al menos, una 

resistencia al fuego REI 60 (en 

caso contrario, mirar las 

limitaciones de SI 2.2) 

S OD+P           

19.a. Edificio de Primaria             

19.b. Edificio de Infantil             

19.c. Edificio multiusos             

19.d. Otros edificios             

20. Las cubiertas tienen, al menos, una 

resistencia al fuego REI 60 en una 

franja de 0,50 metros de anchura 

medida desde el edificio 

colindante 

S OD+P           

20.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

20.b. Edificio de Infantil             

20.c. Edificio multiusos             

20.d. Otros edificios             

21. La altura libre de paso es ≥2,20 m S+F OD           

21.a. Edificio de Primaria             

21.b. Edificio de Infantil             

21.c. Edificio multiusos             

21.d. Otros edificios             

22. La altura libre de paso en los 

umbrales de las puertas es ≥2 m 

S+F OD           

22.a. Edificio de Primaria             

22.b. Edificio de Infantil             

22.c. Edificio multiusos             

22.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

23. Los elementos fijos que sobresalen 

de las fachadas están a una 

altura ≥2,20 m  

S+F OD           

23.a. Edificio de Primaria             

23.b. Edificio de Infantil             

23.c. Edificio multiusos             

23.d. Otros edificios             

24. No hay elementos salientes o con 

riesgo de impacto en las paredes 

de los espacios de circulación 

S+F OD           

24.a. Edificio de Primaria             

24.b. Edificio de Infantil             

24.c. Edificio multiusos             

24.d. Otros edificios             

25. Los elementos volados a una altura 

<2 m tienen el acceso restringido 

S+F OD           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

C. CONSTRUCCIÓN CO 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

25.a. Edificio de Primaria             

25.b. Edificio de Infantil             

25.c. Edificio multiusos             

25.d. Otros edificios             

26. Los elementos volados a una altura 

<2 m son detectables por bastón 

con personas que tienen 

discapacidad visual 

S+F OD           

26.a. Edificio de Primaria             

26.b. Edificio de Infantil             

26.c. Edificio multiusos             

26.d. Otros edificios             

 

 



 

    

3.3. Carpinterías 

 

Tabla 7  

MT.F.03. CA. Ficha de valoración de los parámetros. Carpinterías 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARPINTERÍAS CA 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

27. El barrido de las hojas de las puertas 

no invade pasillos de ancho ≤2,50 

m 

S+F OD+P           

27.a. Edificio de Primaria             

27.b. Edificio de Infantil             

27.c. Edificio multiusos             

27.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARPINTERÍAS CA 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

28. Las puertas de vaivén tienen partes 

transparentes o translúcidas  en 

altura comprendida entre 70 y 150 

cm 

S+F OD           

28.a. Edificio de Primaria             

28.b. Edificio de Infantil             

28.c. Edificio multiusos             

28.d. Otros edificios             

29. Las puertas correderas de 

accionamiento manual guaran 20 

cm de distancia de seguridad, 

con el fin de evitar atrapamientos 

S+F OD           

29.a. Edificio de Primaria             

29.b. Edificio de Infantil             

29.c. Edificio multiusos             

29.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARPINTERÍAS CA 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

30. La anchura de las puertas y pasos es 

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m (siendo la 

anchura de las hojas de las 

puertas > 0,60 y <1,23 m) 

S OD+P           

30.a. Edificio de Primaria             

30.b. Edificio de Infantil             

30.c. Edificio multiusos             

30.d. Otros edificios             

31. Las puertas con dispositivo de  

bloqueo desde el interior están 

dotadas de un sistema de 

desbloqueo desde el exterior 

S+F OD           

31.a. Edificio de Primaria             

31.b. Edificio de Infantil             

31.c. Edificio multiusos             

31.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARPINTERÍAS CA 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

32. Las puertas de salida del edificio son 

abatibles con eje de giro vertical 

cuya cerradura no impide la 

salida libre de los ocupantes. 

S OD+P           

32.a. Edificio de Primaria             

32.b. Edificio de Infantil             

32.c. Edificio multiusos             

32.d. Otros edificios             

33. Las puertas de salida abren en 

sentido de la evacuación 

S OD+P           

33.a. Edificio de Primaria             

33.b. Edificio de Infantil             

33.c. Edificio multiusos             

33.d. Otros edificios             

34. La fuerza de apertura de las puertas 

de salida es ≤140 KN 

S+F OD+D           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARPINTERÍAS CA 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

34.a. Edificio de Primaria             

34.b. Edificio de Infantil             

34.c. Edificio multiusos             

34.d. Otros edificios             

35. La fuerza de apertura de las puertas 

de salida en itinerarios accesibles 

es ≤25 KN y ≤65 KN si son resistentes 

al fuego 

S+F OD+D           

35.a. Edificio de Primaria             

35.b. Edificio de Infantil             

35.c. Edificio multiusos             

35.d. Otros edificios             

36. Las aulas están dotadas de 

elementos de ventilación natural 

H OD+P+E

NC 

          

36.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARPINTERÍAS CA 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

36.b. Edificio de Infantil             

36.c. Edificio multiusos             

36.d. Otros edificios             

37. El estado de conservación de las 

carpinterías y persianas de los 

huecos asegura el cumplimiento 

de las condiciones energéticas 

del edificio 

H OD           

37.a. Edificio de Primaria             

37.b. Edificio de Infantil             

37.c. Edificio multiusos             

37.d. Otros edificios             

38. La superficie total practicable de 

ventanas y puertas exteriores de 

cada espacio educativo es, como 

mínimo, 1/20 de la superficie útil 

del mismo. 

H OD+P           

38.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARPINTERÍAS CA 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

38.b. Edificio de Infantil             

38.c. Edificio multiusos             

38.d. Otros edificios             

39. Los vidrios situados en áreas con 

riesgo de impacto son de 

seguridad 

S+F OD+D+P           

39.a. Edificio de Primaria             

39.b. Edificio de Infantil             

39.c. Edificio multiusos             

39.d. Otros edificios             

40. Las grandes superficies acristaladas 

están señalizadas para que sean 

distinguidas visualmente en toda 

su longitud 

S+F OD           

40.a. Edificio de Primaria             

40.b. Edificio de Infantil             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARPINTERÍAS CA 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

40.c. Edificio multiusos             

40.d. Otros edificios             

41. La transmitancia térmica de los 

huecos (marco y vidrio) no supera 

los valores límite 

H D+P+IT 
 

         MT.F.05

.HE1.1.

a)  

41.a. Edificio de Primaria             

41.b. Edificio de Infantil             

41.c. Edificio multiusos             

41.d. Otros edificios             

42. Las carpinterías exteriores aseguran 

la permeabilidad al aire de los 

huecos, no superando los valores 

límite de ésta 

H D+P+IT 
 

         MT.F.05

.HE1.1.

d) 

42.a. Edificio de Primaria             

42.b. Edificio de Infantil             

42.c. Edificio multiusos             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CARPINTERÍAS CA 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

42.d. Otros edificios             

 

 

 

 

 



 

    

3.4. Aseos 

 

Tabla 8  

MT.F.03. A. Ficha de valoración de los parámetros. Aseos 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

ASEOS A 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

43. Los aseos cumplen las normas 

higiénico-sanitarias básicas 

H OD+EN

C 

          

43.1. Aseos de los alumnos             

43.1.a. Edificio de Primaria             

43.1.b. Edificio de Infantil             

43.1.c. Edificio multiusos             

43.1.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

ASEOS A 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 
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43.2. Aseos de los trabajadores             

43.2.a. Edificio de Primaria             

43.2.b. Edificio de Infantil             

43.2.c. Edificio multiusos             

43.2.d. Otros edificios             

44. El colegio dispone de aseo 

adaptado a personas con 

movilidad reducida 

S+H+F OD+P           

44.a. Edificio de Primaria             

44.b. Edificio de Infantil             

44.c. Edificio multiusos             

44.d. Otros edificios             

45. El aseo cuenta con un aseo 

accesible por cada 10 unidades o 

fracción de inodoros instalados  

S+H+F OD+P           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 
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45.a. Edificio de Primaria             

45.b. Edificio de Infantil             

45.c. Edificio multiusos             

45.d. Otros edificios             

46. El vestuario cuenta con una cabina 

de baño accesible, un aseo 

accesible y una ducha accesible 

por cada 10 unidades o fracción; 

o bien con una cabina accesible 

S+H+F OD+P           

46.a. Edificio de Primaria             

46.b. Edificio de Infantil H            

46.c. Edificio multiusos             

46.d. Otros edificios             



 

    

3.5. Cambios de nivel 

 

Tabla 9  

MT.F.03 .CN. Ficha de valoración de los parámetros. Cambios de nivel 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CAMBIOS DE NIVEL CN 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

47. El edificio cuenta con ascensor 

accesible o rampa accesible que 

comunica las plantas 

S+F OD           

47.a. Edificio de Primaria             

47.b. Edificio de Infantil             

47.c. Edificio multiusos             

47.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 
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48. Los ascensores cuentan con 

vestíbulo de independencia, o 

bien con puertas EI2 30-C5 

S OD+P           

48.a. Edificio de Primaria             

48.b. Edificio de Infantil             

48.c. Edificio multiusos             

48.d. Otros edificios             

49. La altura de las barreras de 

protección es >0,90 m en 

diferencias de cota hasta 6 m, y 

>1,10 m en diferencias de cota 

superiores a 6 m 

S+F OD           

49.a. Edificio de Primaria             

49.b. Edificio de Infantil             

49.c. Edificio multiusos             

49.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
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50. La resistencia y rigidez de las 

barreras es suficiente (s/ DB SE-AE, 

3.2.1.) 

S+F OD           

50.a. Edificio de Primaria             

50.b. Edificio de Infantil             

50.c. Edificio multiusos             

50.d. Otros edificios             

51. Las barreras no disponen de puntos 

de apoyo en la altura 

comprendida entre 30 y 50 cm 

desde el nivel del suelo 

S+F OD           

51.a. Edificio de Primaria             

51.b. Edificio de Infantil             

51.c. Edificio multiusos             

51.d. Otros edificios             

52. Las barreras no disponen de 

salientes superiores a 15 cm de 

S+F OD           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CAMBIOS DE NIVEL CN 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 
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fondo en la altura comprendida 

entre 50 y 80 cm desde el nivel del 

suelo 

52.a. Edificio de Primaria             

52.b. Edificio de Infantil             

52.c. Edificio multiusos             

52.d. Otros edificios             

53. Las aberturas de las barreras no 

pueden ser atravesadas por una 

esfera >10 cm 

S+F OD           

53.a. Edificio de Primaria             

53.b. Edificio de Infantil             

53.c. Edificio multiusos             

53.d. Otros edificios             

54. En escaleras, la separación entre el 

triángulo del peldaño y la barrera 

es <5 cm 

S+F OD           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CAMBIOS DE NIVEL CN 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 
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54.a. Edificio de Primaria             

54.b. Edificio de Infantil             

54.c. Edificio multiusos             

54.d. Otros edificios             

55. La dimensión de la huella es >28 cm 

en tramos rectos 

S+F OD           

55.a. Edificio de Primaria             

55.b. Edificio de Infantil             

55.c. Edificio multiusos             

55.d. Otros edificios             

56. La dimensión de la contrahuella está 

comprendida entre 13 y 17,5 cm 

S+F OD           

56.a. Edificio de Primaria             

56.b. Edificio de Infantil             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CAMBIOS DE NIVEL CN 
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56.c. Edificio multiusos             

56.d. Otros edificios             

57. La huella y la contrahuella cumplen 

la relación: 54 cm ≤ (2C + H) ≤ 70 

cm 

S+F OD           

57.a. Edificio de Primaria             

57.b. Edificio de Infantil             

57.c. Edificio multiusos             

57.d. Otros edificios             

58. Los tramos de escalera tienen, como 

mínimo, 3 peldaños 

S+F OD           

58.a. Edificio de Primaria             

58.b. Edificio de Infantil             

58.c. Edificio multiusos             

59.d. Otros edificios             
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NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 
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59. La altura salvada en cada tramo es 

<2,25 m 

S+F OD           

59.a. Edificio de Primaria             

59.b. Edificio de Infantil             

59.c. Edificio multiusos             

59.d. Otros edificios             

60. Todos los tramos de las escaleras son 

rectos 

S+F OD           

60.a. Edificio de Primaria             

60.b. Edificio de Infantil             

60.c. Edificio multiusos             

60.d. Otros edificios             

61. Todas huellas y contrahuellas de una 

misma escalera son idénticas 

S+F OD           

61.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CAMBIOS DE NIVEL CN 
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SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

61.b. Edificio de Infantil             

61.c. Edificio multiusos             

61.d. Otros edificios             

62. El ancho del ámbito de las escaleras 

es ≥1,10 m 

S+F OD           

62.a. Edificio de Primaria             

62.b. Edificio de Infantil             

62.c. Edificio multiusos             

62.d. Otros edificios             

63. La anchura de escaleras de 

evacuación es A ≥ P / 160 (siendo 

la anchura mínima de la misma 

1,10 m s/ DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1.) 

S+F OD           

63.a. Edificio de Primaria             

63.b. Edificio de Infantil             
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NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CAMBIOS DE NIVEL CN 
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63.c. Edificio multiusos             

63.d. Otros edificios             

64. La capacidad de evacuación de 

las escaleras se ajusta a su ancho 

según DB SI 4-2, tabla 4.2.) 

S OD           

64.a. Edificio de Primaria             

64.b. Edificio de Infantil             

64.c. Edificio multiusos             

64.d. Otros edificios             

65. El ámbito de la escalera está libre de 

obstáculos 

S+F OD           

65.a. Edificio de Primaria             

65.b. Edificio de Infantil             

65.c. Edificio multiusos             

65.d. Otros edificios             
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66. Las mesetas tienen la misma 

anchura que la escalera, y una 

longitud ≥1 m 

S+F OD           

66.a. Edificio de Primaria             

66.b. Edificio de Infantil             

66.c. Edificio multiusos             

66.d. Otros edificios             

67. En las mesetas de planta existe una 

franja de pavimento visual y táctil 

en el arranque de los tramos 

S+F OD           

67.a. Edificio de Primaria             

67.b. Edificio de Infantil             

67.c. Edificio multiusos             

67.d. Otros edificios             

68. En el desembarco de las mesetas de 

planta no hay pasillos de ancho 

<1,20 m 

S+F OD+P           
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68.a. Edificio de Primaria             

68.b. Edificio de Infantil             

68.c. Edificio multiusos             

68.d. Otros edificios             

69. En el desembarco de las mesetas de 

planta no hay puertas a una 

distancia <40 cm del primer 

peldaño 

S+F OD+P           

69.a. Edificio de Primaria             

69.b. Edificio de Infantil             

69.c. Edificio multiusos             

69.d. Otros edificios             

70. Hay pasamanos, al menos en uno 

de los lados, a una altura 

comprendida entre 90 y 110 cm 

S+F OD           

70.a. Edificio de Primaria             
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70.b. Edificio de Infantil             

70.c. Edificio multiusos             

70.d. Otros edificios             

71. Hay pasamanos, al menos en uno 

de los lados, a una altura 

comprendida entre 65 y 75 cm 

S+F OD           

71.a. Edificio de Primaria             

71.b. Edificio de Infantil             

71.c. Edificio multiusos             

71.d. Otros edificios             

72. El pasamanos es firme y fácil de asir, 

está separado del paramento al 

menos 4 cm y su sistema de 

sujeción no interfiere el paso 

continuo de la mano. 

S+F OD           

72.a. Edificio de Primaria             

72.b. Edificio de Infantil             
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72.c. Edificio multiusos             

72.d. Otros edificios             

73. La pendiente de las rampas es ≤12% S+F OD+P           

73.a. Edificio de Primaria             

73.b. Edificio de Infantil             

73.c. Edificio multiusos             

73.d. Otros: Exteriores             

74. La pendiente de las rampas de 

vehículos, si también circulan 

personas, es ≤16% 

S+F OD+P           

74.a. Edificio de Primaria             

74.b. Edificio de Infantil             

74.c. Edificio multiusos             

74.d. Otros: Exteriores             
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75. La longitud de los tramos es ≤15 m S+F OD+P           

75.a. Edificio de Primaria             

75.b. Edificio de Infantil             

75.c. Edificio multiusos             

75.d. Otros: Exteriores             

76. El ancho del ámbito de las rampas 

es ≥1,10 m 

S+F OD           

76.a. Edificio de Primaria             

76.b. Edificio de Infantil             

76.c. Edificio multiusos             

76.d. Otros: Exteriores             

77. El ámbito de la rampa está libre de 

obstáculos 

S+F OD           

77.a. Edificio de Primaria             
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77.b. Edificio de Infantil             

77.c. Edificio multiusos             

77.d. Otros: Exteriores             

78. Las mesetas tienen la misma 

anchura que la rampa, y una 

longitud ≥1,50 m 

S+F OD+P           

78.a. Edificio de Primaria             

78.b. Edificio de Infantil             

78.c. Edificio multiusos             

78.d. Otros: Exteriores             

79. No hay pasillos de anchura <1,20 m, 

ni puertas situados a menos de 40 

cm de distancia del arranque de 

un tramo de rampa 

S+F OD           

79.a. Edificio de Primaria             

79.b. Edificio de Infantil             
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79.c. Edificio multiusos             

79.d. Otros: Exteriores             

80. Las rampas que salvan una 

diferencia de altura de más de 55 

cm, y cuya pendiente ≥6%, 

disponen de un pasamanos 

continuo al menos en un lado 

S+F OD           

80.a. Edificio de Primaria             

80.b. Edificio de Infantil             

80.c. Edificio multiusos             

80.d. Otros: Exteriores             

81. Hay pasamanos, al menos en uno 

de los lados, a una altura 

comprendida entre 90 y 110 cm 

S+F OD           

81.a. Edificio de Primaria             

81.b. Edificio de Infantil             

81.c. Edificio multiusos             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

CAMBIOS DE NIVEL CN 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

81.d. Otros: Exteriores             

82. Hay pasamanos, al menos en uno 

de los lados, a una altura 

comprendida entre 65 y 75 cm 

S+F OD           

82.a. Edificio de Primaria             

82.b. Edificio de Infantil             

82.c. Edificio multiusos             

82.d. Otros: Exteriores             

83. El pasamanos es firme y fácil de asir, 

está separado del paramento al 

menos 4 cm y su sistema de 

sujeción no interfiere el paso 

continuo de la mano. 

S+F OD           

83.a. Edificio de Primaria             

83.b. Edificio de Infantil             

83.c. Edificio multiusos             

83.d. Otros: Exteriores             



 

    

3.6. Recorridos 

 

Tabla 10  

MT.F.03. R. Ficha de valoración de los parámetros. Recorridos 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RECORRIDOS R 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

84. La clase de suelo en las zonas 

interiores secas con pendiente 

<6% es 1 

S+F OD           

84.a. Edificio de Primaria             

84.b. Edificio de Infantil             

84.c. Edificio multiusos             

84.d. Otros edificios             
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85. La clase de suelo en las zonas 

interiores húmedas con pendiente 

<6% es 2 

S+F OD           

85.a. Edificio de Primaria             

85.b. Edificio de Infantil             

85.c. Edificio multiusos             

85.d. Otros edificios             

86. La clase de suelo en las zonas 

exteriores es 3 

S+F OD           

87. Las juntas en el pavimento son <4 

mm  

S+F OD           

87.a. Edificio de Primaria             

87.b. Edificio de Infantil             

87.c. Edificio multiusos             

87.d. Otros: Exteriores             

88. Los salientes puntuales en el 

pavimento son <12 mm 

S+F OD           
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88.a. Edificio de Primaria             

88.b. Edificio de Infantil             

88.c. Edificio multiusos             

88.d. Otros: Exteriores             

89. Los desniveles inferiores a 5 cm están 

solucionados con una pendiente 

<25% 

S+F OD           

89.a. Edificio de Primaria             

89.b. Edificio de Infantil             

89.c. Edificio multiusos             

89.d. Otros: Exteriores             

90. Las perforaciones en el pavimento 

son inferiores a una esfera de Ø15 

mm 

S+F OD           

90.a. Edificio de Primaria             
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90.b. Edificio de Infantil             

90.c. Edificio multiusos             

90.d. Otros: Exteriores             

91. Las barreras que delimitan zonas de 

circulación tienen una altura > 80 

cm 

S+F OD           

91.a. Edificio de Primaria             

91.b. Edificio de Infantil             

91.c. Edificio multiusos             

91.d. Otros: Exteriores             

92. No existen escalones aislados, ni dos 

consecutivos, a excepción de los 

accesos y salidas del edificio 

S+F OD+P           

92.a. Edificio de Primaria             

92.b. Edificio de Infantil             
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92.c. Edificio multiusos             

92.d. Otros: Exteriores             

93. La anchura de pasillos y rampas 

interiores es A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 

S OD+P           

93.a. Edificio de Primaria             

93.b. Edificio de Infantil             

93.c. Edificio multiusos             

93.d. Otros edificios             

94. En los recintos al aire libre, la 

anchura de pasos, pasillos y 

rampas es A ≥ P / 600 

S OD+P           

95. Existen barreras de protección en los 

desniveles, huecos y aberturas 

que son >55 cm 

S+F OD           

95.a. Edificio de Primaria             

95.b. Edificio de Infantil             
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95.c. Edificio multiusos             

95.d. Otros edificios             

96. Los desniveles >55 cm están 

correctamente señalizados 

S+F OD           

96.a. Edificio de Primaria             

96.b. Edificio de Infantil             

96.c. Edificio multiusos             

96.d. Otros edificios             

97. No existen barreras arquitectónicas 

que limiten la accesibilidad a 

personas con dificultades de 

movilidad y/o con carritos de 

bebés 

S+F OD           

97.a. Edificio de Primaria             

97.b. Edificio de Infantil             

97.c. Edificio multiusos             
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97.d. Otros edificios             

98. La longitud de los recorridos de 

evacuación hasta alguna salida 

de planta no excede de 35 m 

S OD+P           

98.a. Edificio de Primaria             

98.b. Edificio de Infantil             

98.c. Edificio multiusos             

98.d. Otros edificios             

99. Existe itinerario accesible desde 

todo origen de evacuación 

S OD+P           

99.a. Edificio de Primaria             

99.b. Edificio de Infantil             

99.c. Edificio multiusos             

99.d. Otros edificios             
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100. La parcela tiene, al menos, un 

itinerario accesible que comunica 

una entrada principal al edificio 

S+F OD+P           

100.a. Edificio de Primaria             

100.b. Edificio de Infantil             

100.c. Edificio multiusos             

100.d Otros edificios             

101. Existe un itinerario accesible dentro 

de cada planta de los edificios 

que comunica el acceso 

accesible a ella con todo origen 

de evacuación 

S+F OD+P           

101.a. Edificio de Primaria             

101.b. Edificio de Infantil             

101.c. Edificio multiusos             

101.d Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RECORRIDOS R 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

102. Existe un itinerario accesible dentro 

de cada planta de los edificios 

que comunica el acceso 

accesible a ella con las zonas de 

uso público (cualquier aula) 

S+F OD+P           

102.a. Edificio de Primaria             

102.b. Edificio de Infantil             

102.c. Edificio multiusos             

102. Otros edificios             

103. Existe un itinerario accesible dentro 

de cada planta de los edificios 

que comunica el acceso 

accesible a ella con las zonas de 

aseos accesibles 

S+F OD+P           

103.a. Edificio de Primaria             

103.b. Edificio de Infantil             

103.c. Edificio multiusos             

103.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RECORRIDOS R 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

104. El edificio cuenta con zonas de 

refugio, o bien con salida de 

planta accesible.  

S OD+P           

104.a. Edificio de Primaria             

104.b. Edificio de Infantil             

104.c. Edificio multiusos             

104.d. Otros edificios             

105. Existe un lugar seguro fuera del 

edificio, accesible, que permite la 

dispersión de los ocupantes de 

forma segura 

S OD+P           

105.a. Edificio de Primaria             

105.b. Edificio de Infantil             

105.c. Edificio multiusos             

105.d. Otros edificios             

 



 

    

3.7. Instalaciones 

 

Tabla 11 

MT.F.03. I. Ficha de valoración de los parámetros. Instalaciones 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

106. El edificio cumple el valor límite de 

consumo de energía primaria no 

renovable  

H D+P+IT          MT.F.05

.HE0.a) 

106.a. Edificio de Primaria 

 

            

106.b. Edificio de Infantil 

 

            

106.c. Edificio multiusos 

 

            

106.d. Otros edificios 

 

            

107. El edificio cumple el valor límite de 

consumo de energía primaria total 

H D+P+IT          MT.F.05

.HE0.a) 



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

107.a. Edificio de Primaria             

107.b. Edificio de Infantil             

107.c. Edificio multiusos             

107.d. Otros edificios             

108. El agua de la instalación de 

fontanería para consumo cumple 

con el RD 902/2018, de 20 de julio 

S+H D           

108.a. Edificio de Primaria             

108.b. Edificio de Infantil             

108.c. Edificio multiusos             

108.d. Otros edificios             

109. Los materiales de la instalación de 

fontanería cumplen los requisitos 

del HS 4-2.1.1-3 

S+H OD+D+P           

109.a. Edificio de Primaria             

109.b. Edificio de Infantil             

109.c. Edificio multiusos             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

109.d. Otros edificios             

110. La instalación suministra los 

caudales previstos en la tabla 2.1. 

del HS 4-2.1.3 

H D           

110.a. Edificio de Primaria             

110.b. Edificio de Infantil             

110.c. Edificio multiusos             

110.d. Otros edificios             

111. En los puntos de consumo, la 

presión mínima  es de 100 kPa para 

grifos comunes, y para 150 kPa 

para fluxores y calentadores 

H+F D           

111.a. Edificio de Primaria             

111.b. Edificio de Infantil             

111.c. Edificio multiusos             

111.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

112. Los elementos y equipos de la 

instalación de fontanería se 

encuentran en un local con 

dimensiones suficientes para que 

se pueda realizar el 

mantenimiento  

F OD+P           

112.a. Edificio de Primaria             

112.b. Edificio de Infantil             

112.c. Edificio multiusos             

112.d. Otros edificios             

113. Las redes de tuberías están 

accesibles para su mantenimiento 

y reparación (a la vista, en huecos, 

en patinillos o en arquetas) 

F OD+P           

113.a. Edificio de Primaria             

113.b. Edificio de Infantil             

113.c. Edificio multiusos             

113.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

114. La instalación de fontanería está 

construida con cualquiera de los 

materiales recogidos en el HS 4-

6.2., y cumple con su respectiva 

normativa vigente 

H OD+P+D           

114.a. Edificio de Primaria             

114.b. Edificio de Infantil             

114.c. Edificio multiusos             

114.d. Otros edificios             

115. Los grifos de lavabos y las cisternas 

están dotados de dispositivos de 

ahorro de agua 

H OD+D           

115.a. Edificio de Primaria             

115.b. Edificio de Infantil             

115.c. Edificio multiusos             

115.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

116. Existe sistema de contabilización 

de agua fría 

H OD+E           

116.a. Edificio de Primaria             

116.b. Edificio de Infantil             

116.c. Edificio multiusos             

116.d. Otros edificios             

117. Existe sistema de contabilización 

de agua caliente 

H OD+E           

117.a. Edificio de Primaria             

117.b. Edificio de Infantil             

117.c. Edificio multiusos             

117.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

118. La procedencia de la energía 

necesaria para cubrir la demanda 

de agua caliente sanitaria 

proviene de fuentes renovables, o 

bien de procesos mixtos en los que 

ha habido intervención de fuentes 

renovables 

H OD+IT          MT.F.05

.HE4 

 

118.a. Edificio de Primaria             

118.b. Edificio de Infantil             

118.c. Edificio multiusos             

118.d. Otros edificios             

119. La temperatura del ACS en los 

puntos de consumo está 

comprendida entre 50º y 65º 

H OD+D           

119.a. Edificio de Primaria             

119.b. Edificio de Infantil             

119.c. Edificio multiusos             

119.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

120. La temperatura de preparación y 

distribución de las instalaciones de 

ACS está regulada y controlada 

H OD+E           

120.a. Edificio de Primaria             

120.b. Edificio de Infantil             

120.c. Edificio multiusos             

120.d. Otros edificios             

121. Las instalaciones de agua no apta 

para el consumo están 

correctamente señalizadas 

S+H OD           

122. Las aulas están dotadas de 

elementos de iluminación natural 

H+F OD           

122.a. Edificio de Primaria             

122.b. Edificio de Infantil             

122.c. Edificio multiusos             

122.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

123. Los valores en términos de 

eficiencia energética de la 

instalación de iluminación son 

conformes a los valores límite 

marcados  

H D+IT          MT.F.05

.HE3.1.

a)  

 

MT.F.05

.HE3.1.

b) 

123.a. Edificio de Primaria             

123.b. Edificio de Infantil             

123.c. Edificio multiusos             

124. La potencia total de lámparas y 

equipos auxiliares por superficie 

iluminada no supera el valor 

máximo 

H D+IT          MT.F.05

.HE3.2 

124.a. Edificio de Primaria             

124.b. Edificio de Infantil             

124.c. Edificio multiusos             

124.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

125. Las zonas de uso constante tienen: H OD + IT          MT.F.05

.HE3.3 

125.1. Un sistema de encendido y 

apagado manual externo al 

cuadro eléctrico 

            

125.1.a. Edificio de Primaria             

125.1.b. Edificio de Infantil             

125.1.c. Edificio multiusos             

125.1.d. Otros edificios             

125.2. Un sistema de encendidos por 

horario centralizado en cada 

cuadro eléctrico 

            

125.2.a. Edificio de Primaria             

125.2.b. Edificio de Infantil             

125.2.c. Edificio multiusos             

125.2.d. Otros edificios             

126. Las zonas de uso esporádico 

tienen: 

H OD+IT          MT.F.05

.HE3.3 



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

126.1. Un sistema de encendido y 

apagado manual externo al 

cuadro eléctrico 

            

126.1.a. Edificio de Primaria             

126.1.b. Edificio de Infantil             

126.1.c. Edificio multiusos             

126.1.c. Otros edificios             

126.2. Un sistema de encendidos 

por horario centralizado en 

cada cuadro eléctrico o un 

sistema alternativo (control de 

encendido/apagado por 

detector de presencia 

temporizado o sistema de 

pulsador temporizado) 

H OD+IT           

126.2.a. Edificio de Primaria             

126.2.b. Edificio de Infantil             

126.2.c. Edificio multiusos             

126.2.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

127. El edificio cumple con la relación 

entre el área de huecos de 

fachada y zonas opacas y 

además no tiene obstáculos que 

impiden la entrada de luz natural 

directa, o bien dispone de 

sistemas de aprovechamiento de 

la luz natural  

H OD+D+IT          MT.F.05

.HE3.4 

127.a. Edificio de Primaria             

127.b. Edificio de Infantil             

127.c. Edificio multiusos             

127.d. Otros edificios             

128. La instalación de alumbrado 

proporciona una luminancia ≥100 

lux en zonas interiores 

S+F D + IT          MT.F.05

.HE3.1.

a)  

128.a. Edificio de Primaria             

128.b. Edificio de Infantil             

128.c. Edificio multiusos             

128.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

129. La instalación de alumbrado 

proporciona una luminancia ≥20 

lux en zonas exteriores 

S+F D + IT          MT.F.05

.HE3.1.

a) 

130. Existe un alumbrado de 

emergencia que suministra la luz 

necesaria en caso de fallo en el 

alumbrado normal 

S+F OD+D+P

+E 

          

130.a. Edificio de Primaria             

130.b. Edificio de Infantil             

130.c. Edificio multiusos             

130.d. Otros edificios             

131. Existe alumbrado de emergencia 

en: 

S+F OD+P           

131.1. Teatro             

131.2. Gimnasio             

131.3. Biblioteca             

131.4. Comedor             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

131.5. Recorridos desde todo origen 

de evacuación hasta el espacio 

exterior seguro y zonas de refugio 

            

131.6. Los cuartos de instalaciones             

131.7. Los aseos              

131.8. Las zonas donde se 

encuentran los cuadros eléctricos 

            

131.9. Los itinerarios accesibles              

132. Las luminarias de emergencia 

están situadas a una altura ≥ 2 m 

por encima del nivel del suelo 

S+F OD           

132.a. Edificio de Primaria             

132.b. Edificio de Infantil             

132.c. Edificio multiusos             

132.d. Otros edificios             

133. Las luminarias de emergencia 

están situadas: 

S+F OD           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

133.1. Sobre las puertas que hay en los 

recintos de evacuación 

            

133.1.a. Edificio de Primaria             

133.1.b. Edificio de Infantil             

133.1.c. Edificio multiusos             

133.1.d. Otros edificios             

133.2. En las escaleras, iluminando 

cada tramo de forma directa 

            

133.2.a. Edificio de Primaria             

133.2.b. Edificio de Infantil             

133.2.c. Edificio multiusos             

133.2.d. Otros edificios             

133.3. En los cambios de nivel             

133.3.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

133.3.b. Edificio de Infantil             

133.3.c. Edificio multiusos             

133.3.d. Otros edificios             

133.4. En los cambios de dirección e 

intersecciones de pasillos 

            

133.4.a. Edificio de Primaria             

133.4.b. Edificio de Infantil             

133.4.c. Edificio multiusos             

134.4.d. Otros edificios             

134. La instalación es fija y tiene su 

propia fuente de energía 

S+F OD+D+E           

135. El alumbrado de emergencia 

alcanza el 50% de la iluminación a 

los 5 segundos, y el 100% a los 60 

segundos 

S+F OD+D           

135.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

INSTALACIONES I 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

135.b. Edificio de Infantil             

135.c. Edificio multiusos             

135.d. Otros edificios             

136. Las condiciones de iluminación de 

emergencia se cumplen durante 

al menos 1 hora 

S+F OD+D           

136.a. Edificio de Primaria             

136.b. Edificio de Infantil             

136.c. Edificio multiusos             

136.d. Otros edificios             

 

 

 



 

    

3.8. Ruido 

 

Tabla 12 

MT.F.03. RU. Ficha de valoración de los parámetros. Ruido 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RUIDO RU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

137. Los sistemas constructivos de 

tabiquería satisfacen los valores límite 

de aislamiento acústico a ruido aéreo  

H IT          MT.F.06

.HR 

1.a) 

137.a. Edificio de Primaria             

137.b. Edificio de Infantil             

137.c. Edificio multiusos             

137.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RUIDO RU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

138. Los sistemas constructivos de 

elementos de separación vertical 

satisfacen los valores límite de 

aislamiento acústico a ruido aéreo  

H IT          MT.F.06

.HR 

1.b) 

138.a. Edificio de Primaria             

138.b. Edificio de Infantil             

138.c. Edificio multiusos             

138.d. Otros edificios             

139. Los sistemas constructivos de 

medianerías satisfacen los valores límite 

de aislamiento acústico a ruido aéreo  

H IT          MT.F.06

.HR 

1.b) 

139.a. Edificio de Primaria             

139.b. Edificio de Infantil             

139.c. Edificio multiusos             

139.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RUIDO RU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

140. Los sistemas constructivos de 

elementos de separación horizontal 

satisfacen los valores límite de 

aislamiento acústico a ruido aéreo 

H IT          MT.F.06

.HR 

1.c) 

140.a. Edificio de Primaria             

140.b. Edificio de Infantil             

140.c. Edificio multiusos             

140.d. Otros edificios             

141. Los sistemas constructivos de 

fachadas, cubiertas y suelos con 

contacto exterior satisfacen los valores 

límite de aislamiento acústico a ruido 

aéreo  

H IT          MT.F.06

.HR 

1.d) 

141.1. Fachadas              

141.1.a. Edificio de Primaria             

141.1.b. Edificio de Infantil             

141.1.c. Edificio multiusos             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RUIDO RU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

141.1.d. Otros edificios             

141.2. Cubiertas             

141.2.a. Edificio de Primaria             

141.2.b. Edificio de Infantil             

141.2.c. Edificio multiusos             

141.2.d. Otros edificios             

141.3. Suelos en contacto con el aire 

exterior  

            

141.3.a. Edificio de Primaria             

141.3.b. Edificio de Infantil             

141.3.c. Edificio multiusos             

141.3.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RUIDO RU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

142. Los elementos constructivos de 

separación horizontales, en 

conjunción con los elementos 

constructivos adyacentes, 

cumplen las condiciones de 

aislamiento acústico a ruido de 

impactos en los recintos 

protegidos (aulas, bibliotecas y 

despachos).   

H IT          MT.F.06

.HR 

1.c) 

142.1. Recintos protegidos colindantes 

con cualquier otro recinto 

protegido o habitable  

            

142.1.a. Edificio de Primaria             

142.1.b. Edificio de Infantil             

142.1.c. Edificio multiusos             

142.1.d. Otros edificios             

142.2. Recintos protegidos colindantes 

con cualquier recinto de 

instalaciones  

            

142.2.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RUIDO RU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

142.2.b. Edificio de Infantil             

142.2.c. Edificio multiusos             

142.2.d. Otros edificios             

142.3. Recintos habitables colindantes 

con cualquier recinto de 

instalaciones  

            

142.3.a. Edificio de Primaria             

142.3.b. Edificio de Infantil             

142.3.c. Edificio multiusos             

142.3.d. Otros edificios             

143. El conjunto los elementos 

constructivos, acabados 

superficiales y revestimientos 

tienen un área de absorción 

acústica suficiente para cumplir 

los tiempos de reverberación 

marcados  

H IT          MT.F.06

.HR 

2.a) 

143.1. Aulas             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RUIDO RU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

143.1.a. Edificio de Primaria             

143.1.b. Edificio de Infantil             

143.1.c. Edificio multiusos             

143.1.d. Otros edificios             

143.2. Comedor             

143.2.a. Edificio de Primaria             

143.2.b. Edificio de Infantil             

143.2.c. Edificio multiusos             

143.2.d. Otros edificios             

144. El área de absorción acústica 

equivalente es al menos 0,2 m² por 

cada metro cúbico del volumen 

del recinto 

H IT          MT.F.06

.HR 

2.b) 

144.1. Aulas             

144.1.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RUIDO RU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

144.1.b. Edificio de Infantil             

144.1.c. Edificio multiusos             

144.1.d. Otros edificios             

144.2. Comedor             

144.2.a. Edificio de Primaria             

144.2.b. Edificio de Infantil             

144.2.c. Edificio multiusos             

144.2.d. Otros edificios             

145. Las instalaciones del edificio, así 

como los cuartos y/o patinillos en 

los que se alojan cumplen los 

requisitos de ruido y vibraciones 

establecidos  

H OD+IT           

145.1. Potencia acústica de los equipos            MT.F.06

.HR.3 

145.1.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RUIDO RU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

145.1.b. Edificio de Infantil             

145.1.c. Edificio multiusos             

145.1.d. Otros edificios             

145.2. Potencia acústica de los equipos            D.T. de 

instala

ciones 

145.2.a. Edificio de Primaria             

145.2.b. Edificio de Infantil             

145.2.c. Edificio multiusos             

145.2.d. Otros edificios             

 

 

 



 

    

3.9. Protección 

 

Tabla 13 

MT.F.03. P. Ficha de valoración de los parámetros. Protección 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

PROTECCIÓN P 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

146. El edificio está dotado de extintores 

portátiles de eficacia 21A -113B 

cada 15 m de recorrido 

S OD+P           

146.a. Edificio de Primaria             

146.b. Edificio de Infantil             

146.c. Edificio multiusos             

146.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

PROTECCIÓN P 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

147. El edificio tiene bocas de incendio 

equipadas de tipo 25 mm (porque 

la superficie construida es mayor 

de 2.000 m²) 

S OD+P           

147.a. Edificio de Primaria             

147.b. Edificio de Infantil             

147.c. Edificio multiusos             

148.d. Otros edificios             

148. El recinto cuenta con hidrantes 

exteriores (porque la superficie 

total construida es superior a 

10.000 m²) *Nota: No aplicable si 

hay un hidrante en la vía pública a 

menos de 100 m de la fachada 

accesible al edificio 

S OD+P           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

PROTECCIÓN P 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

149. Los medios de protección contra 

incendios de utilización manual 

(extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores 

manuales de alarma y dispositivos 

de disparo de sistemas de 

extinción) están correctamente 

señalizados  

S OD           

149.a. Edificio de Primaria             

149.b. Edificio de Infantil             

149.c. Edificio multiusos             

149.d. Otros edificios             

150. El edificio tiene sistema de alarma 

con señales visuales y acústicas 

(porque la superficie construida es 

mayor de 1.000 m²) 

S OD+P+D

OC 

          

150.a. Edificio de Primaria             

150.b. Edificio de Infantil             

150.c. Edificio multiusos             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

PROTECCIÓN P 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

150.d. Otros edificios             

150.1 El edificio cuenta con sistema de 

detección de incendio en los 

locales de alto riesgo (porque la 

superficie construida es mayor de 

2.000 m²) 

            

150.1.a. Edificio de Primaria             

150.1.b. Edificio de Infantil             

150.1.c. Edificio multiusos             

151.1.d. Otros edificios             

150.2 El edificio cuenta con sistema de 

detección de incendio en todo el 

edificio (porque la superficie 

construida es mayor de 5.000 m²) 

            

150.2.a. Edificios de Primaria             

150.2.b. Edificio de Infantil             

150.2.c. Edificio multiusos             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

PROTECCIÓN P 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

150.2.d. Otros edificios             

151. Existe Plan de Autoprotección  S D+E           

152. El Plan de Autoprotección está 

firmado por un técnico 

competente 

S D           

153. El Plan de Autoprotección está 

registrado en la CM 

S D           

154. El Plan de Autoprotección dispone 

de índice paginado 

S D           

155. El Plan de Autoprotección tiene 

una descripción detallada de la 

actividad y del medio físico en el 

que se desarrolla 

S D           

156. El Plan de Autoprotección dispone 

de inventario, análisis y evaluación 

de riesgos 

S D           

157. El Plan de Autoprotección contiene 

el inventario y descripción de las 

medidas y medios de 

autoprotección 

S D           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

PROTECCIÓN P 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

158. El Plan de Autoprotección 

contempla el programa de 

mantenimiento de las 

instalaciones 

S D           

159. El Plan de Autoprotección define el 

plan de actuación ante las 

emergencias 

S D           

160. El Plan de Autoprotección integra 

el plan de autoprotección en otros 

de ámbito superior (notificación 

de la emergencia, plan de 

Protección Civil) 

S D           

161. El Plan de Autoprotección está 

implantado 

S D+ENC           

162. El colegio cuenta con un programa 

de mantenimiento de la eficacia y 

actualización del Plan de 

Autoprotección 

S D+E           

163. El directorio de comunicación en 

caso de emergencia está un lugar 

visible del colegio 

S OD           

163.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

PROTECCIÓN P 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

163.b. Edificio de Infantil             

163.c. Edificio multiusos             

163.d. Otros edificios             

164. Existen formularios para la gestión 

de emergencias 

S OD           

165. Existen planos de evacuación en 

caso de emergencia en lugar 

visible 

S OD           

165.a. Edificio de Primaria             

165.b. Edificio de Infantil             

165.c. Edificio multiusos             

165.d. Otros edificios             

166. Se ha realizado una primera 

inspección de las instalaciones de 

protección contra incendios 

existente en base al RD 513/2017, 

de 22 de mayo  

S D+E           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

PROTECCIÓN P 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

167. Se realizan inspección de las 

instalaciones de protección 

activa contra incendios, al menos 

cada diez años, por un organismo 

de control acreditado (si la 

superficie construida del colegio 

es >2.000 m²)  

S D+E           

 

 

 

 



 

    

3.10. Residuos 

 

Tabla 14 

MT.F.03. RE. Ficha de valoración de los parámetros. Residuos 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

RESIDUOS RE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

168. Existe un almacén de 

contenedores de edificio o un 

espacio de reserva. 

H+F OD+P           

169. La distancia desde el almacén de 

contenedores de edificio o del 

espacio de reserva hasta el 

acceso al recinto es <25 m 

F OD+P           

170. Los residuos se recogen puerta a 

puerta, o bien mediante recogida 

centralizada con contenedores 

de calle 

H+F E           

 



 

    

3.11. Señalización 

 

Tabla 15 

MT.F.03. SE. Ficha de valoración de los parámetros. Señalización 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

171. Existen señales de plazas 

reservadas 

S+F OD           

172. Existen señales de plazas de 

aparcamiento accesibles, 

mediante SIA, complementado, 

en su caso, con flecha direccional 

S+F OD           

173. Existen señales de entrada al 

edificio accesibles, mediante SIA, 

complementado, en su caso, con 

flecha direccional 

S+F OD           

173.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

173.b. Edificio de Infantil             

173.c. Edificio multiusos             

173.d. Otros edificios             

174. Existe un punto de atención 

accesible en el mobiliario fijo de 

atención al público, o bien un 

punto de llamada accesible 

S+F OD           

174.a. Edificio de Primaria             

174.b. Edificio de Infantil             

174.c. Edificio multiusos             

174.d. Otros edificios             

175. Existen señales de itinerarios 

accesibles, mediante SIA, 

complementado, en su caso, con 

flecha direccional 

S+F OD           

175.a. Edificio de Primaria             

175.b. Edificio de Infantil             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

175.c. Edificio multiusos             

175.d. Otros edificios             

176. Existen señales de itinerarios 

accesibles y su comunicación con 

la vía pública, los puntos de 

llamada accesibles, o los puntos 

de atención accesibles 

S+F OD           

176.a. Edificio de Primaria             

176.b. Edificio de Infantil             

176.c. Edificio multiusos             

176.d. Otros edificios             

177. Las bandas señalizadoras visuales y 

táctiles son de color contrastado 

con el pavimento. 

S+F OD           

177.1. Con relieve de altura 3±1 mm en 

interiores 

            

177.1.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

177.1.b. Edificio de Infantil             

177.1.c. Edificio multiusos             

177.1.d. Otros edificios             

 177.2. Con relieve de altura 5±1 mm en 

exteriores 

            

178. Las bandas señalizadoras visuales y 

táctiles de arranque de escalera 

en pavimento tienen 80 cm de 

longitud en el sentido de la 

marcha, anchura la del itinerario y 

acanaladuras perpendiculares al 

eje de la escalera 

S+F OD           

178.a. Edificio de Primaria             

178.b. Edificio de Infantil             

178.c. Edificio multiusos             

178.d. Otros edificios             

179. Las bandas señalizadoras visuales y 

táctiles de itinerario accesible 

S+F OD           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

hasta un punto de llamada 

accesible o hasta un punto de 

atención accesible, son de 

acanaladura paralela a la 

dirección de la marcha y de 

anchura 40 cm 

179.a. Edificio de Primaria             

179.b. Edificio de Infantil             

179.c. Edificio multiusos             

179.d. Otros edificios             

180. Existen señales de evacuación 

fotoluminiscentes, y 

correctamente visibles desde todo 

origen de evacuación para 

indicar: 

S OD+ENC           

180.1. “Salida”             

180.1.a. Edificio de Primaria             

180.1.b. Edificio de Infantil             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

180.1.c. Edificio multiusos             

181.1.d. Otros edificios             

180.2. “Salida de emergencia”               

180.2.a. Edificio de Primaria             

180.2.b. Edificio de Infantil             

180.2.c. Edificio multiusos             

180.2.d. Otros edificios             

180.3. Indicativas de dirección del 

recorrido 

            

180.3.a. Edificio de Primaria             

180.3.b. Edificio de Infantil             

180.3.c. Edificio multiusos             

180.3.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

180.4. “Sin salida”, cuando haya 

lugar a error 

            

180.4.a. Edificio de Primaria             

180.4.b. Edificio de Infantil             

180.4.c. Edificio multiusos             

180.4.d. Otros edificios             

180.5. En itinerarios accesibles, 

“Símbolo Internacional de 

Accesibilidad para la 

movilidad” 

            

180.5.a. Edificio de Primaria             

180.5.b. Edificio de Infantil             

180.5.c. Edificio multiusos             

180.5.d. Otros edificios             

180.6. En itinerarios accesibles “zona 

de refugio” 

            



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

180.6.a. Edificio de Primaria             

180.6.b. Edificio de Infantil             

180.6.c. Edificio multiusos             

180.6.d. Otros edificios             

180.7. En zonas de refugio, 

señalización del pavimento 

con otro color 

            

180.7.a. Edificio de Primaria             

180.7.b. Edificio de Infantil             

180.7.c. Edificio multiusos             

180.7.d. Otros edificios             

181. Existen señales de ascensores 

accesibles: 

S+F OD           

181.1. Mediante SIA             

181.1.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

181.1.b. Edificio de Infantil             

181.1.c. Edificio multiusos             

181.1.d. Otros edificios             

181.2. Mediante indicación en Braille 

y arábigo en alto relieve a una 

altura entre 0,80 y 1,20 m, del 

número de planta en la jamba 

derecha en sentido salida de la 

cabina 

            

181.2.a. Edificio de Primaria             

181.2.b. Edificio de Infantil             

181.2.c. Edificio multiusos             

181.2.d. Otros edificios             

182. Existen señales de servicios 

higiénicos accesibles, mediante 

SIA, complementado, en su caso, 

con flecha direccional 

S+F OD           

182.a. Edificio de Primaria             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

182.b. Edificio de Infantil             

182.c. Edificio multiusos             

182.d. Otros edificios             

183. Existen señales de servicios 

higiénicos de uso general, 

mediante pictogramas 

normalizados de sexo en alto 

relieve y contraste cromático, a 

una altura entre 0,80 y 1,20 m, 

junto al marco, a la derecha de la 

puerta y en el sentido de la 

entrada. 

S+F OD           

183.a. Edificio de Primaria             

183.b. Edificio de Infantil             

183.c. Edificio multiusos             

183.d. Otros edificios             

184. En los aseos accesibles existe un 

dispositivo de llamada fácilmente 

accesible en caso de emergencia 

S+F OD           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

184.a. Edificio de Primaria             

184.b. Edificio de Infantil             

184.c. Edificio multiusos             

184.d. Otros edificios             

185. Los interruptores, los dispositivos de 

intercomunicación y los 

pulsadores de alarma son 

mecanismos accesibles 

S+F OD           

185.a. Edificio de Primaria             

185.b. Edificio de Infantil             

185.c. Edificio multiusos             

185.d. Otros edificios             

186. Existen señales de zonas dotadas 

con bucle magnético u otros 

sistemas adaptados para 

personas con discapacidad 

auditiva 

S+F OD           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SEÑALIZACIÓN SE 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

186.a. Edificio de Primaria             

186.b. Edificio de Infantil             

186.c. Edificio multiusos             

186.d. Otros edificios             

 

 

 



 

    

3.12. Superficies 

 

Tabla 16 

MT.F.03. SU. Ficha de valoración de los parámetros. Superficies 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SUPERFICIES SU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

187. La superficie construida en cada 

sector de incendio es <4.000 m² 

S P           

187.a. Edificio de Primaria             

187.b. Edificio de Infantil             

187.c. Edificio multiusos             

187.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SUPERFICIES SU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

188. La dimensión de los espacios 

facilitan la adecuada realización 

de la función docente 

F E+ENC           

189. La densidad de ocupación del 

conjunto de la planta o edificio es 

≥ 10 m²/persona 

S P           

189.a. Edificio de Primaria             

189.b. Edificio de Infantil             

189.c. Edificio multiusos             

189.d. Otros edificios             

190. La densidad de los locales 

diferentes a aulas es ≥ 5 

m²/persona 

S+F P           

190.1. Laboratorio             

190.2. Gimnasio             

190.3. Aula de música             

190.4. Aula de plástica             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

SUPERFICIES SU 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

190.5. Teatro / Salón de actos             

190.6. Comedor:             

190.7. Otros              

191. La densidad de las aulas de EP es ≥ 

1,5 m²/persona  

S+F P           

192. La densidad de las aulas de EI es ≥ 

2 m²/persona 

S+F P           

193. El área de educación infantil 

dispone de una sala polivalente 

de 30 m² 

F OD+P           

194. La superficie del patio de juegos de 

educación infantil es ≥150 m² por 

cada 6 unidades o fracción 

S+F P           

195. La superficie del gimnasio es ≥45 m² S+F P           

196. La superficie de la biblioteca es ≥45 

m² 

S+F P           

197. La densidad de la sala de lectura 

de la biblioteca es ≥ 2 m²/persona 

S+F P           

198. La superficie del patio es ≥900 m² S+F P           



 

    

3.13. Dotaciones 

 

Tabla 17 

MT.F.03. D. Ficha de valoración de los parámetros. Dotaciones 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

DOTACIONES D 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

199. La disposición de los espacios 

facilitan la adecuada realización 

de la función docente 

F OD+E+ 

ENC 

          

199.a. Edificio de Primaria             

199.b. Edificio de Infantil             

199.c. Edificio multiusos             

199.d. Otros edificios             



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

DOTACIONES D 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

200. El colegio se emplaza como un 

edificio independiente al resto de 

edificaciones de la zona 

S OD           

201. El uso del edificio es 

exclusivamente escolar 

S+F E           

202. El acceso de educación infantil es 

independiente al resto de los 

edificios 

S+F OD+E           

203. La organización de los espacios 

responde a las necesidades del 

grupo y de cada alumno 

F E           

204. Existen medidas de flexibilización 

en la organización de los espacios 

F E           

205. Los espacios abiertos y/o entornos 

naturales del colegio permiten 

desarrollar actividades docentes 

F E+ENC           

206. La dotación de las instalaciones 

facilitan la adecuada realización 

de la función docente 

F E+ENC           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

DOTACIONES D 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

207. El colegio dispone de todos 

aquellos espacios necesarios para 

que las actividades realizadas por 

el profesorado, el personal de 

administración y servicios, y las 

familias se desarrollen 

adecuadamente: 

F E+ENC           

207.1. Profesorado             

207.2. Personal de administración y 

servicios 

            

207.3. Familias             

208. Los espacios en los que se 

desarrollan acciones docentes 

están dotados de recursos 

tecnológicos 

F OD+E           

209. La biblioteca está dotada de 

recursos tecnológicos 

F OD+E           

210. Los recursos tecnológicos existen 

en función del número de puestos 

escolares   

F OD+E           

211. El colegio cuenta con una sala 

polivalente 

F OD+P           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

DOTACIONES D 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

212. El colegio cuenta con un espacio 

para actividades de apoyo y 

refuerzo pedagógico 

F OD+P+E           

213. El colegio cuenta con un aula por 

cada unidad de educación 

infantil 

F OD+P+E           

214. El colegio dispone de un área de 

juegos exclusivo para educación 

infantil 

S+F OD+P+E           

215. El colegio dispone de un aula por 

cada unidad de educación 

primaria 

F OD+P+E           

216. El colegio dispone de un espacio 

por cada seis unidades de 

educación primaria para 

desdoblamientos de grupos 

F OD+P+E           

217. El patio está parcialmente 

cubierto 

H+F OD           

218. El patio es susceptible de ser 

utilizado como pista polideportiva 

F OD           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

DOTACIONES D 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

219. Las actividades que se realizan 

fuera del horario lectivo en las 

instalaciones del colegio son 

organizadas por el propio 

colegio, por la comunidad 

educativa, o por las entidades 

públicas competentes 

S+H+F E           

220. La naturaleza de las actividades 

que se realiza fuera del horario 

lectivo es educativa, cultural, 

deportiva o social 

S+H+F E           

221. No se realizan actividades 

extracurriculares dentro del 

horario lectivo 

S+H+F E           

222. Las actividades extracurriculares 

no son lucrativas para el colegio 

S+H+F E           

223. Las actividades extracurriculares 

se llevan a cabo en espacios 

adaptados a éstas.  

S+H+F E           

224. El colegio tiene acceso a los 

servicios de telecomunicación, 

audiovisuales y de información 

precisos para la adecuada 

realización de la función docente 

F OD+E           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

DOTACIONES D 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

225. Las instalaciones y edificios del 

colegio garantizan el derecho a 

la igualdad de oportunidades a 

través de la accesibilidad 

universal. 

S+F OD           

225.a. Edificio de Primaria             

225.b. Edificio de Infantil             

225.c. Edificio multiusos             

225. Otros edificios             

226. Las instalaciones y edificios del 

colegio garantizan las 

condiciones básicas de 

comunicación mediante sistemas 

aumentativos y alternativos, 

braille, dispositivos multimedia de 

fácil acceso, sistemas de apoyos 

a la comunicación oral y lengua 

de signos, sistemas de 

comunicación táctil y otros 

dispositivos 

S+F OD+E           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

DOTACIONES D 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

227. El colegio dispone de un estudio 

integral sobre la accesibilidad a 

sus instalaciones y edificios 

S+F E           

228. Los puestos escolares atienden a 

la diversidad de necesidades 

educativas del alumnado con 

discapacidad 

S+F OD+E           

  

 

 

 



 

    

3.14. Gestión 

 

Tabla 18 

MT.F.03. G. Ficha de valoración de los parámetros. Gestión 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

GESTIÓN G 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

229. El municipio coopera con la 

Consejería de Educación en el 

análisis y estudio de las 

necesidades educativas para la 

determinación y definición del 

programa de construcciones 

escolares 

S+H+F D+E           



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

GESTIÓN G 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

230. La Consejería de Educación 

recaba del ayuntamiento, en el 

último semestre del año, los datos 

precisos para determinar las 

necesidades de ampliación o 

modificación de la red escolar 

S+H+F D+E           

231. La Consejería de Educación 

dispone de los datos 

demográficos, basados en el 

último censo y padrón, sobre la 

población a escolarizar en el nivel 

educativo que proceda 

S+H+F D+E           

232. El ayuntamiento dispone de un 

convenio de colaboración con el 

la Consejería de Educación 

asegurar que el edificio cumple 

las condiciones de 

mantenimiento, conservación y 

equipamiento necesarias para su 

correcto funcionamiento 

S+H+F D+E           

233. El ayuntamiento  gestiona: S+H+F D+E           

233.1. La construcción de nuevos 

centros docentes 

            



 

    

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.03 Situación: 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

GESTIÓN G 

PARÁMETRO REQ INST N ESCALA OBSERVACIONES EVIDENCIA 

SÍ NO ∄ NC  FOTO PLANO DOC IT 

233.2. La ejecución de obras de 

reforma y mejora 

            

233.3. La reparación, adaptación y 

transformación de los actuales 

centros docentes públicos como 

consecuencia de la nueva 

ordenación académica 

            

233.4. La adquisición de equipamiento             
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4. EVALUACIÓN 
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Esta etapa permite valorar los parámetros cuyo instrumento de recogida de información es la 

observación directa.13 Acordada la fecha de evaluación en el CEIP con el director, se prevé 

mantener una segunda entrevista con él. Ello permite complementar la información disponible 

y resolver las dudas que hayan surgido durante la preparación de la evaluación. En esta 

ocasión, se recomiendan entrevistas abiertas. Durante la evaluación, resulta útil la ayuda de 

los conserjes y bedeles del CEIP. Además de responder a las preguntas preparadas (MT.E.03, 

Anexo 20) para valorar ciertos parámetros (Anexo 21), orientan la visita, indican dónde 

encontrar espacios y abren las puertas que están cerradas. Además, suelen conocer los 

trabajos de mantenimiento que se han realizado en el centro. En la evaluación de cocina y 

comedor, se realizan las entrevistas a las cocineras (MT.E.04, Anexo 22). La recogida de 

información de las entrevistas se ha determinado a través de la toma de notas.14  

El orden de la evaluación puede variar en función de diversos factores como la disponibilidad 

de conserjes, la ocupación de espacios y las circunstancias meteorológicas. Siempre que sea 

posible, se recomienda que se realice siguiendo las categorías establecidas tras los ajustes en 

el instrumento15, con el fin de optimizar el tiempo y los recursos. El orden general es: viales, 

construcción, carpinterías, aseos, cambios de nivel, instalaciones, residuos y dotaciones. Las 

cuestiones relativas a recorridos, protección y señalización se van observando según se 

avanza en la visita. Durante la evaluación, se realizan las mediciones requeridas por los 

parámetros y se toman fotografías de aquellos espacios y elementos constructivos que 

permitan justificar la valoración de los parámetros a los que afectan. Realizar la evaluación 

con la ficha de valoración de los parámetros cargada en la tablet permite ir valorando los 

parámetros de observación directa in situ e ir anotando observaciones e información 

complementaria. Es posible que sea precisa más de una visita para recoger toda la 

información que demandan los parámetros. 

 
13 Ver MT.F.03. Ficha de valoración de los parámetros, columna INST. 

14 Si se obtienen los permisos necesarios en materia de protección de datos, las entrevistas pueden ser grabadas.  

15 Ver epígrafe 2.4. de la tesis: Fase 4. Ajustes en el instrumento piloto. 
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5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE PARÁMETROS 
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La valoración de ciertos parámetros relacionados con el ahorro de energía (CTE DB-HE) y con 

el ruido (CTE DB-HR) se justifica a través de informes técnicos, acompañados normalmente de 

otros instrumentos de recogida de información, como es la observación directa, los planos y 

la consulta de documentación. Estos informes se diseñan según las especificaciones que el 

CTE contempla. Están compuestos por una serie de fichas justificativas a modo de material de 

trabajo en las que se indican los datos, las cuantificaciones y la conformidad, es decir, el 

cumplimiento o no de las exigencias.  

La justificación se organiza de la siguiente manera:  

(1) identificación y definición del edificio en la MT.F.04;  

(2) fichas de cada una de las secciones acordes al ámbito de aplicación 

del DB-HE con las comprobaciones de su conformidad en la MT.F.05; y  

(3) fichas del DB-HR con las comprobaciones de su conformidad, en la 

MT.F.06.16  

El formato de las fichas se diseña siguiendo el escogido para todo el instrumento y de tal 

manera que facilite la interpretación de los resultados. Las adaptaciones principales están 

relacionadas con la disposición de filas y columnas para unificar criterios de lectura y 

comprensión tanto de los datos como de los resultados. En este sentido, se añade una 

columna en las fichas de comprobación de la conformidad donde se especifica si la 

exigencia cumple o no cumple. A continuación, se explica el contenido de cada una de las 

fichas17 y se desarrollan los procesos seguidos para la justificación técnica de los documentos 

básicos DB-HE y DB-HR.  

 
16 La correlación entre los parámetros a valorar en esta etapa, los instrumentos y las fichas de MT se pueden consultar 

en el Anexo 21.  

17 Dada su extensión y complejidad, los términos utilizados en las fichas justificativas no aparecen en el manual de 

codificación, donde únicamente se han contemplado los diferentes apartados de cada ficha.  
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5.1. Identificación y definición del edificio 

El DB-HE y el DB-HR, en sus diferentes secciones, contemplan un apartado de justificación de 

la exigencia en el que exponen los datos que se deben aportar para demostrar la 

conformidad. Algunos de estos datos son comunes y, por ello, se unifican en este primer 

epígrafe. De manera opcional, se recomienda disponer de una hoja de mediciones 

desglosadas con cada tipo de elemento para obtener las áreas y perímetros rápidamente. Si 

se realiza, se codificaría como MT.F.04.0. Mediciones de la envolvente térmica (Anexo 23). La 

información se ha organizado en tres apartados:  

(1) Identificación del edificio 

(2) Definición de la envolvente del edificio  

(3) Definición de las instalaciones del edificio.  

 

(1) Identificación del edificio  

Con el fin de facilitar la comprensión de los elementos que componen la envolvente térmica 

y en algunos casos acústica de un edificio, y que se repiten a lo largo de la justificación 

técnica, se ha dibujado un esquema constructivo (Figura 2).  
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Figura 2 

Esquema constructivo de la envolvente térmica de un edificio 

 

 

Los datos que solicita el CTE con referencia a la identificación y definición del edificio se 

obtienen de la documentación técnica y gráfica obtenida en las etapas anteriores del 

instrumento. En caso de inexistencia de documentación gráfica de un CEIP, las soluciones 

constructivas se pueden inferir de los sistemas empleados en otros colegios de la época 

construidos según los proyectos tipo del Ministerio de Educación18. Asimismo, en caso de no 

disponer de datos técnicos, o de existir varios datos para un mismo parámetro, se ha optado 

por ir ‘del lado de la seguridad’19 y tomar el valor más desfavorable. Los datos relacionados 

con materiales y sistemas constructivos que componen el edificio se consultan en el 

 
18 Ver epígrafe 2.2. de la tesis:  Recogida de información. Consulta de documentación histórica, técnica y gráfica. 

19 Expresión no formal utilizada en el ámbito de la arquitectura, la construcción y la ingeniería. 
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documento Catálogo de Elementos Constructivos (CEC) del CTE 20 , aunque todos los 

programas homologados los aportan automáticamente al introducir los datos del edificio. Los 

DB especifican, para cada sección, la información que deben incluir los documentos 

justificativos. Ésta es la primera información que aparece en el informe y que solicita cualquier 

programa homologado. Se han unificado en este epígrafe todos ellos mediante tres fichas 

justificativas: la ficha MT.F.04.1 de identificación del edificio, la ficha MT.F.04.2, de definición 

de elementos y envolvente y la ficha MT.F.04.3 de definición de instalaciones. Aunque algunos 

datos son idénticos para todos los edificios que componen el CEIP, es necesario realizar la 

justificación técnica por separado para cada uno de ellos. Esto es debido a que los sistemas 

constructivos, materiales, número de plantas y año de construcción pueden ser diferentes. El 

edificio al que hacen referencia se especifica a continuación del nombre del CEIP, con su 

abreviatura (EEP, EEI, EM o EG), en el encabezado.  

En la ficha MT.F.04.1 (Tabla 19), se muestran los datos generales de identificación del edificio21: 

localidad y provincia; zona climática; referencia catastral; año de construcción; normativa 

que estaba vigente entonces; tipo de edificio; superficie útil habitable; altura libre de planta; 

número de plantas habitables; perfil de uso, determinado por el nivel de acondicionamiento  

del edificio (acondicionado o no acondicionado) 22 ; nivel de ventilación de cálculo 

(renovaciones del aire por hora), en función de las condiciones operacionales de los espacios 

habitables y de los espacios no habitables; y datos físicos: humedad relativa media exterior, 

temperatura exterior media en enero y temperatura interior media en enero. Puesto que no 

es un informe técnico oficial, no es necesario incorporar los datos administrativos de cliente y 

técnico certificador.  

 
20 Disponible para su consulta y descarga en la página web: 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Programas/CEC/CAT-EC-v06.3_marzo_10.pdf [Última consulta el 15 de marzo 

de 2022] 

21 Los datos administrativos se han omitido porque ya están especificados en la ficha técnica del colegio (MT.F.02) 

22 Si en el edificio existen espacios con diferentes perfiles de uso, habría que distinguirlos en la ficha, indicando el 

nombre del espacio, el área de cada uno y su perfil de uso. 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Programas/CEC/CAT-EC-v06.3_marzo_10.pdf


 

    142 

Tabla 19  

MT.F.04.1. Identificación del edificio 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 1 
Tipo de edificio: Terciario. Edificio completo 

Localidad:  Provincia  

Zona climática:  Referencia catastral:  

Año de construcción:  Normativa:  

Edificio:  Superficie útil habitable:  

Nº de plantas:  Altura libre de planta:  

Perfil de uso:  Ventilación:  

Carga interna (CFI):  Altitud:   

Datos físicos:  Humedad Relativa media exterior:  

Temperatura exterior media en enero:  

Temperatura interior media en enero: 

 

Algunos de los datos solicitados no están estandarizados y en ocasiones es preciso recurrir a 

documentos no normativos.  A lo largo de la exposición se indican las fuentes de información 

y se dan por sentado los parámetros encontrados. Ello permite simplificar el instrumento a la 

hora de aplicarlo en los diferentes CEIP. Es lo que sucede con la calidad del aire interior, 

necesaria para conocer la ventilación y la carga interna del edificio. La categoría de la 

calidad del aire sí que se consulta en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 

(RITE)23, aunque luego hay que tomar decisiones para deducir los valores. En el epígrafe IT 

1.1.4.2.2 del RITE se establece que la categoría del aire interior (IDA) en aulas de enseñanza y 

asimilables24 es IDA 2, que se corresponde con aire de buena calidad. En base a ello, el caudal 

mínimo de aire exterior de ventilación, obtenido por el instrumento indirecto de caudal de aire 

 
23 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. Se ha consultado la versión consolidada a septiembre de 2013 

24 A pesar de que en un colegio existen diferentes usos del edificio, se estima que la calidad del aire debe ser IDA 2 

en todo el recinto, puesto que los niños utilizan la mayor parte de los espacios.  
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exterior por persona, es de 12,5 dm³/sg (RITE, Tabla 1.4.2.1, p.46). Con este dato, pasado a 

m³/h25 y el volumen (V) en m³ de cada espacio se determina el número de renovaciones de 

aire que ha de tener el espacio según la expresión (caudal x 3,6)/V. La carga interna del 

edificio (CFI) se calcula en función de los aportes de energía de las fuentes internas del 

espacio: las personas, los equipos de iluminación y los equipos eléctricos. Se expresa por 

unidad de superficie y tiene unas tolerancias admisibles que permiten extrapolar datos, dado 

que los valores de las cargas no están normalizados ni estandarizados. Con el fin de simplificar 

el sistema empleado en esta metodología, toma un aula tipo del CEIP Benito Pérez Galdós 

para hacer una estimación que sea extrapolable a los demás colegios públicos, resultando 

una carga interna media de 12,48 W/m² (Anexo 24). Este nivel es muy alto según la tabla a-

Anejo A (DB-HE1, p.31).  

(2) Definición de la envolvente del edificio  

El DB-HE especifica la necesidad de indicar la definición geométrica y constructiva de la 

envolvente térmica y sus componentes, que son los cerramientos opacos, los cerramientos 

huecos y los puentes térmicos. Asimismo, requiere la caracterización geométrica, constructiva 

e higrotérmica de aquellos afectados por la comprobación de la limitación de 

descompensaciones, que son las particiones verticales u horizontales que están en contacto 

con espacios no habitables, y la compacidad del edificio (V/Aet), que es la relación entre el 

volumen del edificio y el área de su envolvente térmica. Por su parte, el DB-HR solicita los datos 

de la envolvente acústica del edificio, es decir, de los elementos de separación entre recintos 

y con el espacio exterior. Estos elementos son verticales: cerramientos de fachada y 

particiones; y horizontales: cubiertas, forjados y suelos. Estos datos se reflejan en la ficha 

MT.F.04.2. Se recomienda que toda la información posible se obtenga del documento de 

apoyo CEC del CTE. Los datos se obtienen de la hoja de mediciones en la MT.F04.0. 

 
25 Para pasar de dm³/sg a m³/h basta con multiplicar por 3.600 (sg) y dividir entre 1000 (dm³). Por ello, en la expresión 

de la ficha se multiplica el valor del caudal del aire por 3,6.  
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Mediciones de la envolvente térmica (Anexo 23). La ficha se divide en cinco partes: esquema 

geométrico, muros, cubiertas, suelos y particiones.  

2.a) El espacio inicial de la ficha (Tabla 20) se reserva para insertar un esquema geométrico 

con la definición de la envolvente térmica y acústica a través de una sección completa por 

huecos de fachada donde se muestran los posibles puentes térmicos. Si la sección no arroja 

suficiente información, se puede complementar con un alzado.  



 

   

Tabla 20  

MT.F.04.2.a) Definición de la envolvente térmica. Esquema geométrico 

CEIP NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

2. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

2.a) 
2.a) ESQUEMA GEOMÉTRICO 

 

 
 



 

   

2.b) Los muros (Tabla 21) se desglosan en función de sus tipos: fachadas, medianerías y 

enterrados, distinguiéndolos por su orientación. Los cerramientos opacos quedan definidos 

mediante el área de la fachada, la transmitancia térmica, el patrón de sombras, si lo hubiera, 

y la composición constructiva, donde se inserta un esquema constructivo de la sección 

vertical del muro con cada uno de sus elementos. Para los huecos, se distingue entre 

ventanas, puertas con vidrio y puertas sin vidrio. Si hubiera huecos de diferentes materiales 

dentro de cada tipo, es recomendable reseñarlos por separado, pues las características 

térmicas no son las mismas. En este caso, hay que rellenar el área total de los huecos, las áreas 

de cada uno de ellos, su transmitancia térmica y factor solar, además del porcentaje del 

marco. 26  En la composición constructiva, se puede dibujar un esquema del hueco más 

representativo señalando el tipo de vidrio y el tipo de marco. En la tabla se reflejan todos los 

posibles puentes térmicos que se pueden producir en la fachada. De ellos, sólo habría que 

rellenar aquellos que se produzcan. Es necesario indicar la longitud total del encuentro o 

elemento donde se produce el puente térmico y un esquema constructivo con su definición.

 

 
26 Si hay diferentes tipos y tamaños de ventanas, el porcentaje del marco puede variar. Este hecho no afecta 

significativamente al resultado del cumplimiento de la exigencia, por lo que se acepta escoger el porcentaje de la 

ventana más representativa de la fachada. 



 

   

Tabla 21  

MT.F.04.2.b) Definición de la envolvente térmica. Muros 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

2. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

2.b) 
2.b) MUROS – FACHADA (orientación) 

Opacos Elemento Área  

(m²)  

Transmitancia  

(W/m²·K)  

Composición constructiva 

Fachada    

Patrón de sombras   

Puentes térmicos Elemento Perímetro  

(m) 

Transmitancia  

(W/m·K) 

Composición constructiva 

Pilar integrado en fachada    

Pilar en esquina    

Contorno de hueco    

Caja de persiana    

Encuentro de fachada con forjado    

Encuentro de fachada con cubierta    

Encuentro de fachada con suelo en 

contacto con el aire 

   

Encuentro de fachada con solera    



 

   

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

2. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

2.b) 
2.b) MUROS – FACHADA (orientación) 

Huecos Elemento Área 

(m²) 

Transmitancia  

(W/m²·K) 

Factor solar Composición constructiva 

Total de huecos     

Ventanas 

% marco 

    

Puertas con vidrio 

% marco 

    

Puertas sin vidrio     

 

 

 

 



 

   

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

2. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

2.b) 
2.b) MUROS – MEDIANERÍA (orientación) 

Opacos Elemento Área  

(m²) 

Transmitancia  

(W/m²·K)  

Composición constructiva 

Medianería    

Puentes térmicos Elemento Perímetro  

(m) 

Transmitancia  

(W/m·K) 

Composición constructiva 

Pilar integrado en medianería    

Pilar en esquina    

Encuentro de medianería con forjado    

Encuentro de medianería con cubierta    

Encuentro de medianería con solera    

ENTERRADOS 

(orientación) 

Elemento Área (m²) /  

Perímetro (m) 

Transmitancia  

(W/m²·K) / (W/m·K) 

Composición constructiva 

Opacos Muro    

Puentes térmicos Pilar integrado en muro    

Pilar en esquina    

Encuentro de muro con forjado    

Encuentro de muro con solera    

 



 

   

CEIP NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

2. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 2.b) 

2.b) MUROS – ENTERRADOS (orientación) 

Opacos Elemento Área  

(m²) 

Transmitancia  

(W/m²·K)  

Composición constructiva 

Muro     

Puentes térmicos Elemento Perímetro  

(m) 

Transmitancia  

(W/m·K) 

Composición constructiva 

Pilar integrado en muro    

Pilar en esquina    

Encuentro de muro con forjado    

Encuentro de muro con solera    
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2.c) Para las cubiertas (Tabla 22) se disponen dos opciones en función de su tipología: 

inclinadas o planas. La diferencia entre ellas es que las cubiertas inclinadas admiten la 

posibilidad de que haya huecos por lucernarios. Si existen, es preciso indicar la superficie y 

características del hueco (transmitancia térmica y factor solar), así como el puente térmico 

derivado de su contorno. El resto de características de las cubiertas, que son la superficie, la 

transmitancia térmica, el patrón de sombras, si lo hubiera, y el puente térmico por encuentro 

fachada-cubierta, son idénticas. En cada caso, se reserva un espacio para dibujar un 

esquema constructivo de su composición.   



 

   

Tabla 22  

MT.F.04.2.c) Definición de la envolvente térmica. Cubiertas 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

2. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

2.c) 
2.c) CUBIERTAS 

INCLINADA / 

PLANA 

Elemento  Área   

(m²)  

Transmitancia  

(W/m²·K) 

Composición constructiva 

Opaca Cubierta    

Patrón de sombras   

 Elemento  Perímetro 

(m) 

Transmitancia  

(W/m·K) 

Composición constructiva 

Puentes térmicos Encuentro de fachada con cubierta 

inclinada 

   

Contorno de hueco de lucernario    

Huecos Elemento Área 

(m²) 

Transmitancia  

(W/m²·K) 

Factor solar Composición constructiva 

Total de huecos     

Lucernario - % marco     
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2.d) El siguiente elemento a tener en cuenta son los suelos (Tabla 23). En este caso, se 

diferencia entre suelos que están en contacto con el terreno, suelos en contacto con cámara 

sanitaria, y suelos en contacto con el aire exterior. En todos casos, hay que determinar su 

superficie, su transmitancia térmica y definir el puente térmico por encuentro entre fachada y 

suelo. Al igual que en los casos anteriores, la información se completa con un esquema de la 

composición constructiva.  
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Tabla 23  

MT.F.04.2.d) Definición de la envolvente térmica. Suelos 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

2. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

2.d) 
2.d) SUELOS 

CON TERRENO/ 

CÁMARA 

Elemento  Área   

(m²)  

Transmitancia  

(W/m²·K) 

Composición constructiva 

Opacos Suelo    

 Elemento  Perímetro 

(m) 

Transmitancia  

(W/m·K) 

Composición constructiva 

Puentes térmicos Encuentro de suelo con fachada    

EN CONTACTO 

CON EL EXTERIOR 

Elemento  Área  / Perímetro  

(m²) / (m) 

Transmitancia  

(W/m²·K) / (W/m·K) 

Composición constructiva 

Opacos Cubierta    

 Elemento  Perímetro 

(m) 

Transmitancia  

(W/m·K) 

Composición constructiva 

Puentes térmicos Encuentro de suelo con fachada    
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2.e) En algunos edificios existen particiones verticales u horizontales que están en contacto 

con espacios no habitables y deben ser tenidas en consideración para asegurar la envolvente 

térmica del edificio (Tabla 24). En el caso de edificios docentes, las particiones verticales a 

tener en cuenta suelen ser las contiguas a cuartos de instalaciones o archivos. Las particiones 

horizontales son, habitualmente, los espacios bajo cubierta inclinada, cuando ésta no es 

habitable. Para definir estas particiones, es necesario conocer su superficie, su transmitancia 

térmica y su composición constructiva a través de un esquema.  
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Tabla 24  

MT.F.04.2.e) Definición de la envolvente térmica. Particiones 

CEIP NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

2. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 2.e) 

2.e) PARTICIONES 

VERTICALES Elemento  Área  

(m²)  

Transmitancia  

(W/m²·K)  

Composición constructiva 

Ubicación: 

 

 

Tabique    

HORIZONTALES Elemento  Área  

(m²)  

Transmitancia  

(W/m²·K)  

Composición constructiva 

Ubicación: Partición interior horizontal 

(forjado) 
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(3) Definición de las instalaciones del edificio  

Para cuantificar las exigencias del DB-HE que son de aplicación es necesario determinar las 

especificaciones de las instalaciones. En concreto, hay que indicar las características 

energéticas del edificio a través de la descripción y disposición de los sistemas empleados 

para satisfacer las necesidades de los distintos servicios técnicos.  Las siguientes fichas 

corresponden a las características de las instalaciones térmicas (3.a) y de las instalaciones de 

iluminación (3.b). 

3.a) Instalaciones térmicas (Tabla 25): Las instalaciones térmicas más comunes son: (-) 

generadores de calefacción, (-) generadores de refrigeración e (-) instalaciones de agua 

caliente sanitaria (ACS). Para cada sistema es preciso reflejar el tipo de generador, la potencia 

nominal, el rendimiento estacional, la demanda energética del servicio, el tipo de energía 

que utiliza y su modo de obtención.  Estos datos se pueden consultar en la documentación 

técnica del colegio recabada en las etapas 1 y 2. Se añaden tantas filas como diferentes tipos 

de generadores o de productores de ACS existan en el edificio. En las instalaciones de 

producción de ACS hay que indicar, además, la demanda diaria a 60º. Al final, hay que sumar 

la potencia nominal de cada tipo para obtener  la potencia total.
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Tabla 25 

MT.F.04.3.a) Definición de las instalaciones. Instalaciones térmicas 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

3. DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

3.a) 
3.a) INSTALACIONES TÉRMICAS 

Instalación Tipo de generador Potencia 

nominal 

(kW) 

Rendimiento 

estacional 

(%) 

Demanda 

energética 

(kWh/m²año) 

Tipo de energía y modo de 

obtención 

GENERADORES DE 

CALEFACCIÓN 

     

     

Totales:     

GENERADORES DE 

REFRIGERACIÓN 

     

     

Totales:     

INSTALACIONES DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA 

     

     

Totales:     

Demanda diaria de ACS a 60º       (litros/día)           
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3.b). Instalaciones de iluminación (Tabla 26):  Puesto que los colegios son edificios de uso 

terciario, hay que rellenar el apartado correspondiente a las instalaciones de iluminación. Se 

añade una fila por cada espacio del edificio que tenga diferente actividad. En el caso de los 

CEIP, las actividades a tener en cuenta se seleccionan en la Tabla 3.1-HE3 del DB-HE: (-) 

administrativo general, (-) aulas y laboratorios, (-) almacenes, (-) archivos, salas técnicas y 

cocinas, (-) espacios deportivos, (-) zonas comunes, (-) bibliotecas y (-) salones de actos, 

auditorios o salas de usos múltiples. Para cada uno de los espacios, se indica el área y el tipo 

de equipo. El resto de los valores necesarios para los cálculos se incluyen en la ficha de trabajo 

de la justificación del epígrafe 3.5.2, en el apartado HE3. Condiciones de las instalaciones de 

iluminación.  

Tabla 26 

MT.F.04.3.b) Definición de las instalaciones. Instalaciones de iluminación 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

3. CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

3.b) 
3.b) INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Modo de obtención de la energía:  

Espacio Área 

(m²) 

Tipo de equipo 

Administrativo   

Aulas y laboratorios   

Archivos   

Salas técnicas   

Cocinas   

Espacios deportivos   

Zonas comunes   

Biblioteca   

Salón de actos   
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5.2. Justificación técnica del CTE DB-HE. Ahorro de energía 

El objetivo del DB-HE es:  

“conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los 

edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que 

una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento” (CTE Parte I, Artículo 15, p.13). 

El DB-HE fue modificado durante la realización de la presente tesis doctoral mediante el Real 

Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, siendo de obligado cumplimiento a partir de 

septiembre de 2020. Esta modificación respondió a la necesidad de conseguir edificios que 

sean energéticamente eficientes y tiendan a un consumo de energía casi nulo. Es importante 

que las construcciones escolares cumplan las exigencias recogidas en el nuevo DB-HE porque 

satisfacen el RB de habitabilidad y al mismo tiempo contribuyen a reducir la demanda 

energética y a conseguir los ODS 203027, mejorando el bienestar medioambiental. Por ello, en 

el ámbito de aplicación se presupone que se trata de reformas en las que se renueva más del 

25% de la envolvente térmica y de la instalación de iluminación.  Siguiendo el Anexo 1 de la 

Guía de Aplicación del DB-HE28, los parámetros a justificar están incluidos en las secciones: 

(HE0) Limitación del consumo energético, (HE1) Condiciones para el control de la demanda 

energética, (HE3) Condiciones de las instalaciones de iluminación y (HE4) Contribución mínima 

de energía renovable para cubrir la demanda de ACS. De estas secciones se obtuvieron los 

parámetros a valorar en el instrumento, a los cuales se da respuesta mediante las fichas que 

se exponen en el presente epígrafe.  

 
27 Los ODS fueron acordados por los países pertenecientes a las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, 

comprometiéndose a su cumplimiento en el año 2030. Se pueden consultar en el enlace: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ [Última consulta el 20 de julio de 

2021] 

28 La Guía de Aplicación, así como sus ejemplos, se pueden consultar y descargar en la siguiente dirección web: 

https://www.codigotecnico.org/Guias/GuiaHE2019.html [Última consulta el 21 de mayo de 2021] 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.codigotecnico.org/Guias/GuiaHE2019.html
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La reglamentación especifica que para mostrar la verificación se puede emplear el formato 

de documento que se desee siempre y cuando refleje los datos exigidos. Asimismo, el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico promueve el desarrollo y 

utilización de ciertas herramientas informáticas que permiten verificar la calificación 

energética de los edificios existentes 29 . De ellos, como apoyo, se escoge la aplicación 

homologada CE3X v2.330 y su complemento ISOVER para la Verificación del CTE, iCONECTA, 

en su versión de noviembre de 2020 . Esta herramienta permite introducir los datos generales 

que justifican las secciones HE0 y HE1 y genera un informe de certificación energética. Para el 

cálculo de condensaciones de la sección HE1 se utiliza como apoyo la aplicación gratuita 

CTEWeb, promovida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y el 

Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL )31. La valoración de los parámetros 

derivados del DB-HE3 y DB-HE4 se justifican de forma manual. Para mostrar los resultados de la 

conformidad, se elabora el material de trabajo MT.F.05, codificando cada sección con su 

código del CTE: HE0, HE1, HE3 Y HE4.  

 

 

 

 

 

 

 
29 Los programas reconocidos por dicho Ministerio se pueden consultar en la web: 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/

documentosreconocidos.aspx [Última consulta el 15 de marzo de 2022]. 

30 Versión disponible de forma gratuita en la dirección web: 

https://www6.serviciosmin.gob.es/aplicaciones/calener/setupCE3Xv2.3.exe [Última consulta el 15 de marzo de 2022] 

31 Aplicación gratuita disponible en la página web: http://cte-web.iccl.es/ [Última consulta el 15 de marzo de 2022] 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/documentosreconocidos.aspx
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/documentosreconocidos.aspx
https://www6.serviciosmin.gob.es/aplicaciones/calener/setupCE3Xv2.3.exe
http://cte-web.iccl.es/
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HE0. Limitación del consumo energético 

La justificación del CTE DB-HE 0 está relacionada con la limitación del consumo energético, 

relacionado con el consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) y con el consumo 

de energía primaria total (Cep,tot). A partir de los datos introducidos en las tablas anteriores 

para la definición del edificio, el programa CE3X v2.3 realiza un procedimiento simplificado de 

cálculo. Además, ofrece la comprobación de la calificación energética del edificio32, que no 

es una exigencia del CTE pero que se incluye en el estudio como dato porque aporta una 

idea de la situación energética del edificio y pueden ayudar a desarrollar propuestas de 

mejora acordes a las necesidades reales. Para obtener estos resultados, en el programa hay 

que indicar que se trata de una reforma con más del 25% de la envolvente térmica y que hay 

reforma en las instalaciones térmicas. El apartado HE0.a) de la ficha MT.F.05 corresponde a la 

conformidad de los consumos de energía. El HE0.b) contempla la calificación energética del 

edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 La normativa que regula la calificación energética del edificio es el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el 

que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
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0.a) Consumos de energía primaria (Tabla 27). Los valores obtenidos a partir de los datos del 

edificio introducidos en el programa se comparan con los valores límite de las tablas 3.1.b-HE0 

(para el Cep,nren) y 3.2.b-HE0 (para el Cep,tot). En estas tablas, dichos valores vienen 

determinados en formato de fórmula en función de la zona climática de invierno (ZCI) y la 

carga interna del edificio (CFI). El informe del programa ofrece los resultados totales de cálculo 

y límite. Con ellos, se rellena la MT.F.05.HE0.a) y se indica su conformidad a través de los 

términos ‘Cumple’ o ‘No cumple’.   

Tabla 27  

MT.F.05.HE0.a). Consumos de energía primaria 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

HE0.a) 
0.a) CONSUMOS DE ENERGÍA PRIMARIA 

Consumo Valor de cálculo  

(kWh/m² año) 

Valor límite 

(kWh/m² año) 

Conformidad 

Consumo de energía 

primaria no renovable 

   

Consumo de energía 

primaria total 

   

Parámetros: 106 y 107 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 164 

0b) Calificación energética del edificio (Tabla 28). En esta ficha se justifica la calificación 

energética obtenida por el edificio a raíz de la información indicada en las fichas anteriores. 

Se mide de acuerdo a dos criterios: el consumo de energía primaria no renovable y las 

emisiones de dióxido de carbono. Junto a la imagen normalizada de eficiencia energética, 

se indican los valores de cada uno de los criterios y se señala la letra con la que se califica al 

edificio. En primer lugar, se expone el resultado final de la calificación energética, y a 

continuación los resultados de (-) la calificación energética del edificio en emisiones, (-) la 

calificación energética del edificio en consumo de energía primaria no renovable y (-) la 

calificación parcial de la demanda energética de calefacción y refrigeración. A 

continuación, se explica cada una de ellas. 

(-) Calificación energética del edificio en emisiones. Se mide a través del dióxido de carbono 

(CO2) liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del edificio. El 

indicador global resulta de sumar los indicadores parciales de las emisiones liberadas por las 

instalaciones de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación. Al lado de cada valor parcial 

de emisión se indica la calificación energética de dicha instalación. En el caso de que haya 

energía eléctrica autoconsumida, se descuenta del indicador global. En la parte inferior de la 

ficha se diferencian las emisiones de CO2 por consumo eléctrico de las emisiones de CO2 por 

consumo de otros combustibles, expresadas en términos de superficie (kg CO2/m² año) y en 

términos generales (kgCO2/año). 

(-) Calificación energética del edificio en consumo de energía primaria no renovable. Se 

expresa en términos de la potencia consumida por hora y superficie en un año. Se calcula 

para cada una de las instalaciones: calefacción, refrigeración, ACS e iluminación. La suma 

de todas aporta el indicador global. Los resultados de los indicadores energéticos los aporta 

el programa a partir de los datos introducidos en las fichas anteriores. 

(-) Calificación parcial de la demanda energética de calefacción y refrigeración. Estas 

demandas expresan la potencia que demanda el edificio por hora y superficie en un año, 
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para mantener las condiciones de confort dentro del edificio. Los resultados de la demanda 

energética los aporta el programa a partir de los datos introducidos en las fichas anteriores.  

Tabla 28  

MT.F.05.HE0.b). Calificación energética del edificio 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

HE0.b) 
HE0.b) CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Consumo de energía primaria no renovable 

(kWh/m² año) 

Emisiones de dióxido de carbono  

(kgCO2/ m² año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 

Indicador global Indicadores parciales 

 

 

 

 Emisiones 

(kgCO2/m² año) 

Calificación 

Calefacción   

Refrigeración   

ACS   

Iluminación   

Global   

kgCO2/m² año % 

Emisiones de CO2 por consumo eléctrico   

Emisiones de CO2 por otros combustibles   
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

HE0.b) 
HE0.b) CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 

Indicador global Indicadores parciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Energía primaria 

(kWh/m²año) 

Calificación 

Calefacción   

Refrigeración   

ACS   

Iluminación   

Global   

CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

Demanda de calefacción 

(kWh/m² año) 

Demanda de refrigeración 

(kWh/m² año) 
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HE1. Condiciones para el control de la demanda energética  

Las tablas siguientes recogen la conformidad de los elementos constructivos del edificio. Las 

fichas contemplan la conformidad de la demanda energética en los términos que contempla 

el DB-HE1: (HE1.1) Condiciones de la envolvente térmica; (HE1.2) Limitación de 

descompensaciones de las particiones; y (HE1.3) Limitación de condensaciones. A la derecha 

de cada ficha se añade una columna en la cual se escribe la conformidad en la escala 

dicotómica cumple/no cumple.  

(HE1.1) Condiciones de la envolvente térmica. Se expresa en términos de: (1.a) Cumplimiento 

de la transmitancia térmica; (1.b) Coeficiente global de la transmisión de calor; (1.c) y (1.d) 

Permeabilidad al aire de los huecos.  
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1.a) El cumplimiento de la transmitancia de la envolvente térmica (Tabla 29) se calcula para 

cada tipo de elemento que forma parte de la envolvente. Los datos de la transmitancia 

térmica (U) de cada elemento se copian de las fichas del MT.F.04.2, donde se definen todos 

estos elementos. La transmitancia térmica límite (Ulim) es la definida en la tabla 3.1.1.a-HE1 

para cada zona climática. El elemento constructivo cumple si su transmitancia máxima es 

menor que la transmitancia máxima recogida en la normativa.  

Tabla 29 

MT.F.05.HE1.1.a) Cumplimiento de la transmitancia de la envolvente térmica 

 

 

CEIP 

NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 

Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE1. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

HE1.1.a) 
HE.1.1. CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

HE1.1.a) CUMPLIMIENTO DE LA TRANSMITANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA  

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES DE LA 

ENVOLVENTE TÉRMICA 

U 

(W/m²K) 

Ulim 

(W/m²K) 

Conf.  

Muros: fachada    

Muros: medianería    

Muros: enterrados    

Cubiertas inclinadas    

Cubiertas planas    

Suelos en contacto con el terreno    

Suelos en contacto con el aire exterior    

Huecos: vidrios y marcos de ventanas    

Huecos: vidrios y marcos de puertas    

Huecos: vidrios y marcos de lucernarios    

Particiones interiores en contacto con espacios no 

habitables 

   

Parámetros: 8.1, 12 y 41 
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1.b) Coeficiente global de la transmisión de calor (K) a través de la envolvente térmica (Tabla 

30). Es la relación entre la transmisión de calor y la superficie de intercambio térmico de la 

envolvente. Depende, entre otros factores, de la ZCI y de la compacidad del edificio, es decir, 

de la relación entre su volumen y su área. Los valores límite (Klim) se consultan en la tabla 

3.1.1.c-HE1. 

Tabla 30  

MT.F.05.HE1.1.b) Cumplimiento del coeficiente global de la transmisión de calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP 

NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE1. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

HE1.1.b) 
HE1.1. CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

HE1.1.b) CUMPLIMIENTO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE LA TRANSMISIÓN DE CALOR  

K 

(W/m²K) 

Klim 

(W/m²K) 

Conf.  

   

Parámetro: 8.2 
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1.c) Control solar de la envolvente térmica (Tabla 31). El factor de control solar qsol;jul está 

relacionado con la capacidad del edificio para bloquear la radiación solar y tiene en cuenta 

la posibilidad de que los huecos dispongan de elementos de protección solar. Se comprueba 

con la tabla 3.1.2 – HE1 del DB.  

Tabla 31  

MT.F.05.HE1.1.c) Cumplimiento del control solar de la envolvente térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP 

NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 

Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE1. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

HE1.1.c) 
HE1.1. CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

HE1.1.c) CUMPLIMIENTO DEL CONTROL SOLAR DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA  

qsol;jul  

(kWh/m²mes) 

qsol;jul lim 

(kWh/m²mes) 

Conf.  

   

Parámetro: 9 
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1.d) Conformidad de la permeabilidad al aire de la envolvente térmica (Tabla 32). Todos los 

elementos de la envolvente térmica han de asegurar una correcta estanqueidad al aire. Los 

puntos críticos en este aspecto son los encuentros entre cualquier tipo de hueco y el 

cerramiento opaco que lo alberga y los pasos de patinillos de instalaciones y ventilación. La 

comprobación se realiza por observación directa. Técnicamente, es preciso, además, 

comprobar la permeabilidad al aire de las carpinterías que se colocan en los huecos. Cada 

tipo de carpintería está asociado a una clase de permeabilidad, establecida en función de 

valores límite calculados con una sobrepresión de 100 Pa (Q100). Los datos se consultan en la 

Norma UNE-EN 12207:201733 y se comparan con los valores límite de la tabla 3.1.3.a – HE1. 

Cada zona climática tiene asociados unos valores límite y la clase de carpintería que los 

cumplen. Para determinar la conformidad es imprescindible conocer la clase a la que 

pertenece la carpintería exterior que está colocada en el edificio, por lo que se incluye una 

línea por cada tipo de hueco de diferente composición. 

Tabla 32  

MT.F.05.HE1.1.d) Cumplimiento de la permeabilidad al aire de los huecos 

 

 

 
33 UNE-EN 12207:2017. Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

CEIP 

NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 

Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE1. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

HE1.1.d) 
HE1.1. CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

HE1.1.d) CUMPLIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE DE LOS HUECOS  

Hueco Q100 

(m³/h·m²) 

Q100lim 

(m³/h·m²) 

Conf.  

    

Parámetros: 10 y 42 
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(HE1.2) Limitación de descompensaciones de las particiones (Tabla 33). Este parámetro se 

aplica a las particiones horizontales y verticales que separan unidades de uso habitables y no 

habitables. Para ello, es preciso identificar aquellas particiones que separan estancias del 

mismo uso o de uso diferente e indicar su transmitancia térmica (U), ya indicada en la tabla 

MT.F.04.2.e). Tras ello, se comparan los valores límite (Ulim) reflejados en la tabla 3.2. – HE1 del 

DB para cada ZCI y se determina su conformidad. Se separan las particiones horizontales 

(forjados) de las verticales (tabiques).  

Tabla 33  

MT.F.05.HE1.2. Cumplimiento de la limitación de descompensaciones de las particiones 

 

 

 

 

 

CEIP 

NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 

Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE1. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

HE1.2 HE1.2 CUMPLIMIENTO DE LA LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES DE LAS 

PARTICIONES 

PARTICIONES HORIZONTALES U 

(W/m²K) 

Ulim 

(W/m²K) 

Conf.  

Entre unidades del mismo uso    

Entre unidades de distinto uso o unidades de uso y zonas 

comunes 

   

PARTICIONES VERTICALES U 

(W/m²K) 

Ulim 

(W/m²K) 

Conf.  

Entre unidades del mismo uso    

Entre unidades de distinto uso o unidades de uso y zonas 

comunes 

   

Parámetro: 11  
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(HE1.3) Limitación de las condensaciones (Tabla 34). Las condensaciones intersticiales se 

producen en los elementos de cerramiento de la envolvente térmica (fachadas, cubiertas y 

suelos) cuando la presión de vapor de la superficie de cada capa que compone el elemento 

es inferior a la presión de vapor de saturación. Esta comprobación asegura las capacidades 

aislantes de los materiales que componen los elementos constructivos de la envolvente 

térmica. En la última versión del DB-HE (2019) no aparece el procedimiento para conocer si se 

producen condensaciones intersticiales en los elementos de la envolvente térmica, pero se 

pueden comprobar de dos maneras: de forma manual, con ayuda del DA DB-HE / 2, o bien 

con ayuda de la aplicación CTEWeb. Para obtener los resultados con el programa, basta con 

introducir los datos y éste aporta los cálculos parciales, totales y la gráfica. La conformidad se 

determina para cada capa. Si la presión de vapor de aire en la capa (Pn) es menor o igual 

que la presión de vapor de saturación (Psat,n), la capa cumple y, por tanto, no hay 

condensaciones intersticiales. 

El procedimiento de cálculo y la conformidad quedan reflejados en la misma ficha HE1.3, 

dentro del MT.F.05, donde se incluyen los tres elementos a comprobar: cerramientos de 

fachada, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. En las fichas aparecen las capas 

de cada sistema constructivo, numeradas con cardinales correlativos. Los datos necesarios 

para realizar los cálculos se extraen de diferentes documentos: (-) los espesores de cada capa 

(ecapa), de la documentación gráfica del proyecto34; (-) los valores de la resistencia térmica 

(R) y del factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) de cada capa, del CEC; (-)  

las temperaturas (θ)y presiones (P), de la tabla C.1. del Apéndice C expuesta en el documento 

de apoyo del CTE DA DB-HE / 2. El espesor del aire equivalente de cada capa (Sdn) se obtiene 

multiplicando el espesor de cada capa, e, por el factor de resistencia, μ. En la ficha se prevé 

un espacio para insertar la imagen del gráfico de las condensaciones intersticiales de cada 

elemento, lo cual facilita la comprensión de los resultados.  

 
34 Si no se dispone de documentación gráfica, se pueden deducir por observación directa en la inspección del CEIP.  



 

      

Tabla 34  

MT.F.05.HE1.3. Limitación de condensaciones intersticiales en la envolvente térmica 

CEIP 

NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE1. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

HE1.3 
HE1.3. LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES EN LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

CERRAMIENTOS DE FACHADA  

Capas ecapa 

(m) 
Rcapa 

(m²K/W) 
Rtotal 

(m²K/W) 

θe 

(ºC) 

θcapa 

(ºC) 

θi 

(ºC) 

Pe 

(Pa) 

Pi 

(Pa) 

μcapa Sdn  
(m) 

1.            

2.       

n.      

GRÁFICO 

 

 

 

Imagen del gráfico de  

condensaciones intersticiales  

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Capas Pn 

(Pa) 

≤ Psat,n 
(Pa) 

Conf. 

1.     

2.     

n.     

 



 

      

CEIP 

NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO MT.F.05 

CTE 

 

Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE1. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  

HE1.3 HE1.3. LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES EN LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

CUBIERTAS 

Capas ecapa 

(m) 
Rcapa 

(m²K/W) 
Rtotal 

(m²K/W) 

θe 

(ºC) 

θcapa 

(ºC) 

θi 

(ºC) 

Pe 

(Pa) 

Pi 

(Pa) 

μcapa Sdn  
(m) 

1.            

2.       

n.       

GRÁFICO  
 

 

 

Imagen del gráfico de  

condensaciones intersticiales  

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Capas Pn 

(Pa) 

≤ Psat,n 
(Pa) 

Conf. 

1.     

2.     

n.     

 



 

      

CEIP 

NOMBRE DEL CEIP - EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE1. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

HE1.3 
HE1.3. LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES EN LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 

Capas ecapa 

(m) 
Rcapa 

(m²K/W) 
Rtotal 

(m²K/W) 

θe 

(ºC) 

θcapa 

(ºC) 

θi 

(ºC) 

Pe 

(Pa) 

Pi 

(Pa) 

μcapa Sdn  
(m) 

1.            

2.       

n.       

GRÁFICO  

 

 

 

Imagen del gráfico de  

condensaciones intersticiales  

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Capas Pn 

(Pa) 

≤ Psat,n 
(Pa) 

Conf. 

1.     

2.     

n.     

Parámetro: 12 
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HE3. Condiciones de las instalaciones de iluminación 

El ámbito de aplicación de la sección HE3 para edificios existentes contempla la renovación 

de un porcentaje superior al 25% de la instalación de iluminación. En realidad, la necesidad o 

no de su cumplimiento vendría derivada de una toma de decisiones a la hora de intervenir 

en un determinado CEIP. En el marco de la investigación, se considera oportuno incluir su 

justificación porque una instalación de iluminación eficiente incide en el cumplimiento de los 

requisitos de habitabilidad y funcionalidad.  

Las condiciones que se recogen en la normativa son cuatro: (HE3.1) Eficiencia energética de 

la instalación de iluminación; (HE3.2) Potencia instalada; (HE3.3) Sistemas de control y 

regulación y (HE3.4) Sistemas de aprovechamiento de la luz natural. Cada una de ellas precisa 

la comprobación de unos requisitos específicos. El procedimiento se recoge en la ficha 

MT.F.05.HE3, desglosada en cuatro tablas para facilitar la cuantificación.   

(HE3.1) Valor de eficiencia energética de la instalación de iluminación (Tabla 35). Calcular el 

valor de eficiencia energética (VEEI) de una instalación de iluminación siguiendo las 

indicaciones de la normativa es un poco confuso, pues la nomenclatura de las potencias es 

diferente en el DB y en la guía de aplicación del DB-HE 201935. Como el DB es de obligado 

cumplimiento, se opta por emplear las notaciones que en él se recogen. El VEEI se justifica 

para cada uno de los espacios del colegio.  

El cálculo del VEEI se realiza por cada 100 lux y las variables que intervienen son: la potencia 

nominal de la lámpara más el equipo auxiliar (Pot)36, el área iluminada (Si) y la calidad de esa 

iluminación a través de la iluminancia media horizontal mantenida (Em) según la fórmula 

recogida en la ficha  MT.F.05.HE3.1.a).  

 
35 La guía de aplicación es un documento técnico de apoyo que ofrece el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. Está disponible para su descarga en el enlace: 

https://www.codigotecnico.org/Guias/GuiaHE2019.html [Última consulta el 24 de mayo de 2019] 

36 La fórmula recogida en el CTE designa la potencia instalada mediante la letra P. Esta notación se ha empleado 

en el apartado anterior para designar la presión de vapor de aire. Con el fin de evitar la confusión, incluso con la 

notación de potencia nominal también utilizada, se ha sustituido por Pot.  

https://www.codigotecnico.org/Guias/GuiaHE2019.html
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La potencia nominal de la lámpara más el equipo auxiliar depende del tipo, marca y modelo 

de ésta. El dato unitario se consulta en la ficha técnica que proporciona el fabricante. El valor 

Pot resulta del producto de la potencia de cada lámpara más su equipo auxiliar (PotL), por el 

número de luminarias existentes en dicho espacio (nL). Esta expresión también se refleja en la 

ficha. 

El área iluminada (Si) se calcula para cada espacio a comprobar. En un espacio educativo 

los alumnos no suelen ocupar siempre un sitio fijo. Por ello, se considera establecer, como área 

iluminada, el total de la superficie de cada espacio donde se encuentren los niños (pueden 

excluirse los espacios de uso administrativo).  

La iluminancia Em sobre el área de trabajo es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre 

la unidad de superficie. Su cálculo no es sencillo, sobre todo cuando se trata de edificios 

existentes cuya antigüedad ha provocado la sustitución de las luminarias que se han ido 

agotando o estropeando y no de todas en su conjunto como resultado de un análisis de 

iluminación acorde a la normativa. Para llevarlo a cabo, se recomienda seguir el 

procedimiento reflejado en la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación para 

Centros Docentes (2020), elaborada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 

(IDAE) en colaboración con el Comité Español de Iluminación. Esta guía, además, sirve de 

referencia para conocer las condiciones que deben reunir los espacios educativos en lo que 

respecta a la iluminación.  

Los VEEI límite son los especificados en la tabla 3.1.-HE3 del DB para cada tipo de espacio. 



 

 

Tabla 35 

 MT.F.05.HE3.1.a) Eficiencia energética de la instalación de iluminación. Cálculo del valor VEEI 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

HE3.1.a) HE3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

HE3.1.a) CÁLCULO DEL VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Valor de la eficiencia energética de la instalación de iluminación 

 

𝐕𝐄𝐄𝐈 =
𝟏𝟎𝟎 · 𝐏𝐨𝐭

𝐒𝐢 · 𝐄𝐦
 

 

Potencia de todas las lámparas más equipos auxiliares del espacio  

 
Pot =  PotL ·  nL 

Espacio Pot 

(W) 

Si 

(m²) 

Em 

(lux) 

VEEI 

(W/m²) 

VEEIlim 

(W/m²) 

Conformidad 

Zonas 

administrativas 

    3,0  

Aulas      3,5  

Laboratorios     3,5  

Almacenes     4,0  

Archivos     4,0  

Cuartos técnicos     4,0  

Espacio Pot 

(W) 

Si 

(m²) 

Em 

(lux) 

VEEI 

(W/m²) 

VEEIlim 

(W/m²) 

Conformidad 



 

 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

HE3.1.a) HE3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

HE3.1.a) CÁLCULO DEL VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Cocina     4,0  

Biblioteca     5,0  

Gimnasio     4,0  

Zonas comunes     6,0  

Salón de actos     8,0  

Zonas exteriores37    - -  

Parámetros: 123, 128 y 129 

 

 

 
37 Se han incluido las zonas exteriores en la tabla porque el DB-SUA exige que su instalación de alumbrado proporcione una luminancia (Em) mayor o igual a 20 lux (parámetro 129). 

El dato lo obtenemos de esta tabla.  



 

  181 

Además del cálculo del VEEI, el DB-HE establece otros valores que se han incluir para justificar 

la exigencia: la iluminancia media ya mencionada y calculada para la tabla anterior (Em), 

los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas  y el índice de 

deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado38. La cifra correspondiente a los valores Ra y 

UGR los suministra el fabricante de las luminarias y debe estar reflejado en la ficha técnica de 

las mismas. La información se recoge en la ficha MT.F.05.HE3.1.b (Tabla 36), donde ya se 

indican los valores límite que regula la Norma UNE-EN 12464-1:202239 en su tabla 4440. Si en el 

colegio se desarrollan eventos deportivos, es preciso añadir las condiciones previstas en la 

Norma UNE-EN 12193: 202041.  

 
38 En la Norma UNE este valor aparece reflejado como RUG 

39 Norma UNE-EN 12464-1:2022 Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en 

interiores. 

40 En esta tabla también aparece el valor de la uniformidad de iluminancia (U). Se ha omitido porque en el epígrafe 

5.3.3 de la Norma UNE indica que no es de aplicación en aquellos espacios que haya luz natural. En el caso del 

colegio son todos menos los cuartos técnicos y los almacenes que, al no ser habitables, se han omitido. 

41 Norma UNE-EN 12193: 2020. Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas. 



 

 

Tabla 36  

MT.F.05.HE3.1.b) Eficiencia energética de la instalación de iluminación. Valores en términos de eficiencia energética 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

HE3.1.b) HE3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

HE3.1.b) VALORES EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Espacio Em 

(lux) 

Em.lim 

(lux) 

Ra 

(adim) 

Ra.lim 

(adim) 

UGR 

(adim) 

UGRlim 

(adim) 

Conformidad 

Zonas 

administrativas 

 500  80  19  

Aulas   500  80  19  

Laboratorios  500  80  19  

Almacenes  100  80  25  

Archivos  100  80  25  

Cuartos técnicos  100  80  25  

Comedor  200  80  22  

Cocina  500  80  22  

Biblioteca  500  80  19  

Gimnasio  300  80  22  



 

 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

HE3.1.b) HE3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

HE3.1.b) VALORES EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Espacio Em 

(lux) 

Em.lim 

(lux) 

Ra 

(adim) 

Ra.lim 

(adim) 

UGR 

(adim) 

UGRlim 

(adim) 

Conformidad 

Vestíbulo de 

entrada 

 200  80  22  

Áreas de 

circulación 

 100  80  25  

Escaleras  150  80  25  

Salón de actos  500  80  19  

Parámetros 123 y 128 
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(HE3.2) Potencia instalada (Tabla 37). La potencia instalada (Poti)42 se comprueba por unidad 

de superficie para todo el edificio. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 43 

establece que la potencia instalada es la “potencia máxima capaz de suministrar una 

instalación a los equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o 

en su ejecución, respectivamente” (p.24). Por ello, es preciso sumar la potencia obtenida 

anteriormente (Pot) de todos los espacios del edificio y dividirlo entre la superficie total del 

edificio (S). Esa cifra debe ser menor que la potencia máxima a instalar límite (Potmáx.lim) 

indicada en la tabla 3.2-HE3 del CTE y se establece en función de la iluminancia media en el 

plano horizontal (E). Como en el caso de los centros educativos es menor de 600 lux, la 

potencia se limita a 10 W/m². 

Tabla 37  

MT.F.05.HE3.2. Potencia instalada 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

HE3.2 
2. POTENCIA INSTALADA 

Potencia a instalar: 

𝑷𝒐𝒕𝒊 =
𝚺𝑷𝒐𝒕

𝑺
 

 

Espacio ΣPot 

(W) 

Si 

(m²) 

Poti 

(W/m²) 

Potmáx.lim 

(W/m²) 

Conformidad 

Aparcamiento    5  

Otros usos    10  

Parámetro: 124 

 

(HE3.3) Sistemas de control y regulación de la iluminación (Tabla 38). Estos sistemas son 

diferentes en función de la frecuencia de uso del espacio: constante o esporádica. En la ficha 

 
42 Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC, potencia instalada es lo mismo que potencia máxima 

y que potencia prevista. En planos antiguos también se puede encontrar como potencia demandada.  

43 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Última modificación del 28 de abril de 2021 
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MT.F.05.HE3.3 se diferencian los sistemas para cada uso, pues en el esporádico se permite una 

alternativa en el caso de no contar con sistemas de encendido por horario centralizado en 

cuadro eléctrico.  La conformidad viene determinada por la existencia de estos sistemas en 

cada uno de los edificios.  

Tabla 38 

MT.F.05.HE3.3. Sistemas de control y regulación  

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

HE3.3 
HE3.3. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN 

Zona Sistema Alternativa Conformidad 

Uso constante Sistema de encendido y 

apagado manual externo 

al cuadro eléctrico 

-  

Sistema de encendidos por 

horario centralizado en 

cada cuadro eléctrico 

-  

Uso esporádico Sistema de encendido y 

apagado manual externo 

al cuadro eléctrico 

-  

Sistema de encendidos por 

horario centralizado en 

cada cuadro eléctrico 

Control de encendido y 

apagado por sistema de 

detección de presencia 

temporizado 

 

Sistema de pulsador 

temporizado 

 

Parámetros: 125.1, 125.2, 126.1 y 126.2 

 

(HE3.4) Sistemas de aprovechamiento de la luz natural (Tabla 39). Los sistemas de 

aprovechamiento de la luz natural se emplean para regular el nivel de iluminación de las 

luminarias más cercanas a las entradas de luz. Son necesarios cuando se cumplen, 

simultáneamente, dos condiciones: (1) que la relación entre la superficie del acristalamiento 

y superficies opacas de una fachada sea mayor a 0,11 y (2) que haya obstáculos de luz natural 
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cerca del edificio en alguno de los supuestos recogidos a, b o c44. En la ficha MT.F.05.HE3.4 se 

indican los datos necesarios para realizar los cálculos: (-) el coeficiente de transmisión luminosa 

del vidrio de la ventana del local en tanto por uno (T), cuyo dato aparece en la ficha técnica 

del vidrio; el área de acristalamiento de las ventanas de la zona (Aw), que se obtiene al restar 

el porcentaje del marco indicado en la definición de la envolvente del edificio a cada 

ventana y puerta con vidrio; y el área total de las fachadas de la zona (AF). La columna de 

condiciones geométricas sólo hay que rellenarla si se da alguno de los supuestos recogidos 

en el epígrafe 3.4 del DB. Si es así, se indica la letra del supuesto. La conformidad viene 

determinada por la necesidad o no de sistemas de regulación en las luminarias. Si es necesario 

y no se dispone de ello, no cumple. Si no es necesario, cumple.45  

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Véase los epígrafes 3.4.a), 3.4.b) y 3.4.c) del DB-HE3 (p.23 y p.24) para conocer los requisitos específicos.  

45 La determinación del sistema específico se recogerá en el apartado de propuesta de actuación, en función de 

los resultados obtenidos.   
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Tabla 39  

MT.F.05.HE3.4. Sistemas de aprovechamiento de la luz natural 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

HE3.4 
HE3.4. SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL 

Relación entre superficie de acristalamiento y superficies opacas: 

 
𝐓 ·  𝐀𝐰

𝐀𝐅

> 𝟎, 𝟏𝟏 

 

Fachada  T 

(adim) 

Aw 

(m²) 

AF 

(m²) 

Relación Condiciones 

geométricas 

Conformidad 

Norte       

Este       

Oeste       

Sur       

Sureste       

Suroeste       

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

Parámetro: 127 

 

 

 

 

 

 



 

 188 

HE4. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua 

caliente sanitaria 

El DB-HE exige que una parte de la procedencia de la energía necesaria para cubrir la 

demanda de agua caliente sanitaria (ACS) provenga de fuentes renovables, o bien de 

procesos mixtos en los que haya habido intervención de fuentes renovables (DB-HE, p.28). Es 

de aplicación en edificios existentes cuya demanda de ACS sea superior a 100 litros por día, 

en función de los valores aportados por el propio DB en la tabla c-Anejo F (p.46). En el caso 

de los CEIP, la demanda de ACS en una escuela sin ducha es de 4 litros/día por persona y de 

21 litros/día por persona si dispone de ducha. Ello implica que, salvo escuelas muy pequeñas 

que tengan menos de 25 y 4 ocupantes46, respectivamente, esta exigencia es de obligado 

cumplimiento. Para conocer la conformidad, se ha elaborado la ficha MT.F.05.HE4 (Tabla 40). 

En ella se reflejan los datos necesarios para conocer la demanda de ACS mensual. La 

ocupación es el número de personas que acuden al CEIP, la demanda diaria se marca en 

función del tipo de escuela (con o sin ducha). Siguiendo las indicaciones de la exigencia, la 

demanda de ACS a satisfacer con energías renovables se calcula en función de la demanda 

de ACS diaria, obtenida del producto entre la ocupación y el dato del Anejo F. Si ésta es 

mayor o igual a 5.000 litros/ día, la procedencia de energía de fuentes renovables será la 

necesaria para cubrir el 70% de la demanda. Si es inferior a dicha cantidad, pondera el 60%. 

A continuación, se calcula la demanda de ACS mensual multiplicando por 30 días la 

demanda diaria. Ese es el valor al que se le aplica el 70% o el 60%, según la demanda diaria y 

que se denomina ‘ponderación de la demanda’. La contribución de energía portada por 

fuentes renovables se sitúa en la primera casilla de la última fila, y la procedente de energía 

residual, en la segunda. Estos datos se obtienen de la documentación consultada en el CEIP, 

o bien en la concejalía correspondiente. Si en el edificio no se dispone de energía procedente 

de fuentes renovables para la producción del ACS, estas celdas se quedan a 0. La exigencia 

 
46 El cálculo de ocupantes sale de dividir la demanda mínima de 100 litros/día entre la demanda prevista en el Anejo 

F, que son 4 litros/día y 21 litros/día en cada caso.  
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cumple si el total de la contribución renovable suma de los dos valores anteriores, es mayor o 

igual que la ponderación de la demanda.  

Tabla 40  

MT.F.05.HE4. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.05 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

HE4. CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA 

DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
HE4 

Ocupación Demanda diaria 

nº personas Sin ducha 

4 litros/día · persona 

Con ducha 

21 litros/día · persona 

Demanda de ACS diaria  

Ocupación x demanda diaria =                   litros/día 

≥ 5.000 litros/día – Pondera el 70% 

< 5.000 litros/día – Pondera el 60% 

Demanda de ACS mensual  

30 días x demanda de ACS diaria =              litros/mes 

Contribución 

renovable 

aportada 

(litros/mes) 

Contribución de 

energía residual 

aportada 

(litros/mes) 

Total de la 

contribución 

renovable 

(litros/mes) 

Ponderación de la 

demanda 

(litros/mes) 

Conformidad 

     

Parámetro: 118 
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3.5.3. Justificación técnica del CTE DB-HR. Protección frente al ruido 

Las verificaciones relacionadas con ruido que se contemplan son las exigidas por el CTE DB-

HR47 (p.HR-148):  

(1) valores límite de aislamiento acústico, porque en los colegios existen recintos protegidos49, 

(2) tiempo de reverberación y absorción acústica,  

(3) ruido y vibraciones de las instalaciones.  

Para las comprobaciones se recurre a la opción simplificada porque en el análisis de la 

documentación gráfica examinada para dar forma a la investigación se cumplen las 

condiciones marcadas por la normativa. Para las comprobaciones de aislamiento acústico 

son ser edificios de cualquier uso y disponer de una estructura horizontal resistente formada 

por forjados de hormigón (p.HR-6). Para las comprobaciones del tiempo de reverberación, 

que el volumen de aula sea menor a 350 m³ y tratarse de un comedor (p. HR-27).  

El conjunto de las fichas justificativas responde al material de trabajo MT.F.06. Se configuran 

de tal manera que se adaptan al formato de la investigación y que facilitan la consulta de los 

datos y la interpretación de los resultados. Para su elaboración se toman como referencia el 

informe ofrecido por el programa de ayuda a la aplicación del CTE DB-HR de CTEWeb50 y el 

formato de fichas K.1 Y K.4 del DB-HR. Antes de rellenar las fichas justificativas, se recomienda 

examinar el mapa estratégico de ruido del municipio con el fin de conocer la exposición al 

ruido del CEIP y determinar los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo en función del 

índice de ruido-día (Ld)contempladas en la tabla 2.1 del DB-HR (p.HR-3). Este valor se utiliza 

más adelante para determinar los valores límite de aislamiento acústico de los elementos que 

están en contacto con el aire exterior. La información sobre los mapas estratégicos de ruido 

 
47 Disponible para su consulta online en la página web: 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HR/DBHR.pdf [Última consulta el 15 de marzo de 2022] 

48 Se indica el número de la página del DB-HR donde se encuentra la información literal y completa sobre ciertos 

aspectos técnicos cuya redacción se ha adaptado en el texto para facilitar su comprensión. No se hace referencia 

al año del documento para no interrumpir demasiado la lectura. El número de página en el DB-HR viene tal y como 

se expresa en el texto, es decir, HR-n. 

49  Ver definición de recinto habitable y recinto protegido en el Anejo A. Terminología del CTE DB-HR: 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HR/DBHR.pdf [Última consulta el 25 de marzo de 2022].  

50 Disponible de forma gratuita en la dirección web: http://cte-web.iccl.es/verificadorR/login [Última consulta el 15 

de marzo de 2022]. 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HR/DBHR.pdf
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HR/DBHR.pdf
http://cte-web.iccl.es/verificadorR/login
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se puede consultar en el Sistema de Información Sobre Contaminación Acústica (SICA) del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)51 y también es posible 

que cada municipio tenga disponible, en su web, un análisis completo de ruido y condiciones 

ambientales.   

Con el fin de aclarar a que parte del edificio se está haciendo referencia en cada una de las 

fichas, se presenta un esquema constructivo (Figura 3).  

Figura 3 

Elementos constructivos que influyen en la transmisión de ruido 

 
Nota: Elaborado a partir de la figura 3.1. del CTE DB-HR (p.HR-6) 

 

A continuación, se explica el contenido de cada una de las fichas de justificación, 

acompañado de su modelo en forma de tabla.  

(1) Valores límite de aislamiento acústico 

La comprobación del diseño y el dimensionado del aislamiento acústico se comprueba para 

dos tipos de ruido: el ruido aéreo y el ruido de impactos. El ruido aéreo se determina para las 

 
51 Página web: http://sicaweb.cedex.es/mapas-intro.php [Última consulta el 15 de marzo de 2022]. 

http://sicaweb.cedex.es/mapas-intro.php


 

 192 

tabiquerías y contempla los elementos de separación vertical entre recintos (1.a y 1.b), los 

elementos de separación horizontal entre recintos (1.c) y los elementos en contacto con el 

aire exterior (1.d). El ruido de impactos se comprueba únicamente en los elementos de 

separación horizontal entre recintos (1.c) En todas las tablas de esta ficha se añade una 

columna final para indicar la conformidad. En la Figura 3 se muestran cada uno de los 

elementos a los que se hace referencia.   

1.a. Tabiquería (tabla 41). Se define el tipo de tabiquería según el epígrafe 3.1.2.3.1 del CTE 

DB-HR (p.HR-6) a través de la descripción de su composición, de su masa por unidad de 

superficie (m) y de su índice global de reducción acústica ponderado (RA). Los valores para 

cada tipo de solución constructiva existente en el edificio se encuentran en el CEC y los 

valores exigidos en la tabla 3.1 del DB-HR (p.HR-8). La tabiquería cumple si las características 

existentes son mayores o iguales que las exigidas. 

Tabla 41 

MT.F.06.HR 1.a) Valores límite de aislamiento acústico. Tabiquería 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.06 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

1. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

HR 1.a) 
1.a) TABIQUERÍA 

Solución para recintos protegidos, habitables  

y de instalaciones 

Características Conformidad 

Existentes Exigidas 

Tipo y descripción de la tabiquería m (kg/m²) 

RA (dBA) 

 

 

 

≥  

≥  

 

Parámetro: 137 

 

1.b) Elementos de separación vertical entre recintos (Tabla 42). En base a las condiciones 

marcadas por el DB-HR, deben comprobarse los elementos de separación vertical entre 

recintos protegidos, habitables y de instalaciones, es decir, aulas, bibliotecas, salas de 

profesores y de estudio con cualquier otro recinto. Asimismo, se analizan las fachadas a las 
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que acometen elementos de separación vertical, es decir, la intersección entre particiones 

de aulas, bibliotecas, salas de profesores y de estudio con la fachada. En ambos casos se 

comparan la masa por unidad de superficie (m) y el índice global de reducción acústica 

ponderado (RA)52 . Si existen elementos constructivos no opacos (ventanas o puertas con 

vidrio) en las particiones, es preciso añadir una línea y comparar, para ellos, las características 

de RA. Se añaden tantas líneas como tipos de elementos de separación vertical haya en el 

edificio. Los elementos constructivos cumplen si las características existentes son mayores o 

iguales a las exigidas. Del mismo modo, se contemplan las medianerías en este apartado, 

aunque normalmente los edificios docentes son exentos.  

Los valores existentes se consultan en el CEC y los exigidos en la tabla 3.2. del DB-H3. La 

conformidad es positiva, es decir, cumple, cuando las existentes son mayores que las exigidas. 

Se recomienda indicar en la ficha a que estancias son aplicables las limitaciones, pues ello 

facilita el análisis posterior y la elaboración de las propuestas de actuación, en caso de que 

sea necesario. Del mismo modo, hay que rellenar una ficha por cada tipo de partición 

diferente que esté separando los recintos protegidos y habitables de los de actividad e 

instalaciones.  

Tabla 42  

MT.F.06.HR 1.b) Valores límite de aislamiento acústico. Elementos de separación verticales entre recintos 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.06 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

1. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

HR 1.b) 
1.b) ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE RECINTOS 

Solución para recintos protegidos, habitables y de 

instalaciones 

Características Conformidad 

Existentes Exigidas 

Tipo y descripción de la fábrica  

m (kg/m²) 

RA (dBA) 

 

 

 

≥ 

≥ 

 

 

 
52 Los datos se obtienen del mismo modo que en la ficha 1.a). 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.06 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

1. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

HR 1.b) 
1.b) ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE RECINTOS 

Elementos no opacos  RA (dBA)  

 

≥  

Condiciones de las fachadas a las que acometen los 

elementos de separación verticales 

Existentes Exigidas Conformidad 

Descripción del cerramiento de fachada   

m (kg/m²) 

RA (dBA) 

 

 

 

≥  

≥  

 

Condiciones de las fachadas a las que acometen los 

elementos de separación verticales 

Existentes Exigidas Conformidad 

Descripción de la medianería   

m (kg/m²) 

RA (dBA) 

 

 

 

≥  

≥  

 

Parámetro: 138 

 

1.c. Elementos de separación horizontal entre recintos (Tabla 43). Los elementos de separación 

horizontales son los forjados, los suelos y los techos. El CTE DB-HR está redactado teniendo en 

cuenta que los edificios no están construidos, y, por tanto, se pueden proyectar con suelos 

flotantes y techos suspendidos. Los colegios objeto de estudio de esta investigación llevan 

construidos desde antes de la entrada en vigor del CTE, por lo que es posible que la mayor 

parte de ellos no dispongan de estas soluciones constructivas. En ese caso, el cumplimiento 

se valora atendiendo únicamente a las características del forjado, aunque en la ficha se 

incluye la posibilidad de que existan.  

En este apartado se comprueba tanto el aislamiento acústico a ruido aéreo como el 

aislamiento acústico a ruido de impactos. Ello quiere decir que, además de comparar la masa 

por unidad de superficie (m) y el índice global de reducción acústica ponderado (RA), para 

los forjados es preciso comparar el nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado 

(L’nT,w). Las limitaciones de este índice son valores máximos y aparecen reflejadas en el 

epígrafe 2.1.2 del DB-HR en función del tipo de recintos que esté separando el forjado. El valor 
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existente para el edificio de estudio, al igual que los demás, se obtiene del CEC. En el caso de 

que exista suelo flotante, los datos necesarios son la mejora del índice global de reducción 

acústica, ponderado, de un revestimiento (ΔRA) y el nivel de potencia acústica (Lw). Si el 

edificio dispone de techo suspendido, se compara ΔRA.  

Los valores exigidos se consultan en la tabla 3.3. del DB-HR, en función de las características 

del forjado. Los elementos constructivos cumplen si las características existentes son mayores 

o iguales a las exigidas.  

Tabla 43 

MT.F.06.HR 1.c) Valores límite de aislamiento acústico. Elementos de separación horizontal entre recintos 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.06 

CTE 
Situación: 

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

1. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
HR 1.c) 

1.c) ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTAL ENTRE RECINTOS 

Solución para recintos protegidos, habitables y de 

instalaciones 

Características Conformidad 

Existentes Exigidas 

Descripción del forjado m (kg/m²) 

RA (dBA) 

 

 

 

≥ 

≥ 

 

 

Recintos protegidos colindantes con 

cualquier otro recinto protegido o 

habitable 

L’nT,w (dB)  ≤  

Recintos protegidos colindantes con 

cualquier recinto de instalaciones 

L’nT,w (dB)  ≤  

Recintos habitables colindantes con 

cualquier recinto de instalaciones 

L’nT,w (dB)  ≤  

Descripción del suelo flotante ΔRA (dBA) 

Lw (dB) 

 ≥ 

≤ 

 

Descripción del techo suspendido ΔRA (dBA)  ≥  

Parámetros: 140 y 142 
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1.d. Elementos en contacto con el aire exterior (Tabla 44). En esta ficha se justifica la 

conformidad del índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior 

dominante de automóviles o de aeronaves (RAtr) dentro de las aulas. A partir de los niveles 

reflejados en el mapa estratégico de ruido de la zona del colegio, se determina en la tabla 

2.1 del DB-HR el rango de valores del índice de ruido día, Ld. Dicho rango lleva asociado un 

valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr para estancias y otro para aulas en 

edificios de uso docente. Estos valores son necesarios para conocer los límites exigidos de RAtr. 

que se consultan en la tabla 3.4 del DB-HR.  

Para determinar los valores límite es necesario, además, calcular el área de cada elemento 

que está en contacto con el aire exterior, visto desde el interior. En el caso de forjados y 

cubiertas el área es la superficie de los mismos, vista desde el interior y las características se 

comparan teniendo en cuenta que la parte ciega es del 100%. Para fachadas con huecos, 

hay que calcular el área total de la fachada vista desde el interior, el área de huecos y, con 

estos dos datos, el porcentaje de huecos que hay en la fachada.  

Se comparan los datos obtenidos del CEC y los valores exigidos de la tabla 3.4 del DB-HR. Si 

las características existentes son mayores que las exigidas, el elemento cumple.  
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Tabla 44 

MT.F.06.HR 1.d) Valores límite de aislamiento acústico. Elementos en contacto con el aire exterior 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.06 

CTE 
Situación: 

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

1. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
1.d) 

1.d) ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 

Solución para aula  Características Conformidad 

Fachadas en contacto con el aire exterior Existentes Exigidas 

Descripción de la fachada 

Área Sf =    m²  
RAtr (dBA) 

 

 ≥ 
 

 

Descripción de los huecos de fachada 

Área Shf=    m² 

 

RAtr (dBA) 

 

 
≥ 

 

Descripción del capialzado de la fachada 

Área Sp=    m² 

 

RAtr (dBA) 

 
≥ 

 

Cubiertas en contacto con el aire exterior Existentes Exigidas Conformidad 

Descripción de la cubierta 

 Área Sc =   m²  
RAtr (dBA) 

 

 
≥ 

 

 

Descripción de los huecos de cubierta 

Área Shc =   m² 

RAtr (dBA)  
≥ 

 

Suelos en contacto con el aire exterior Existentes Exigidas Conformidad 

Descripción del suelo en contacto con el 

aire exterior 

Área Ss =   m²  

RAtr (dBA) 

 

 ≥ 

 

 

Parámetros: 141.1, 141.2 y 141.3 
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(2) Tiempo de reverberación y absorción acústica 

El tiempo de reverberación y la absorción acústica son dos valores que están relacionados y 

que el DB-HR contempla en el mismo epígrafe. A efectos de cálculo, se separa su justificación 

para que se entienda mejor la conformidad de la exigencia. En la ficha MT.F.06.HR.2.a) se 

justifica el tiempo de reverberación y en la MT.F.06.HR.2.b) la absorción acústica.    

2.a) Tiempo de reverberación (Tabla 45). El DB-HR exige que se compruebe el cumplimiento 

del tiempo de reverberación en aulas y en comedores. Para cada tipo de estancia, recoge 

las fórmulas que lo calculan en las fichas justificativas K4. Éstas sirvende modelo para elaborar 

la tabla del estudio en los CEIP, aunque se modifican sustancialmente para separar la 

justificación del tiempo de reverberación de la justificación de la absorción acústica, y facilitar 

la comprensión de los conceptos y de la conformidad. Las nuevas fichas se elaboran teniendo 

en cuenta que las aulas no tienen butacas tapizadas y el área es menor a 250 m², pues es la 

norma general en los colegios públicos. Si algún centro cumpliera estas características en sus 

aulas, se deben buscar las fórmulas que permiten conocer su tiempo de reverberación en las 

fichas K4 nombradas. Para calcular el tiempo de reverberación se necesita conocer la altura 

libre (h) del recinto (aula y comedor) y el área del techo del recinto (St). Con estos datos, se 

calcula el coeficiente de absorción acústica medio (∝𝑚𝑡), el área de absorción acústica (Aa) 

y, finalmente, el tiempo de reverberación (t). El resultado obtenido es el existente en el recinto, 

que se compara con el exigido en el epígrafe 2.2. del DB-HR (p.HR-4).  Si el tiempo existente (t) 

es menor que el exigido (te), entonces cumple. En esta tabla, la conformidad se sitúa debajo 

de los valores de las características porque en el formato diseñado se exponía con mayor 

claridad.  
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Tabla 45  

MT.F.06.HR 2.a) Tiempo de reverberación 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.06 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

2.a) TIEMPO DE REVERBERACIÓN  HR 2.a) 
Solución para aula tipo (sin butacas tapizadas y área < 250 m²) 

Coeficiente de absorción acústica 

medio 

∝𝒎𝒕= 𝒉 ·  (𝟎, 𝟐𝟑 − 
𝟎, 𝟏𝟐

√𝑺𝒕

) 

 

 

Área de absorción acústica (m²) 

 
𝐴𝑎 =  𝑆𝑡 · ∝𝑚𝑡 

Tiempo de reverberación 

(seg) 

𝑡 =  
0,16𝑥𝑉

𝐴𝑎
 

Altura libre 

h =    m 

Área del techo 

St =    m² 

Volumen 

V=    m³ 

Características 

Existentes Exigidas 

∝𝒎𝒕= 𝒉 ·  (𝟎, 𝟐𝟑 −  
𝟎, 𝟏𝟐

√𝑺𝒕

) 
 

𝑡 

 

< 𝑡𝑒=0,7 

𝑨𝒂 =  𝑺𝒕 · ∝𝒎𝒕=        𝒎² Conformidad 

𝒕 =  
𝟎, 𝟏𝟔𝒙𝑽

𝑨𝒂
=      𝒔𝒆𝒈 

 

Solución para comedor 

Coeficiente de absorción acústica 

medio 

∝𝒎𝒕= 𝒉 ·  (𝟎, 𝟏𝟖 −  
𝟎, 𝟏𝟐

√𝑺𝒕

) 

 

Área de absorción acústica (m²) 

 
𝐴𝑎 =  𝑆𝑡 · ∝𝑚𝑡 

Tiempo de reverberación 

(seg.) 

𝑡 =  
0,16𝑥𝑉

𝐴𝑎
 

Altura libre 

h =     m 

Área del techo 

St =     m² 

Volumen 

V=     m³ 

Características 

Existentes Exigidas 

∝𝒎𝒕= 𝒉 ·  (𝟎, 𝟏𝟖 −  
𝟎, 𝟏𝟐

√𝑺𝒕

) =  
𝑡  

< 𝑡𝑒= 0,9 

𝑨𝒂 =  𝑺𝒕 · ∝𝒎𝒕=        𝒎² Conformidad 

𝒕 =  
𝟎, 𝟏𝟔𝒙𝑽

𝑨𝒂
=      𝒔𝒆𝒈 
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2.b). Absorción acústica (Tabla 46). La ficha justificativa de la absorción acústica sigue los 

mismos patrones en cuanto a fórmulas, diseño y fuentes que la anterior. Para calcular el área 

de absorción acústica es preciso conocer la altura libre del recinto (h) y el área del techo (St). 

Con estos datos, se calcula el volumen (V). A continuación, se sustituyen los valores en las 

fórmulas y se obtienen el coeficiente de absorción acústica medio (∝𝑚𝑡), el área de absorción 

acústica (Aa) del recinto y el área mínima exigible (Am). Las características cumplen cuando 

el área de absorción acústica existente en el recinto es mayor o igual que la exigida.  
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Tabla 46  

MT.F.06.HR 2.b). Absorción acústica 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.06 

CTE 
Situación: 

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

2.b). ABSORCIÓN ACÚSTICA HR 2.b) 
Solución para aula tipo (sin butacas tapizadas y área < 250 m²) 

Coeficiente de absorción acústica 

medio 

∝𝒎𝒕= 𝒉 ·  (𝟎, 𝟐𝟑 −  
𝟎, 𝟏𝟐

√𝑺𝒕

) 

 

Área de absorción acústica (m²) 

 
𝐴𝑎 =  𝑆𝑡 · ∝𝑚𝑡 

Área mínima exigible 

(m²) 

 

𝐴𝑚 =  0,2 ·  𝑉 

Altura libre 

h =    m 

Área del techo 

St =     m² 

Volumen 

V=     m³ 

Características 

Existentes Exigidas 

∝𝒎𝒕= 𝒉 ·  (𝟎, 𝟐𝟑 − 
𝟎, 𝟏𝟐

√𝑺𝒕

) 

 

 

𝐴𝑎 

 

≥ 𝐴𝑚  

 

𝑨𝒂 =  𝑺𝒕 · ∝𝒎𝒕=      𝒎² Conformidad 

𝑨𝒎 =  𝟎, 𝟐 ·  𝑽 =      𝒎²  

Solución para comedor 

Coeficiente de absorción acústica 

medio 

∝𝒎𝒕= 𝒉 ·  (𝟎, 𝟏𝟖 − 
𝟎, 𝟏𝟐

√𝑺𝒕

) 

 

Área de absorción acústica (m²) 

 
𝐴𝑎 =  𝑆𝑡 · ∝𝑚𝑡 

Área mínima exigible 

(m²) 

 

𝐴𝑚 =  0,2 ·  𝑉 

Altura libre 

h =    m 

Área del techo 

St =     m² 

Volumen 

V=     m³ 

Características 

Existentes Exigidas 

∝𝒎𝒕= 𝒉 ·  (𝟎, 𝟏𝟖 − 
𝟎, 𝟏𝟐

√𝑺𝒕

) 

 

 

𝐴𝑎 

 

≥ 𝐴𝑚 

 

𝑨𝒂 =  𝑺𝒕 · ∝𝒎𝒕=      𝒎² Conformidad 

𝑨𝒎 =  𝟎, 𝟐 ·  𝑽 =      𝒎²  
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(3) Ruido y vibraciones de las instalaciones 

Ruido y vibraciones de las instalaciones. El DB exige que se limiten los niveles de ruido y de 

vibraciones que se transmiten desde las instalaciones a los recintos protegidos y habitables del 

edificio. En particular, para uso docente, hay que tener en cuenta el ruido que se transmite 

desde cuartos de instalaciones y patinillos a las aulas y a las salas de lectura. Es preciso señalar 

que la obtención de los datos es compleja porque para tener unos valores exactos se precisan 

instrumentos técnicos muy específicos cuya adquisición es costosa. Las comprobaciones, por 

tanto, están adaptadas según los criterios de las guías de aplicación para que el técnico 

evaluador que esté aplicando el instrumento pueda obtener la información necesaria.  

El primer paso es determinar si estos espacios están en contacto. Si no es así, esta 

comprobación no es necesaria. En caso contrario, la comprobación se basa en que no se 

superen los valores límite de ruido y vibraciones tanto de los equipos como de las sujeciones. 

En lo que respecta a los equipos, en primer lugar, se han de conocer cuáles son aquellos 

generadores de ruido, después consultar su potencia acústica máxima, que la determina el 

fabricante o se consulta en las fichas de instalaciones de la Guía de aplicación del DB-HR53 54. 

Por último, se comparan estos datos con los valores límite marcados en la Tabla B.2. del Real 

Decreto 1367/200755 (p.24). En la ficha MT.F.06.HR 3 (Tabla 47) se expone la conformidad de 

los equipos. Se contemplan, a modo de ejemplo, algunos de los equipos más comunes. Éstos 

se deben adaptar a cada caso concreto.  

 
53 Guía disponible en la dirección web: https://www.codigotecnico.org/Guias/GuiaHR.html [Última consulta el 20 de 

septiembre de 2021]. 

54 Para equipos de climatización resulta útil la Guía práctica sobre acústica en instalaciones de climatización, 

realizada por La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (2010), disponible en la dirección web: 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015241.pdf [Última consulta el 20 de septiembre de 2021]. 

55 RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

https://www.codigotecnico.org/Guias/GuiaHR.html
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015241.pdf
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Tabla 47  

MT.F.06.HR 3. Potencia acústica de los equipos 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.06 

CTE 
Situación: 

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

3. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES HR 3 
Equipo generador de ruido Características Conformidad 

Existentes Exigidas 

Quemadores    

Caldera    

Bomba de impulsión    

Maquinaria de ascensores    

Difusores    

 

Los ruidos y vibraciones que se transmiten a través de las sujeciones de los equipos son más 

difíciles de comprobar, por lo que el CTE pone a disposición una serie de fichas de 

instalaciones56 en las que se consultan las medidas para atenuar el ruido y las vibraciones de 

los equipos más usuales en edificación. La comprobación en los CEIP se haría, en este caso, 

por OD, comprobando dichas medidas y rellenando las fichas de control de ejecución que 

pone a disposición la propia guía. Existe una ficha por cada tipo de equipo. Es preciso rellenar 

la que corresponda y adjuntarla junto con el resto del material de trabajo del instrumento. Se 

denominan, de modo genérico Ficha INST, debiendo añadir el código que la guía le otorgado 

según el equipo que se esté controlando. Si se diera el caso de que unos equipos cumplen y 

otros no, el parámetro sería evaluado de forma negativa y en observaciones se indicaría cuál 

o cuáles no son conforme con el fin de establecer la propuesta de actuación más apropiada 

a cada caso.  

 
56  Fichas de instalaciones de la Guía de Aplicación del DB-HR disponibles en el enlace web: 

https://www.codigotecnico.org/pdf/GuiasyOtros/GuiaHR/10_Fichas_instalaciones.pdf [Última consulta el 15 de 

marzo de 2022]. 

https://www.codigotecnico.org/pdf/GuiasyOtros/GuiaHR/10_Fichas_instalaciones.pdf
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Una vez elaboradas las fichas justificativas de los parámetros a valorar mediante informe 

técnico, se analiza la conformidad de cada uno y se rellena la ficha de valoración. Los 

parámetros que restan por valorar son los correspondientes a las entrevistas, encuestas y 

grupos de discusión de la comunidad educativa de los CEIP. 
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6. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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Mediante las visitas puntuales al CEIP resulta complicado valorar los parámetros relacionados 

con el uso diario del edificio, que responden fundamentalmente al RB de funcionalidad. Es 

preciso completar la información a través de la participación de los miembros de la 

comunidad educativa.  Los instrumentos de recogida de información apropiados son la 

entrevista, la encuesta y el grupo de discusión.  En el capítulo 2 de la tesis, Marco 

Metodológico57, se han definido los procesos seguidos para elaborar dichos instrumentos.58 De 

cara a la evaluación, la consulta a la comunidad educativa se realiza en diferentes momentos 

en función del instrumento y del agente (Tabla 48).   La respuesta de las entrevistas y del grupo 

de discusión es inmediata, mientras que, para obtener las respuestas de las encuestas, es 

preciso ofrecer un periodo comprendido entre siete y diez días.  En caso necesario, se podría 

aumentar este tiempo, procurando no sobrepasar los 15 días para no extender demasiado el 

proceso de valoración.  

Tabla 48 

Etapas en las que se realizan las consultas a la comunidad educativa 

AGENTE ENTREVISTA ENCUESTA GRUPO DE DISCUSIÓN 

Administración 

Pública 

Etapa 1. Contexto Etapa 1. Contexto  

Directores Etapa 2. Toma de 

contacto 

Etapa 4. Evaluación 

Etapa 2. Toma de 

contacto 

 

Maestros  Etapa 2. Toma de 

contacto 

 

PAS Etapa 4. Evaluación  Etapa 2. Toma de 

contacto 

 

Familias  Etapa 2. Toma de 

contacto 

 

Niños   Etapa 6. Percepción 

 

Recogida toda la información, se procede a analizarla, valorando los parámetros asociados. 

Al mismo tiempo, este análisis ayuda a conocer y comprender el contexto del CEIP. En el caso 

del grupo de discusión, este último es su objetivo principal.    

 
57 Ver epígrafe 2.2. Fase 2. Recogida de información del documento de tesis.  

58 La correlación entre los parámetros a valorar en esta etapa, los instrumentos y las fichas de MT se pueden consultar 

en los anexos de la tesis.  
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6.1. Entrevistas 

La recogida de información durante las entrevistas (Anexos 7, 8, 9 y 10) se lleva a cabo 

mediante la toma de notas. Su análisis se realiza de dos maneras, en función del tipo de 

información que ofrecen: valoración de parámetros o contexto.  

Las que hacen alusión directa a los parámetros se valoran siguiendo la escala determinada: 

sí (S)/no (N)/no existe ( ∄ )/no comprobado (NC). Las respuestas a parámetros que son 

valorados por un único agente (Anexo 24) se marcan directamente en la ficha del MT.F03 que 

le corresponda.  Las respuestas que dependen de varios agentes, o incluso de los dos 

instrumentos, entrevista y encuesta, se registran en la ficha MT.F.07.1 Valoración de parámetros 

mediante entrevistas (Tabla 49). La tabla se organiza de tal manera que toda la información 

necesaria para una valoración objetiva del parámetro aparece sintetizada. La primera 

columna corresponde al número de parámetro (PAR); la segunda, al material de trabajo 

donde se encuentra formulada la pregunta (MT); la tercera, al código de la pregunta (COD); 

las siguientes son las iniciales de los agentes de la comunidad educativa: administración 

pública (AP), directores (D), maestros (M), conserjes (C), cocineras (CA) y familias (F); la última 

columna está destinada a la valoración del parámetro (VAL). Las celdas que no aportan 

información están sombreadas, sólo hay que rellenar la información de las que están en 

blanco.  

Tabla 49 

MT.F.07.1. Valoración de parámetros mediante entrevistas 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.07 Situación:  

7. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ENTREVISTAS 

7.1. VALORACIÓN DE PARÁMETROS MEDIANTE ENTREVISTAS 1 

PAR MT COD AP D M C CA F VAL 

116 MT.E.03 E.C.6a        

117 MT.E.03 E.C.6b        

120 MT.E.03 E.C.6c        
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.07 Situación:  

7. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ENTREVISTAS 

7.1. VALORACIÓN DE PARÁMETROS MEDIANTE ENTREVISTAS 1 

130 MT.E.03 E.C.6d        

134 MT.E.03 E.C.6e        

151 MT.E.02 E.D.8a        

162 MT.E.02 E.D.8b        

166 MT.E.02 E.D.8c        

167 MT.E.02 E.D.8d        

170 MT.E.03 

MT.E.04 

E.C.6f 

E.CA.5a 

       

188 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8a 

E.D.8e 

       

MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

C3 

E1 

      

199 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8b 

E.D.8f 

       

MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

B3 

E1 

      

201 MT.E.02 E.D.8g        

202 MT.E.02 E.D.8h        

203 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8c 

E.D.8i 

       

204 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8d 

E.D.8j 

       

205 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8e 

E.D.8k 

       

206 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8f 

E.D.8l 

       

MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

E1       

207 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8g 

E.D.8m 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.07 Situación:  

7. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ENTREVISTAS 

7.1. VALORACIÓN DE PARÁMETROS MEDIANTE ENTREVISTAS 1 

MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

B2 

E1 

      

208 MT.E.02 E.D.8n        

209 MT.E.02 E.D.8ñ        

210 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8h  

E.D.8o 

       

211 MT.E.02 E.D.8p        

212 MT.E.02 E.D.8q        

213 MT.E.02 E.D.8r        

214 MT.E.02 E.D.8s        

215 MT.E.02 E.D.8t        

216 MT.E.02 E.D.8u        

219 MT.E.02 E.D.8v        

220 MT.E.02 E.D.8w        

221 MT.E.02 E.D.8x        

222 MT.E.02 E.D.8y        

223 MT.E.02 E.D.8z        

224 MT.E.02 E.D.8aa        

226 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8i  

E.D.8ab 

       

227 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8j 

E.D.8ac 

       

228 MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8k 

E.D.8ad 

       

229 MT.E.01 E.AP.8l        

MT.ENC.01 D.6        

230 MT.E.01 E.AP.8j        

231 MT.E.01 E.AP.8m        
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.07 Situación:  

7. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ENTREVISTAS 

7.1. VALORACIÓN DE PARÁMETROS MEDIANTE ENTREVISTAS 1 

232 MT.E.01 E.AP.8ñ        

233 MT.E.01 E.AP.8o        

 

Cuando el parámetro se valora mediante entrevista a diferentes agentes, la respuesta de 

cada uno de ellos se indica atendiendo a la escala de valoración (se contempla la posibilidad 

de que se pregunte a varios agentes de la AP, conserjes y cocineros, en cuyo caso hay que 

decidir la valoración final en función de sus respuestas).  

Cuando el parámetro se valora mediante entrevista y encuesta, se reflejan los resultados de 

las entrevistas como en el caso anterior y los resultados de las encuestas obtenidos en mayor 

medida59. En ambos casos, la valoración final es la mayor obtenida. En caso de empate, el 

parámetro se valora como NC. 

Las respuestas que ayudan a comprender el contexto se agrupan atendiendo a la naturaleza 

de la respuesta, unificándolas según afinidad de contenido, para poder extraer un resultado 

objetivo.  En un primer filtro, se descartan las respuestas que no están directamente 

relacionadas con el fin del estudio. El resto de las respuestas que se consideran relevantes se 

reflejan en la ficha MT.F.07.2 Resumen de respuestas sobre el contexto del CEIP (Tabla 50), 

agrupadas por asuntos cuyo contenido está relacionado.  

No es necesario escribir las respuestas de forma literal, sino sintetizar la idea principal que los 

agentes han transmitido en el momento de la entrevista. En esta ficha se puede registrar tanta 

información como se considere relevante para el estudio, así como para las propuestas de 

mejora del plan de actuación. Para rellenarla, en primer lugar, se agrupan los términos por 

afinidad de temática y se les asigna un nombre común, a modo de asunto y un código 

 
59 Ver epígrafe 6.2. ENCUESTAS. 
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correlativo (An). Después, se indican los agentes que han hecho alusión a ese asunto. Por 

último, se extrae la información de la respuesta, indicando antes de la expresión si se trata de 

una sugerencia (S) o de una limitación (L) del aspecto. Si hay sugerencias y/o limitaciones 

diferentes, se numeran correlativamente. La codificación de toda la información recogida en 

la consulta a la comunidad educativa permite llevar su trazabilidad durante el proceso de 

análisis de los resultados (etapa 8) y de propuesta de actuación (etapa 9), así como relacionar 

correctamente la toma de decisiones a la información recabada. 

Tabla 50 

MT.F.07.b) Resumen de respuestas sobre el contexto del CEIP 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.07 Situación:  

7. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ENTREVISTAS 

7.2. RESUMEN DE RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS 2 

ASUNTO AGENTE S/L 

An AP, D, M, C, CA, F An.Sm. 

An.Lm. 

 

6.2. Encuestas 

Las encuestas están preparadas para ser entregadas en formato digital. Para ello, las se utiliza 

la herramienta Google Forms. El formato que ofrece se adapta al tipo de pregunta y además 

asegura el anonimato de las respuestas. En caso de ser solicitado por algún agente, se 

imprimen en papel y se entregan físicamente al equipo directivo del CEIP para que las ponga 

a disposición. Si se da esta situación, hay que introducir las respuestas de cada formulario 

cumplimentado en papel, de forma manual, a la herramienta Google Forms para que todas 

ellas se encuentren en el mismo formato y se puedan analizar en conjunto.  

Las encuestas se entregan en momentos diferentes, según se ha referenciado en la 

descripción del instrumento. Al personal de la AP se entregan en la etapa 1 del contexto, 

cuando se tienen las primeras reuniones iniciales y se entrevista a dichos agentes. Las 



 

 212 

encuestas al resto de la comunidad educativa se entregan al director en la etapa 2, en la 

primera visita al CEIP. Éste es quien se encarga de hacerlas llegar a cada grupo de miembros 

de la comunidad educativa. El plazo previsto para su cumplimentación está comprendido 

entre los 7 y los 10 días para que coincida con las etapas 3 y 4 de evaluación en el CEIP. En 

cualquier caso, hay que tener en cuenta que cada CEIP que se estudia vive una realidad 

particular y que es importante que el equipo evaluador se adapte a sus circunstancias para 

que el resultado del estudio sea lo más acertado posible.  

Al igual que ocurre con las entrevistas, en las encuestas existen preguntas que permiten la 

valoración de los parámetros y preguntas que ayudan a comprender el contexto y a definir 

la propuesta de actuación. Las primeras son todas de tipo cuantitativo. Las segundas son de 

tipo cuantitativo y cualitativo. Los resultados se recogen en las fichas correspondientes a cada 

posibilidad.  

En la ficha MT.F.08.1 (Tabla 51) se indican los resultados de la valoración de los parámetros. La 

tabla se organiza de un modo similar a la ficha de las entrevistas. La primera columna 

corresponde al número de parámetro (PAR); la segunda, al material de trabajo donde se 

encuentra formulada la pregunta (MT); la tercera, al código de la pregunta (COD); las 

siguientes son las iniciales de los agentes de la comunidad educativa: administración pública 

(AP), directores (D), maestros (M), conserjes (C), cocineras (CA) y familias (F); la última 

pregunta está destinada a la valoración del parámetro (VAL). Las celdas que no aportan 

información están sombreadas. Los parámetros marcados con un asterisco (*) se valoran 

también mediante entrevista, por lo que los resultados indicados en esta ficha no son 

definitivos y han de ser registrados en la MT.F.07.1.  
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Tabla 51 

MT.F.08.1 Valoración de parámetros mediante encuestas 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.08 Situación:  

8. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ENCUESTAS 

8.1 VALORACIÓN DE PARÁMETROS MEDIANTE ENCUESTAS 1 

PAR MT COD AP D M C CA F VAL 

36 MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

C3 
(ventilación) 

 

       

43.1 MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

D2 

D3 

       

43.2 MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

D5 

D6 

       

161 MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

B6        

180 MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

B7 
(señales) 

       

188* MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

C3 
(tamaño) 

E1 
(dimensión) 

       

199* MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

B3 
(funcionalidad) 

E1 
(diseño) 

       

206* MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

E1 
(mobiliario, 

recursos 

materiales, 

recursos 

tecnológicos) 

       

207* MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

E1 
(necesidades 

pedagógicas) 
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El instrumento de análisis de las respuestas a las encuestas se mantiene en la intención de 

sencillez para que, a pesar de ser laborioso, sea fácil de y posible de aplicar por el equipo 

evaluador. Los datos podrían aportar más información aplicando otros instrumentos de análisis 

estadístico, aunque están fuera del alcance de esta investigación. La intención de la consulta 

a la comunidad educativa es conocer la percepción general que tiene acerca de las 

construcciones escolares que habitan y, en todos los casos, la valoración de los parámetros 

por encuesta está complementando la información recogida a través de otros instrumentos 

(Anexo 24).  

La valoración de los parámetros de la MT.F.08.1 deriva de tres tipos de respuestas obtenidas: 

- Respuestas bajo escala de Likert de 1 a 5 (preguntas C3, D2, D3, D5, D6, E1). Los valores 

se obtienen como resultado de la media aritmética calculada para cada pregunta y 

por cada agente. En las celdas se indica el valor de la media obtenida en cada 

pregunta asociada al parámetro. Si el recuento de las medias con valor cuatro y cinco 

es mayor al resto de valores, entonces el parámetro cumple. En caso contrario, se 

considera que no cumple.  

- Respuestas dicotómicas sí/no (pregunta B6). Se contabilizan el número de respuestas 

de cada tipo y se calcula su porcentaje, que se indica en la celda correspondiente 

para cada agente. Si el porcentaje de sí es mayor al 70% en todos los agentes, el 

parámetro cumple.  

- Multirrespuestas (preguntas B3 y B7). Se contabiliza el número de veces que aparece 

la palabra clave que valora el parámetro y que aparece entre paréntesis en la ficha. 

A continuación, se calcula su porcentaje con respecto al total de veces que podría 

haber salido. De esta manera, el dato es el porcentaje de selecciones de ese criterio. 

Si el porcentaje es mayor al 70% en todos los agentes, el parámetro cumple.  

Los casos en los que hay dos preguntas que valoran un parámetro (43.1, 43.2, 188 y 199), 

ambas respuestas han de cumplir las condiciones descritas para que el parámetro cumpla.   
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El resto de las preguntas de los cuestionarios que no dan respuesta directa a la valoración de 

los parámetros, sino que ofrecen información del contexto, se desglosan en dos fichas, para 

facilitar su análisis: en la MT.F.08.2 las respuestas cuantitativas y en la MT.F.08.3, las respuestas 

cualitativas. Las encuestas arrojan mucha información. Sin embargo, no toda es aplicable de 

forma directa al instrumento que se está definiendo. Por ello, se seleccionan únicamente las 

preguntas relacionadas directamente con el cumplimiento de los requisitos básicos y aquellas 

que el equipo evaluador considere que son relevantes para la propuesta de actuación. 

Los resultados de las preguntas cuantitativas y cualitativas seleccionadas se reflejan en una 

tabla (Anexo 2560) y se organizan por asuntos. En el caso de las preguntas cuantitativas se 

muestran las medias aritméticas de cada respuesta para cada agente y el global, que es la 

media aritmética de los agentes61. Posteriormente, en la MT.F.08.2 (Tabla 52) se indica si las 

respuestas obtenidas son favorables o desfavorables para el cumplimiento de los RB. Cada 

determinación se codifica con el número del asunto seguido de la letra F (favorable) o D 

(desfavorable) y un índice numérico correlativo. Si algún asunto ya está en la ficha MT.F.07.2 

de las entrevistas, se mantiene el código. Si no, se siguen numerando de forma correlativa.  

Tabla 52  

MT.F.08.2. Resumen de respuestas cuantitativas y de respuesta múltiple 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.08 Situación:  

8. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ENCUESTAS 

8.2. RESUMEN DE RESPUESTAS CUANTITATIVAS  2 

ASUNTO FAVORABLE / DESFAVORABLE 

An.  An.F1 

 

An.D1 

An.D2 

 

 
60 En el Anexo 25 se han seleccionado las preguntas que, a juicio de la doctoranda, influyen en las decisiones de la 

propuesta de actuación. Sin embargo, el equipo evaluador puede modificarlas en función de su criterio.  

61 No se realiza la media aritmética de todas las respuestas en su conjunto porque el número de las familias siempre 

es bastante más elevado y saldrían medias sesgadas y no reales por agentes de la comunidad educativa.  
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Las respuestas cualitativas se codifican en función de los términos que más se repiten, a modo 

de palabras clave, y que pueden aportar orientaciones a la hora de elaborar la propuesta de 

actuación. Para ello, hay que contabilizar el número de veces que aparecen los términos 

asociados a las palabras clave (N) y se ordenan de forma descendente por el número total. 

Ello permite conocer aquellos asuntos que más interesan o preocupan a la comunidad 

educativa en general (Anexo 25). Es difícil anticipar cuántas respuestas similares se van a 

encontrar en los cuestionarios y también si éstas son representativas del total de participantes. 

Por ello, en este punto, el equipo evaluador ha de actuar desde una perspectiva subjetiva, 

intentando reflejar la realidad del centro a partir de la experiencia vivida durante las otras 

etapas del instrumento.  

La información recabada se recoge en la MT.F.08.3 (Tabla 53). Esta ficha se rellena de un 

modo similar a la MT.F.07.262. En primer lugar, se agrupan los términos por afinidad de temática 

y se les asigna un asunto y un código correlativo (An) que sigue el orden de las fichas resumen 

anteriores. Si algún asunto se repite, se pone al principio manteniendo el mismo código y se 

numeran las sugerencias y limitaciones de forma correlativa, para evitar confusiones. Por 

último, se extrae la información del comentario, indicando antes de la expresión si se trata de 

un aspecto favorable (F), de una limitación (L) o de una sugerencia (S) del aspecto. Si hay 

determinaciones diferentes a las expuestas anteriormente, se numeran correlativamente. En 

caso de que también se repita alguna sugerencia o limitación de las tablas anteriores, se utiliza 

el mismo código, con el fin de evitar que se dupliquen acciones.    

 

 
62 Ver epígrafe 6.1. Entrevistas. 
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Tabla 53 

MT.F.08.3 Resumen de las respuestas cualitativas de las encuestas 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.08 Situación:  

8. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ENCUESTAS 

8.3. RESUMEN DE RESPUESTAS CUALITATIVAS 3 

ASUNTO FAVORABLE / LIMITACIÓN / SUGERENCIA 

An. An.S1. 

An.S2. 

An.L1. 

An.F1 

 

 

6.3. Grupo de discusión 

En aquellos municipios en los que exista Consejo de Niños y Niñas u órgano similar, se 

recomienda programar una reunión con ellos. La información que arroja este encuentro está 

relacionada con el contexto y con la visión que los niños, alumnos de los CEIP objeto de 

estudio, tienen de su construcción escolar. En la etapa 1 del instrumento, cuando se tiene el 

primer contacto con la AP es cuando se plantea la posibilidad de organizar un grupo de 

discusión con el Consejo de Niños y Niñas. Si se tienen todos los permisos necesarios y se 

realiza, la recogida de información se lleva a cabo a través de la toma de notas. La identidad 

de los representantes de los niños debe mantenerse anónima, por lo que no es necesario 

conocer sus nombres ni tampoco grabar o tomar fotografías. De este modo, la información 

se obtiene respetando la privacidad de los menores. En la ficha MT.F.09 (Tabla 54) se recoge 

un resumen de las respuestas, organizadas por asuntos o temas tratados. Los asuntos, los 

aspectos favorables, sugerencias y limitaciones que coincidan con los de las entrevistas y/o 

las encuestas se codifican con la misma nomenclatura con el fin de evitar duplicidades.    
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Tabla 54 

MT.F.09. Resumen de respuestas del Consejo de Niños y Niñas 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.09 Situación:  

9. RESUMEN DE RESPUESTAS DEL CONSEJO DE NIÑOS Y NIÑAS 

ASUNTO FAVORABLE / LIMITACIÓN / SUGERENCIA 

Am Am.S1 

Am.S2 

 

El siguiente paso es la organización la información para completar la ficha de valoración de 

los parámetros.  
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7. VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
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Esta etapa está destinada a rellenar la ficha M.F.03 de valoración de los parámetros63. Los 

parámetros a valorar mediante observación directa se rellenan en la etapa 4 de evaluación 

en el CEIP. Los parámetros que combinan la OD con otros instrumentos de recogida de 

información, y el resto de los parámetros que no son por OD necesitan ser valorados con 

ayuda de la información recabada en las etapas anteriores: documentación histórica, 

técnica y gráfica, justificación técnica y valoración de parámetros mediante las entrevistas y 

las encuestas.  

La mayor parte de los parámetros están divididos por edificios, pues la valoración no tiene por 

qué coincidir. La valoración global del parámetro se realiza en función de las posibilidades 

que sucedan: 

- Si todos los edificios cumplen, el parámetro cumple.  

- Si uno o varios edificios cumplen y en el resto no existe porque no es obligatorio, el 

parámetro cumple.  

- Si uno o varios edificios cumplen y en el resto no se ha podido comprobar, el parámetro 

cumple y en observaciones se hace referencia a la no comprobación.  

- Con que un edificio no cumpla, el parámetro no cumple (independientemente de la 

valoración de los demás).  

- Con que en un edificio no exista debiendo existir, se marca como no existe.  

- Si no existe y no es obligatorio que exista, no se contabiliza64.  

- Si en todos los edificios no está comprobado, se marca como no comprobado.   

Cuando haya valoraciones diferentes entre los edificios, se pueden hacer anotaciones en las 

observaciones para tenerlas en cuenta en las propuestas de mejora y ajustarlas a la realidad.  

La valoración de los parámetros que así lo requieran ha de ir acompañada de una evidencia: 

una fotografía, un plano, un documento y/o un informe técnico. Cada una de estas 

evidencias tiene asignado un código. Las fotografías tomadas durante las etapas 2 y 3 se 

 
63 Ver epígrafes 3.1 al 3.14. 

64 En este caso, no se sombrea la casilla N del parámetro.  
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codifican con las iniciales del colegio acompañadas de un número: siglas del colegio.número. 

Se recomienda ordenarlas en función del orden de los parámetros, para que su 

correspondencia sea más sencilla y su consulta más ágil. Si se realizan visitas posteriores a la 

codificación y ordenación de las imágenes y se toman nuevas fotografías, se numeran en el 

orden que le corresponde por parámetro y se le añade una letra minúscula.  

Los códigos de los planos y los documentos aparecen en la MT.F.0165.  

La codificación de los informes técnicos se ha previsto en función de la ficha del material de 

trabajo al que hacen referencia. Además de las evidencias, si es necesario se añaden 

observaciones que justifiquen la valoración o que propongan sugerencias útiles para la etapa 

9 de propuesta de actuación.   

La valoración de los parámetros arroja los resultados de cada colegio. El siguiente paso es 

analizarlos.  

 

 

 

 

 

 

 
65 Ver epígrafe 4.1. Contexto en el que se enmarca el CEIP 
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8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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Los resultados se analizan de dos maneras: cuantitativa y cualitativamente. El análisis 

cuantitativo aporta una visión general del estado en el que se encuentra el CEIP. El análisis 

cualitativo aporta información detallada acerca de los parámetros sobre los que es preciso 

actuar.  

En la ficha MT.F.10.1 (Tabla 55) se presentan los resultados cuantitativos obtenidos de la ficha 

MT.F03 de valoración de los parámetros para cada requisito básico y edificio, así como el 

global del CEIP. Se podrían hacer varias combinaciones de resultados en función de qué 

información se quiera obtener. En este instrumento, en el que lo importante es la valoración 

de los RB en el conjunto del colegio, se opta por calcular los resultados de cada requisito por 

separado y no mediante las posibles combinaciones que se pueden dar en entre los RB. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que las valoraciones parciales por edificio no tienen por 

qué coincidir con la del parámetro en sí, puesto que se establecen unas condiciones previas 

para la valoración en función de los niveles. Ello quiere decir que los resultados parciales de 

los edificios y los resultados globales no guardan, necesariamente, una relación matemática.  
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Tabla 55 

MT.F.10.1. Resultados cuantitativos por requisitos y edificios 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP  

MT.F.10 Situación: 

10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

10.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS POR REQUISITOS Y EDIFICIOS 1 

REQUISITO BÁSICO TOTAL SÍ NO ∄ NC 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SEGURIDAD          

Edificio de Primaria          

Edificio de Infantil          

Edificio multiusos          

Otros          

HABITABILIDAD          

Edificio de Primaria          

Edificio de Infantil          

Edificio multiusos          

Otros          

FUNCIONALIDAD          

Edificio de Primaria          

Edificio de Infantil          

Edificio multiusos          

Otros          

GLOBAL          

Edificio de Primaria          

Edificio de Infantil          

Edificio multiusos          

Otros          
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Para hacer el recuento por niveles se establece un criterio de contabilización de los 

parámetros. Se contemplan cinco reglas:  

- El parámetro no tiene ningún desglose: se contabiliza por uno, como en el caso del 

número 366.  

- Existe desglose derivado de la propia descripción, es decir, la regulación normativa 

abarca varios aspectos dentro de una misma exigencia. Son parámetros codificados 

con un número seguido de otro número. Se cuentan cada uno de los desgloses, como 

en el número 2, que está desglosado en 2.1., 2.2 y 2.367 y cuenta por tres.  

- El parámetro está desglosado porque se añaden restricciones. Son parámetros 

codificados con un número seguido de otro número y se cuentan la descripción 

principal, y la desglosada. Es el caso del 177, desglosado en 177.1 y 177.268, que se 

cuenta por tres.  

- El parámetro está desglosado por edificios. Son los parámetros codificados con su 

número seguido de una letra. La valoración de cada edificio se contabiliza para su 

resultado parcial de la MT.F.10.1. De las valoraciones parciales se extrae la valoración 

del parámetro que se cuenta por uno a efectos de resultados del CEIP, según las 

condiciones de valoración global del epígrafe 3.7. Por ejemplo, el 101 está desglosado 

en 101.a, 101.b, 101.c y 101.d69. Para el total del CEIP se cuenta por uno, y para cada 

edificio se cuenta por uno.  

 

 
66 3. Existe una plaza de aparcamiento accesible por cada 50 plazas de aparcamiento, o fracción. 

67 2. El aparcamiento está señalizado: 

2.1. Sentido de circulación, salida y entrada 

2.2. Velocidad máxima de circulación 20 km/h 

2.3. Zonas de paso y tránsito de peatones 

68 177. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles son de color contrastado con el pavimento. 

177.1. Con relieve de altura 3±1 mm en interiores 

  177.2. Con relieve de altura 5±1 mm en exteriores 

69 101. Existe un itinerario accesible dentro de cada planta de los edificios que comunica el acceso accesible a ella 

con todo origen de evacuación. 

101.a. Edificio de Primaria 

101.b. Edificio de Infantil 

101.c. Edificio multiusos 

101.d. Otros 
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- El parámetro se desglosa por descripción y por edificios. En ese caso, se aplican las 

reglas 2, 3 y 4, según corresponda. En el caso del parámetro 870, se cuenta por dos 

para cada edificio y por dos para el global del colegio. La aplicación de estas cinco 

reglas aparece reflejada en la columna N de la MT.F.03 (Tabla 5 a Tabla 18 del epígrafe 

3.3) con un sombreado, resultando un total de 281 ítems a contabilizar.   

La aplicación de estas reglas se ve materializada en la casilla N de la MT.F.03, de tal forma 

que quedan indicados cuáles son los parámetros que contabilizan. Una vez realizado el 

recuento de cada nivel y aplicado su porcentaje, se establece el grado de adecuación del 

CEIP a cada requisito básico: alto, medio y bajo. Éstos se determinan en función de tres 

premisas (Figura 4). 

Figura 4 

Criterios para determinar el grado de satisfacción de los RB 

 

 

 

 
70 8. La transmitancia térmica de la envolvente térmica (muros, cubiertas y suelos) no supera los valores límite: 

8.1. De cada elemento perteneciente a la envolvente térmica 

8.1.a. Edificio de Primaria 

8.1.b. Edificio de Infantil 

8.1.c. Edificio multiusos 

8.1.d. Otros edificios 

8.2. Del coeficiente global de transmisión de calor del edificio 

8.2.a. Edificio de Primaria 

8.2.b. Edificio de Infantil 

8.2.c. Edificio multiusos 

8.2.d. Otros edificios 
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- Para establecer el grado de adecuación de un requisito, no debe haber más de un 

20% de parámetros que no se hayan conseguido valorar (NC). La falta de datos 

implica que la imposibilidad de objetivar el requisito.   

- Tanto si el parámetro no está conseguido como si no existe debiendo existir se 

contabiliza como ‘no’. Esta decisión se justifica porque si el elemento que se está 

valorando no existe, pero en la normativa está contemplado que debe existir, es un 

incumplimiento. Un ejemplo claro de este hecho es el ascensor. Únicamente hay una 

excepción a esta premisa. Cuando el parámetro normativo no es de aplicación en 

uno o varios de los edificios del recinto por límites de superficie, o bien no exista el 

elemento, como el aparcamiento, la valoración ‘no existe’ se justifica como ‘no 

aplica’ en la columna de observaciones, y se contabiliza.  

- Aquellos requisitos que obtengan menos de un 50% de valoraciones con ‘sí’, son 

calificados como incumplimiento. Esto es así porque los parámetros son exigencias 

legislativas de obligado cumplimiento que aseguran el bienestar de los integrantes de 

la comunidad educativa, entre los que el mayor número de personas son menores de 

edad, niños y niñas.  

El CEIP obtiene un alto grado de adecuación al RB si obtiene más de un 85% de valoraciones 

con ‘sí’; un grado de adecuación medio si el porcentaje de valoraciones con ‘sí’ está 

comprendido entre el 70% y el 84%; un grado bajo si el porcentaje de ‘sí’ se enmarcara entre 

el 50% y el 69%; y el grado de incumplimiento si dicho porcentaje con alcanza al 50%. Esta 

primera valoración permite clasificar los colegios por grados según su adecuación a los 

requisitos básicos. Los resultados finales de cada requisito y el global del colegio71 se recogen 

en la MT.F.10.02 (Tabla 56). En ella se refleja en primer lugar el porcentaje de parámetros NC y 

si su porcentaje es inferior al 20%; el porcentaje de resultados conjuntos de no y no existe y el 

porcentaje de valoraciones positivas con el rango al que pertenece. En la última columna, se 

indica el cumplimiento o no.  

 
71 Si el equipo evaluador lo considera necesario, puede incluir también los resultados por edificios.  
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Tabla 56 

MT.F.10.2. Análisis cuantitativo de resultados 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.10 Situación:  

10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

10.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 2 

REQUISITO BÁSICO NC NO + ∄ SÍ GRADO 

% <20% % % RANGO 

SEGURIDAD       

HABITABILIDAD       

FUNCIONALIDAD       

GLOBAL       

 

El análisis cualitativo permite detectar cuáles son los aspectos favorables y desfavorables, 

favoreciendo el conocimiento de la situación concreta de cada colegio. Su consecución 

posibilita identificar. Las observaciones realizadas en la MT.F.03 ayudan a identificar los 

parámetros a analizar cualitativamente.  

Empleando los mismos recursos que en las dos etapas anteriores, se crea como material de 

trabajo la ficha MT.F.10.3 de análisis cualitativo de los resultados (Tabla 57). En ella se registran, 

para cada grupo de parámetros, los aspectos favorables y desfavorables, que ayudan a 

elaborar una propuesta de actuación adaptada al centro que se está estudiando. Cada 

aspecto reflejado se codifica con la inicial F para los favorables y D para los desfavorables, 

seguidos del código del grupo de parámetros y un número correlativo. No es necesario que 

los aspectos sean descritos de forma exhaustiva, sino simplemente resaltar aquello que facilite 

la comprensión de la valoración del colegio. De hecho, su intención es informativa, 

fundamentalmente para las personas que desconocen los tecnicismos propios de la 

construcción. 
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Tabla 57 

MT.F.10.3. Análisis cualitativo de los resultados 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.10 Situación:  

10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

10.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 3 

GRUPO 

ASPECTOS FAVORABLES ASPECTOS DESFAVORABLES 
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9. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  
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La propuesta de actuación contempla acciones destinadas a mantener el edificio en 

condiciones tales que se satisfagan los requisitos básicos y que su funcionamiento garantice 

el bienestar de las personas que lo habitan. El instrumento definido tiene el fin de valorar la 

adecuación de los CEIP a los RB, no de elaborar un plan o un proyecto de mantenimiento y 

conservación de éstos. Por ello, no se desarrollan las propuestas, sino que únicamente se 

enuncian acciones a modo de posible solución.  

Las propuestas dan respuesta a dos dimensiones: el cumplimiento de los parámetros 

normativos y los aspectos transmitidos por la comunidad educativa.  

Las actuaciones derivadas de los parámetros normativos se exponen en la ficha MT.F.11.1 

(Tabla 58). En ella se indican, organizados por grupos, los parámetros que requieren acciones 

para lograr su cumplimiento junto con el RB al que responden. A continuación, se indican las 

propuestas o posibles soluciones al incumplimiento, inexistencia o falta de comprobación de 

dichos parámetros, así como las propuestas de mejora.  

Tabla 58 

MT.F.11.1. Actuaciones derivadas de los parámetros normativos 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.11 Situación:  

11. PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

11.1. ACTUACIONES DERIVADAS DE LOS PARÁMETROS NORMATIVOS 11 

PARÁMETROS RB 

ESCALA 

OBSERVACIONES PROPUESTA 
NO ∄ NC 

       

 

Las propuestas que atienden a las necesidades y demandas de la comunidad educativa 

quedan reflejadas en la MT.F.11.2 (Tabla 59). En línea con las fichas elaboradas en la etapa 6, 

en ésta se agrupan, por asuntos en su orden correlativo, todas las sugerencias, aspectos 

favorables y limitaciones (S/F/L) detectadas. A continuación, al igual que en la ficha anterior, 

se refleja la propuesta, si fuera precisa. Si hay algún aspecto que se resuelve a través de las 
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propuestas de la ficha MT.F.11.1, también se indica en esta columna. La información recogida 

en esta ficha, no tiene por qué estar relacionada directamente con los RB y, por ello, las 

propuestas no son prioritarias. Sin embargo, es importante para la comunidad educativa y, 

por ello, se considera fundamental incluirla.     

Tabla 59  

MT.F.11.2. Actuaciones derivadas de la consulta a la comunidad educativa 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP- EDIFICIO 

MT.F.11 Situación:  

11. PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

11.2. ACTUACIONES DERIVADAS DE LA CONSULTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2 

ASUNTO:  

SUGERENCIA / FAVORABLE / LIMITACIÓN PROPUESTA 

  

 

Una vez terminada esta última etapa, se elabora un portafolio para cada CEIP. Su contenido 

consta de todas las fichas elaboradas a lo largo de definición del instrumento. La propuesta 

de actuación es específica para cada CEIP, aunque hay acciones que se pueden generalizar 

para varios. La experiencia en la aplicación del instrumento proporciona una visión global 

gracias a la cual se pueden plantear propuestas más efectivas.  

Conviene destacar en este punto que la valoración de los CEIP a través de este instrumento 

supone un punto de partida para desarrollar, posteriormente, los proyectos necesarios para 

acometer las actuaciones propuestas, o tal vez otras actuaciones que se consideren más 

adecuadas a juicio del equipo evaluador que lo realice. 

Por otro lado, es importante destacar que la definición del instrumento está contextualizada 

en la Comunidad de Madrid. En el caso de que se quiera aplicar en otro contexto, se deben 

tener en cuenta ciertas consideraciones en cuanto a la comunidad autónoma, a la provincia 

y al municipio en el que se vaya a realizar. 
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10. FLEXIBILIDAD, REPLICABILIDAD Y ESCALABILIDAD 

El instrumento definido es un instrumento flexible, replicable y escalable.  

Es un instrumento flexible porque permite modificar los parámetros en función de las 

actualizaciones legislativas que vayan surgiendo.  Es importante, por tanto, comprobar la 

normativa vigente en la etapa 3 de preparación de la evaluación y cambiar la redacción de 

aquellos parámetros que se vean afectados, con sus correspondientes instrumentos de 

recogida de información y evidencias, si fuera preciso. Este hecho se ha podido comprobar 

con la adaptación que se ha realizado por la modificación del CTE DB-HE durante el proceso 

de definición.  

Es un instrumento replicable porque se puede aplicar por cualquier equipo evaluador que 

disponga de los conocimientos necesarios.  

Y es replicable porque se puede aplicar a cualquier colegio público del territorio nacional, 

sustituyendo los parámetros indicados para la CM por parámetros extraídos de las normativas 

autonómicas. Para ello, es preciso localizar la consejería encargada, así como la normativa 

relativa a la construcción, a la educación, a la protección en caso de emergencia, a la 

accesibilidad y a la gestión de la CCAA y provincia donde se ubique el CEIP. Los parámetros 

que hacen referencia a la legislación propia de la CM, y que habría que sustituir en el caso 

de aplicación en una diferente son: el 153, relativo al registro de Plan de Autoprotección, 

según el D74/201772; del 219 al 223, correspondientes al D 11/201873 y del 229 al 233, extraídos 

del RD 66/200174.  

Del mismo modo, cada municipio tiene sus propias ordenanzas y hay que consultar aquellas 

que estén relacionadas con los edificios escolares directamente, o con los edificios públicos 

 
72 Decreto 74/2017, de 29 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula el funcionamiento del 

Registro de Datos de Planes de Autoprotección de la Comunidad de Madrid 

73 Decreto 11/2018, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de utilización de los 

inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la Comunidad de Madrid  

74 Decreto 66/2001, de 17 de mayo, por el que se establece la cooperación de las Corporaciones Locales con la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la gestión de construcciones escolares, así como en la 

reforma, ampliación, mejora y conservación de las mismas 
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en general. En este caso, se añadirían al final de la ficha MT.F.03 tantos parámetros como sean 

precisos para completar la adecuación del CEIP a los requisitos básicos.  

Es un instrumento escalable porque se puede aplicar a edificios de cualquier uso si se sustituye 

la normativa relacionada con las construcciones escolares por la normativa exigida al uso 

correspondiente (sanitario, administrativo, residencial, comercial, …).  
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ANEXO 2. PORTADA DEL PORTAFOLIOS  

NOMBRE DEL CEIP 

 

 

PORTAFOLIOS DE 

VALORACIÓN DE 

LOS REQUISITOS 

BÁSICOS DE 

SEGURIDAD, 

HABITABILIDAD Y 

FUNCIONALIDAD 

 

 

 

MUNICIPIO:  

IMAGEN  

DE LA FACHADA DEL COLEGIO 
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ANEXO 3. ÍNDICE DEL PORTAFOLIOS 

ÍNDICE DEL PORTAFOLIOS 

1. Hoja de identificación de los técnicos redactores 

2. Contexto del municipio y del colegio 

3. Normativa aplicable 

4. Valoración de los parámetros 

5. Análisis de resultados 

6. Propuesta de actuación  

7. Apéndices 

A1. Planos  

A2. Fichas técnicas 

A3. Imágenes 
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ANEXO 4. HOJA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP  

Situación:  

HOJA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR 

TÉCNICO 1 

Nombre y apellidos:  

Titulación habilitante:  NIF:  

e-mail:  Teléfono:  

Razón social:  

Domicilio:  

Municipio:  Código postal:  

Provincia:  Comunidad Autónoma:  

TÉCNICO 2 

Nombre y apellidos:  

Titulación habilitante:  NIF:  

e-mail:  Teléfono:  
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP  

Situación:  

HOJA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR 

Razón social:  

Domicilio:  

Municipio:  Código postal:  

Provincia:  Comunidad Autónoma:  
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ANEXO 5. MANUAL DE CODIFICACIÓN 

ENCABEZADO 

Encabezado para el material de trabajo 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

CEIP Siglas del colegio objeto de estudio 

Situación Dirección completa del colegio 

MT Código del material de trabajo 

Material de trabajo Nombre del material de trabajo 

Subapartado En el caso de tener que subdividir la información del material de 

trabajo, se asigna un número y un nombre a cada uno. Si no es 

necesario subapartado, se elimina la fila 

Nº Número que se le asigna al subapartado creado 

 

CARTAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

MT.C.01. Carta a la 

Administración Pública 

Carta dirigida a la AP competente en materia de construcciones 

escolares para presentar y justificar el estudio 

MT.C.02. Carta a los 

directores  

Carta dirigida a los directores de los CEIP para presentar el estudio y 

solicitar su colaboración 

MT.C.03. Carta a los 

maestros  

Carta dirigida a los maestros de los CEIP para presentar el estudio y 

solicitar su colaboración 

MT.C.04. Carta al PAS Carta dirigida al PAS de los CEIP para presentar el estudio y solicitar su 

colaboración 

MT.C.05. Carta a las familias Carta dirigida a las familias de los CEIP para presentar el estudio y 

solicitar su colaboración 

MT.C.06. Carta al Consejo 

de Niños y NIñas 

Carta dirigida a los miembros del Consejo de Niños y Niñas para 

presentar el estudio y solicitar su participación en un grupo de 

discusión 
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CARTAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

ENTREVISTAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

MT.E.01. Preguntas de las entrevistas a los técnicos de la AP  

E.AP.n Código para las entrevistas a los técnicos de la Administración Pública. 

Se numeran de forma correlativa 

E.AP.n.a Si dentro de una pregunta hay alusión directa a los parámetros que se 

han de valorar, se añade una letra al código y se trascribe el 

parámetro literalmente 

MT.E.02. Preguntas de las entrevistas a los directores 

E.D.n Código para las entrevistas a los directores. Se numeran de forma 

correlativa 

E.D.n.a Si dentro de una pregunta hay alusión directa a los parámetros que se 

han de valorar, se añade una letra al código y se trascribe el 

parámetro literalmente 

MT.E.03. Preguntas de las entrevistas a los maestros 

E.M.n Código para las entrevistas a los maestros de los colegios. Se numeran 

de forma correlativa 

E.M.n.a Si dentro de una pregunta hay alusión directa a los parámetros que se 

han de valorar, se añade una letra al código y se trascribe el 

parámetro literalmente 

MT.E.03. Preguntas de las entrevistas a los conserjes 

E.C.n Código para las entrevistas a los conserjes de los colegios. Se numeran 

de forma correlativa 

E.C.n.a Si dentro de una pregunta hay alusión directa a los parámetros que se 

han de valorar, se añade una letra al código y se trascribe el 

parámetro literalmente 

MT.E.03. Preguntas de las entrevistas a las cocineras 

E.CA.n Código para las entrevistas a las cocineras de los colegios. Se numeran 

de forma correlativa 
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CARTAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

E.CA.n.a Si dentro de una pregunta hay alusión directa a los parámetros que se 

han de valorar, se añade una letra al código y se trascribe el 

parámetro literalmente 

 

ENCUESTAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

MT.ENC.01. Encuesta a la comunidad educativa: AP 

A.A.n Preguntas de datos personales a la Administración Pública 

A.B.n Preguntas sobre los colegios a la Administración Pública 

A.C.n Preguntas sobre las aulas a la Administración Pública 

A.D.n Preguntas sobre los aseos a la Administración Pública 

A.E.n Preguntas sobre Arquitectura y Educación a la Administración Pública 

MT.ENC.02. Encuesta a la comunidad educativa: directores 

D.A.n Preguntas de datos personales a los directores 

D.B.n Preguntas sobre el colegio a los directores 

D.C.n Preguntas sobre las aulas a los directores 

D.D.n Preguntas sobre los aseos a los directores 

D.E.n Preguntas sobre Arquitectura y Educación a los directores 

MT.ENC.03. Encuesta a la comunidad educativa: maestros 

M.A.n Preguntas de datos personales a los maestros 

M.B.n Preguntas sobre el colegio a los maestros 

M.C.n Preguntas sobre las aulas a los maestros 

M.D.n Preguntas sobre los aseos a los maestros 
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ENCUESTAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

M.E.n Preguntas sobre Arquitectura y Educación a los maestros 

MT.ENC.04. Encuesta a la comunidad educativa: personal de administración y servicios 

P.A.n Preguntas de datos personales al PAS 

P.B.n Preguntas sobre el colegio al PAS 

P.C.n Preguntas sobre las aulas al PAS 

P.D.n Preguntas sobre los aseos al PAS 

P.E.n Preguntas sobre Arquitectura y Educación al PAS 

MT.ENC.05. Encuesta a la comunidad educativa: familias 

F.A.n Preguntas de datos personales a las familias 

F.B.n Preguntas sobre el colegio a las familias 

F.C.n Preguntas sobre las aulas a las familias 

F.D.n Preguntas sobre los aseos a las familias 

F.E.n Preguntas sobre Arquitectura y Educación a las familias 

 

FICHAS 

MT.F.01. Ficha de chequeo de documentación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Agente Persona o entidad que entrega la documentación 

Digital Documentación entregada en soporte digital 

Papel Documentación entregada en papel 

In situ Documentación revisada in situ por no poder ser entregada 
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FICHAS 

MT.F.01. Ficha de chequeo de documentación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Solicitada Documentación solicitada, pero que aún no se tiene en posesión. Se 

recomienda poner la fecha en que se ha solicitado 

No disponible Documentación solicitada y no conseguida 

 

FICHAS 

MT.F.02. Ficha técnica del CEIP 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Imágenes Imagen de la fachada principal del colegio 

Imagen de la composición según el catastro 

Imagen de la ubicación 

Datos del colegio Tipo de colegio, líneas educativas y número de alumnos, y reformas y 

rehabilitaciones que ha sufrido 

Composición Determinación de los espacios que componen el colegio 

Superficies Superficie construida y superficie de la parcela, en m², así como 

referencia del catastral 

Edificios Para cada edificio, se reflejan los datos básicos: centro tipo, superficie, 

número de plantas y año de construcción 

Usos Descripción de los diferentes usos que están programados en el edificio 

Sistemas constructivos Descripción de los sistemas constructivos de estructura, cerramientos 

de fachada, tabiques, cubierta y carpintería exterior 
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FICHAS 

MT.F.03. Ficha de valoración de los parámetros 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Parámetro Parámetro correspondiente a su categoría, numerado de forma 

correlativa 

n.a. Parámetro a valorar en el edificio de Educación Primaria 

n.b. Parámetro a valorar en el edificio de Educación Infantil 

n.c. Parámetro a valorar en el edificio multiusos o gimnasio 

n.d. Parámetro a valorar en otros edificios 

n.1, 2, 3,… Parámetro desglosado en varios criterios 

RB Requisito o requisitos básicos a los que da respuesta 

INST Instrumento/s de recogida de información que se utiliza/n 

OD Observación directa 

P Plano 

D Documento 

IT Informe técnico 

E Entrevista 

ENC Encuesta 

N Parámetro que se contabiliza para el análisis cuantitativo 

ESCALA Escala de valoración de cada parámetro 

SÍ Parámetro cumplido 

NO Parámetro no cumplido 

∄ El elemento al que hace referencia el parámetro no existe en el colegio 

NC No comprobado. Parámetro que no es posible valorar 

Observaciones Anotación de comentarios o aclaraciones relativos a la valoración 

Evidencia Justificación de la valoración otorgada a ese parámetro, si es precisa 

FOTO Evidencia recogida a través de una fotografía 
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FICHAS 

MT.F.03. Ficha de valoración de los parámetros 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PLANO  Evidencia recogida mediante un plano 

DOC Evidencia recogida mediante un documento 

IT Evidencia recogida mediante un informe técnico 

 

FICHAS 

MT.F.04. Justificación de la calificación energética del edificio 

CÓDIGO TÍTULO 

0 Mediciones de la envolvente térmica 

1 Identificación del edificio 

2 Definición de la envolvente térmica 

2.a) Definición de la envolvente térmica. Esquema geométrico 

2.b) Definición de la envolvente térmica. Muros 

2.c) Definición de la envolvente térmica. Cubiertas 

2.d) Definición de la envolvente térmica. Suelos 

2.e) Definición de la envolvente térmica. Particiones 

3 Definición de las instalaciones del edificio 

3.a) Definición de las instalaciones. Instalaciones térmicas 

3.b) Definición de las instalaciones. Instalaciones de iluminación 
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FICHAS 

MT.F.05. Justificación técnica del CTE DB-HE. Ahorro de energía 

CÓDIGO TÍTULO 

HE0 Limitación del consumo energético 

HE0.a) Consumos de energía primaria 

HE0.b) Calificación energética del edificio 

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética 

HE1.1 Condiciones de la envolvente térmica 

HE1.1.a) Cumplimiento de la transmitancia de la envolvente térmica  

HE1.1.b) Cumplimiento del coeficiente global de la transmisión de calor 

HE1.1.c) Cumplimiento del control solar de la envolvente térmica 

HE1.1.d) Cumplimiento de la permeabilidad al aire de los huecos 

HE1.2 Cumplimiento de la limitación de descompensaciones de las 

particiones 

HE1.3 Cumplimiento de la limitación de condensaciones intersticiales en la 

envolvente térmica 

HE3 Condiciones de la instalación de iluminación 

HE3.1 Eficiencia energética de la instalación de iluminación.  

HE3.1.a) Cálculo del valor VEEI 

HE3.1.b) Valores en términos de eficiencia energética 

HE3.2 Potencia instalada 

HE3.3 Sistemas de control y regulación 

HE3.4 Sistemas de aprovechamiento de la luz natural 

HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de 

agua caliente sanitaria 
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FICHAS 

MT.F.06. Justificación técnica del CTE DB-HR. Ruido 

CÓDIGO TÍTULO 

1 Valores límite de aislamiento acústico 

1.a Tabiquería 

1.b Elementos de separación vertical entre recintos  

1.c Elementos de separación horizontal entre recintos 

1.d Elementos en contacto con el aire exterior 

2.a) Tiempo de reverberación 

2.b) Absorción acústica 

3 Ruido y vibraciones de las instalaciones. Potencia acústica de los 

equipos 

 

FICHAS 

MT.F.07. Percepción de la comunidad educativa. Entrevistas 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

07.1. Valoración de parámetros mediante entrevistas 

PAR Parámetro 

MT Material de trabajo del que se obtiene la información (entrevista y/o 

encuesta) 

COD  Código de la pregunta de la entrevista y/o encuesta 

AP Agente: Administración Pública 

D Agente: Director 

M Agente: Maestros 

C Agente: Conserje 

CA Agente: Cocineras 

F Agente: Familia 
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FICHAS 

MT.F.07. Percepción de la comunidad educativa. Entrevistas 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

VAL Valoración del parámetro según la escala de la MT.F.03 (sí, no, no 

existe, no comprobado) 

07.2. Resumen de respuestas de las entrevistas 

Asunto Tema al que se hace referencia, codificado como An 

Agente Miembros de la comunidad educativa que hace referencia al asunto 

S/L Sugerencias y limitaciones relacionadas con el asunto, codificadas 

como An.Sm. An.Lm. 

 

FICHAS 

MT.F.08. Percepción de la comunidad educativa. Encuestas 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

08.1. Valoración de parámetros mediante encuestas 

PAR Parámetro 

MT Material de trabajo del que se obtiene la información (entrevista y/o 

encuesta) 

COD  Código de la pregunta de la encuesta 

AP Agente: Administración Pública 

D Agente: Director 

M Agente: Maestros 

C Agente: Conserje 

CA Agente: Cocineras 

F Agente: Familia 

VAL Valoración de los parámetros en función de la escala sí/no/no 

existe/no comprobado 

08.2. Resumen de respuestas cuantitativas 



 

  267 

FICHAS 

MT.F.08. Percepción de la comunidad educativa. Encuestas 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Asunto Tema al que se hace referencia, codificado como An 

F/D Favorable / Desfavorable la determinación de la percepción de la 

comunidad educativa  An.Fm. An.Dm. 

08.3 Resumen de respuestas cualitativas 

Asunto Tema al que se hace referencia, codificado como An 

F/L/S Aspectos favorables, limitaciones y sugerencias relacionadas con el 

asunto, codificadas como An.Fm. An.Lm., An.Sm. 

 

FICHAS 

MT.F.09. Percepción de la comunidad educativa. Consejo de niños y niñas 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Asunto Tema al que se hace referencia, codificado como An 

F/L/S Aspectos favorables, limitaciones y sugerencias relacionadas con el 

asunto, codificadas como An.Fm. An.Lm., An.Sm. 

 

FICHAS 

MT.F.10. Ficha de análisis de resultados 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

10.1. Análisis de resultados cuantitativos por requisitos y edificios 

Total Número total de parámetros valorados 

Sí Parámetro cumplido 

No Parámetro no cumplido 

∄ El elemento al que hace referencia el parámetro no existe en el colegio 

NC Parámetro que no es posible valorar 
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FICHAS 

MT.F.10. Ficha de análisis de resultados 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Nº Número de parámetros valorados con el criterio superior 

% Porcentaje de parámetros valorados con el criterio superior 

10.2. Análisis cuantitativo de los resultados 

RB Requisito básico: seguridad, habitabilidad, funcionalidad, global 

NC Parámetro que no es posible valorar 

<20% Aseguramiento de que el porcentaje de parámetros no comprobados 

es inferior al 20% 

NO + ∄ Suma de los porcentajes de los parámetros valorados con no y no 

existe 

Sí Porcentaje de parámetros cumplidos 

Rango Rango de porcentajes entre los que se encuentra el sí: 

· <50% 

· 50% - 69% 

· 70% - 84% 

· >85% 

Grado Grado incumplimiento-alto-medio-bajo que corresponde al requisito 

básico en función de los porcentajes obtenidos 

10.2. Análisis cualitativo de los resultados 

Grupo Grupo de parámetros que se analiza 

Aspectos favorables Síntesis de los aspectos favorables encontrados 

Aspectos desfavorables Síntesis de los aspectos favorables encontrados 
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FICHAS 

MT.F.11. Ficha de propuesta de actuación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

11.1. Actuaciones derivadas de los parámetros normativos 

Parámetro Parámetro que lleva asociada una actuación 

RB Requisito básico al que responde el parámetro 

Escala Escala de valoración de cada parámetro 

No Parámetro no cumplido 

∄ El elemento al que hace referencia el parámetro no existe en el colegio 

NC Parámetro que no es posible valorar 

Observaciones Observaciones reflejadas en la MT.F.03 de valoración de los 

parámetros 

Propuesta Propuesta de actuación prevista para subsanar un parámetro que no 

se cumple, que no existe o que no está comprobado. Se codifica 

con el código del grupo de parámetros al que pertenece seguido 

de un número correlativo.  

11.2. Actuaciones derivadas de la consulta a la comunidad educativa 

Asunto Tema al que se hace referencia, obtenido de las fichas MT.F.07.2, 

MT.F.08.2 Y MT.F.09 

F/L/S Aspectos favorables, limitaciones y sugerencias recogidos en las fichas 

MT.F.07.2, MT.F.08.2 Y MT.F.09 

Propuesta Propuesta de actuación prevista para subsanar un parámetro que no 

se cumple, que no existe o que no está comprobado. Si la 

propuesta ya está contemplada en la ficha MT.F.11, se incluye 

directamente. Si no, se codifica con el número del asunto seguido 

de una P y de un número correlativo. 
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ANEXO 6: MT.C.01. CARTA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
COMPETENTE  

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.01 Situación: 

CARTA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

Lugar y fecha 

Estimados señores,  

Nos dirigimos a ustedes con el fin de proponer la realización de un estudio en los colegios públicos de 

su municipio, así como solicitar su colaboración en calidad de representantes y responsables del 

Ayuntamiento en materia de construcciones escolares.  

En el momento actual se está llevando a cabo una reflexión del proceso educativo desde diferentes 

perspectivas. Preguntas del tipo ¿para qué se aprende?, ¿cómo se aprende? o ¿con quién se 

aprende?, son objeto de numerosas investigaciones. En la misma línea, la cuestión ¿dónde se aprende? 

está cobrando una gran importancia, aunque no es un tema novedoso. Alfredo Hernando afirma, en 

base a las ideas de Malaguzzi, que “en las Escuelas 21, el espacio educa, se dirige a facilitar el 

aprendizaje. El diseño inteligente del espacio representa a un nuevo docente en el siglo XXI. Los 

espacios nos configuran y nos definen. Son, al lado de alumnos y educadores, el tercer profesor.”  

Gran parte construcciones escolares actuales se construyeron entre los años 70 y principios de los 90 del 

siglo XX. Estos colegios fueron diseñados y construidos en base a las especificaciones normativas 

vigentes en aquella época y obsoletas actualmente. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE, 

1999) expone que todos los edificios construidos han de satisfacer aquellos requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad que garanticen la protección de sus usuarios.  
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.01 Situación: 

CARTA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El estudio que les proponemos permitirá conocer la adecuación de los colegios públicos de su municipio 

a los citados requisitos básicos. De este modo, se podrán proponer actuaciones que vayan 

encaminadas a subsanar las incidencias encontradas y que aseguren estos requisitos, fundamentales 

para el bienestar y el aprendizaje de los niños y de las niñas. 

La colaboración del Ayuntamiento, y en concreto de su Concejalía es imprescindible para el buen 

curso del estudio. En este sentido, precisamos apoyo en tres focos: 

∙ Acceso a la documentación técnica y gráfica de los colegios públicos, así como el 

conocimiento de la actual gestión de mantenimiento y conservación de los colegios. 

∙ Posibilidad de visitar e inspeccionar los colegios públicos, con el fin de poder observar el grado 

de cumplimiento de los requisitos básicos.  

∙ Realización de una consulta a los miembros de la comunidad educativa: niños y niñas de 

Educación Infantil y Educación Primaria, familias, maestros y maestras, directores y directoras, 

conserjes y personal de administración y servicios, y personal de la Administración. El fin es 

conocer su percepción acerca de los espacios educativos de los colegios.  

Esperamos y deseamos que el propósito de nuestro estudio sea de su interés, y podamos obtener su 

inestimable colaboración. Sólo en equipo podremos conseguir unos centros educativos de calidad 

para nuestros niños y nuestras niñas.  

Quedamos a la espera de que nos indiquen su disponibilidad para explicarles personalmente el 

proyecto de investigación, resolver todas aquellas dudas que tengan al respecto y mantener una 

primera entrevista.  

Muchas gracias de antemano por la atención prestada.  

Atentamente,  

Firma 
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ANEXO 7: MT.E.01. PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.E.01 Situación: 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

E.AP.1. ¿Cuáles son las competencias de su Administración en materia de construcciones escolares? 

E.AP.2. ¿Existe coordinación entre las Administraciones Públicas, autonómica y local, para gestionar el 

mantenimiento y conservación de los edificios escolares? 

E.AP.2a. En caso afirmativo, ¿cómo se lleva a cabo la coordinación? 

E.AP.2b. En caso negativo, ¿cómo saben qué actuaciones de mantenimiento y conservación se 

realizan los edificios escolares? 

E.AP.3. ¿Existe coordinación entre las Administraciones Públicas, autonómica y local, y los directores de 

los CEIP para gestionar el mantenimiento y conservación de los edificios escolares? 

E.AP.3a. En caso afirmativo, ¿cómo se lleva a cabo la coordinación? 

E.AP.3b. En caso negativo, ¿cómo saben cuál es el estado del mantenimiento y conservación de los 

edificios escolares? 

E.AP. 4.  ¿Cuál considera que es el estado de conservación de las construcciones de los colegios 

públicos de su área? 

E.AP.5.  ¿Considera que los colegios públicos de su área cuentan con un mantenimiento adecuado 

para su uso? 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.E.01 Situación: 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

E.AP.6. ¿Qué agente se encarga de sufragar las reparaciones y reformas que se llevan a cabo en los 

colegios? 

E.AP.7. ¿Disponen de un registro histórico de las actuaciones de mantenimiento y conservación llevadas 

a cabo en los colegios de su área? 

E.AP.8. Por favor, conteste de forma directa sí/no a las siguientes afirmaciones, extraídas de la legislación 

vigente en materia de construcciones escolares: 

∙ E.AP.8a. La dimensión de los espacios educativos facilita la adecuada realización de la función 

docente (188) 

∙ E.AP.8b. La disposición de los espacios facilita la adecuada realización de la función docente 

(199) 

∙ E.AP.8c La organización de los espacios responde a las necesidades del grupo y de cada 

alumno (203) 

∙ E.AP.8d. Existen medidas de flexibilización en la organización de los espacios (204) 

∙ E.AP.8e. Los espacios abiertos y/o entornos naturales del colegio permiten desarrollar 

actividades docentes (205) 

∙ E.AP.8f. La dotación de las instalaciones facilita la adecuada realización de la función docente 

(206) 

∙ E.AP.8g. El colegio dispone de todos aquellos espacios necesarios para que las actividades 

realizadas por el profesorado, el personal de administración y servicios, y las familias se 

desarrollen adecuadamente (207): 

∙         Profesorado (207.1) 

∙         Personal de administración y servicios (207.2) 

∙         Familias (207.3) 

∙ E.AP.8h. Los recursos tecnológicos existen en función del número de puestos escolares (210)  

∙ E.AP.8i. Las instalaciones y edificios de los colegios garantizan las condiciones básicas de 

comunicación mediante sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia 

de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de 

comunicación táctil y otros dispositivos (226) 

∙ E.AP.8j. Los colegios disponen de un estudio integral sobre la accesibilidad a sus instalaciones y 

edificios (227) 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.E.01 Situación: 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

∙ E.AP.8k. Los puestos escolares atienden a la diversidad de necesidades educativas del 

alumnado con discapacidad (228) 

∙ E.AP.8l. El municipio coopera con la Consejería de Educación de la CM en el análisis y estudio 

de las necesidades educativas para la determinación y definición del programa de 

construcciones escolares (229) 

∙ E.AP.8m. La Consejería de Educación recaba del Ayuntamiento, en el último semestre del año, 

los datos precisos para determinar las necesidades de ampliación o modificación de la red 

escolar (230) 

∙ E.AP.8n. La Consejería de Educación dispone de los datos demográficos, basados en el último 

censo y padrón, sobre la población a escolarizar en el nivel educativo que proceda (231) 

∙ E.AP.8ñ. El Ayuntamiento dispone de un convenio de colaboración con el la Consejería de 

Educación de la CM para asegurar que el edificio cumple las condiciones de mantenimiento, 

conservación y equipamiento necesarias para su correcto funcionamiento (232) 

∙ E.AP.8o. El Ayuntamiento gestiona (233): 

∙         La construcción de nuevos centros docentes (233.1) 

∙         La ejecución de obras de reforma y mejora (233.2) 

∙        La reparación, adaptación y transformación de los actuales centros docentes públicos 

como consecuencia de la nueva ordenación académica (233.3) 

∙         La adquisición de equipamiento (233.4) 

E.AP.9. Ahora, si lo desea, puede comentar cualquier cuestión que considere que puede ser de interés 

para la investigación.  
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ANEXO 8: MT.ENC.01. ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: AP 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

01 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE MÓSTOLES 

Cuestionario para los técnicos de la Administración Pública75 

 

 

El presente cuestionario está enmarcado dentro de la tesis doctoral "Construcciones escolares. 

Adaptación de la edificación docente a los requisitos básicos", que estoy elaborando en la Universidad 

Rey Juan Carlos.  

El propósito del mismo es conocer la percepción de la comunidad educativa con respecto a los 

espacios educativos de los colegios públicos.  

Las respuestas son totalmente anónimas y serán empleadas, de forma confidencial, con fines de 

investigación. 

Le agradezco de antemano su inestimable colaboración y el tiempo dedicado. 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. Sólo son obligatorias aquellas marcadas con un 

asterisco rojo. 

 

A. Datos personales 

Elija una opción para cada pregunta 

A.A.1. Cargo / Puesto que ocupa* 

 

A.A.2. Área de competencia* 

Educación  

Mantenimiento 

Equipamiento 

Patrimonio 

Otra: 

A.A.3. Ámbito de competencia* 

Local 

 
75 El asterisco señala los aspectos modificados tras el ajuste de la metodología. 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

01 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Provincial 

Autonómico 

Nacional 

Otra: 

A.A.4 Sexo 

Mujer 

Hombre 

A.A.5. Años de experiencia profesional en el cargo/puesto* 

0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

Más de 20 años 

B. Nuestro cole 

· Conteste de un modo general para los colegios de su área                                                                        

 

A.B.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen los colegios de su 

área? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

A.B.2. Indique para cada espacio, si lo conoce físicamente, y si lo considera un espacio 

educativo.                                                                 

· Estas variables no están relacionadas entre sí. Es posible que usted no conozca el espacio, 

pero sí considere que es educativo, y viceversa.  

· Si no conoce el espacio, ni lo considera educativo, deje las casillas en blanco. 

Conozco el espacio*                Es un espacio educativo 

Aulas 

Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Comedor* 

Cocina* 

Pasillos 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

01 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 

 

Si considera que hay otros espacios, añádalo, indicando si lo conoce y lo considera educativo: 

 

A.B.3. Indique para cada espacio, si considera que cumple con los requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad.                                                                         

· Si no conoce alguna respuesta, deje la casilla en blanco.  

· Gire la pantalla del móvil si no ve las tres columnas completas. 

 

Seguridad     Habitabilidad     Funcionalidad 

Aulas 

Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Comedor* 

Cocina* 

Pasillos 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 

 

Si ha escrito otros espacios anteriormente, indique si considera que cumple los requisitos 

básicos: 

 

A.B.4. ¿Considera que las construcciones escolares deberían cumplir otros requisitos básicos? * 

Sí 

No 

 

A.B.5. En caso afirmativo, indique cuáles: 

 

A.B.6. ¿Conoce el plan de evacuación de los colegios de su área en caso de emergencia? * 

Sí 

No 

 

A.B.7. Indique cuáles de los siguientes elementos están adaptados a los niños/as para que 

puedan evacuar el colegio de forma segura en caso de emergencia.  
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

01 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

· Puede marcar todas las respuestas que considere oportunas. 

Sistema de alarma 

Longitud del recorrido de evacuación 

Anchura de puertas 

Anchura de escaleras 

Apertura de puertas de salida del edificio 

Señales de evacuación 

Recorrido accesible 

Recorrido señalizado en el suelo 

Luces de emergencia 

Otros:  

 

C. Nuestras aulas 

Ahora, conteste las siguientes preguntas relacionadas con las aulas. 

· Conteste de un modo general para los colegios de su área                                                                        

 

A.C.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen las aulas de los 

colegios de su área? 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

A.C.2. Indique cómo considera que es el estado de conservación de los recursos materiales y 

elementos constructivos de las aulas, siendo 1 en mal estado y 5 en muy buen estado.                                                                       

 

1     2     3     4     5 

Mesas 

Sillas 

Libros 

Juegos 

Pizarra 

Pizarra digital 

Armarios* 

Ventanas 

Persianas* 

Cortinas* 

Puertas 

Techos 

Paredes 

Suelos* 

Luminarias 

Radiadores 

 

Si considera que hay otros recursos, añádalos, indicando su grado de conservación: 
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NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

01 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

A.C.3. Indique cómo considera que son las condiciones ambientales de las aulas, siendo 1 

inadecuadas y 5 muy adecuadas.                                                                        

1     2     3     4     5 

Tamaño 

Iluminación 

Ventilación* 

Temperatura 

Ruido 

Color 

Si considera que hay otras condiciones ambientales, indíquelas junto con su grado de 

adecuación: 

D. Nuestros aseos 

Las siguientes preguntas hacen referencia a los aseos. 

 

Por favor, rellene este apartado para los aseos de los alumnos/as, y el siguiente para el de los 

maestros/as y trabajadores/as del colegio.  

· Conteste de un modo general para los colegios de su área                                                                        

 

A.D.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen los aseos de los 

alumnos/as?  

Poco 1 - 5 Bastante 

 

A.D.2. ¿Cómo se encuentran los aseos de los alumnos/as?  

Muy sucios 1 - 5 Impecables 

 

A.D.3. Indique la frecuencia con la que encuentra lo siguiente en los aseos de los alumnos/as, 

siendo 1 nunca y 5 siempre: 

              1     2     3     4     5 

Papel higiénico 

Papel secante o toallas 

Agua caliente 

 

A.D.4. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen los aseos de los 

maestros/as y trabajadores/as de los colegios de su área?  

Poco 1 - 5 Bastante 

 

A.D.5. ¿Cómo se encuentran los aseos de los maestros/as y trabajadores/as de los colegios?  

Muy sucios 1 - 5 Impecables 
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NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

01 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

A.D.6. Indique la frecuencia con la que encuentra lo siguiente en los aseos de los maestros/as 

y trabajadores/as de los colegios, siendo 1 nunca y 5 siempre: 

 

                 1     2     3     4     5 

Papel higiénico 

Papel secante o toallas 

Agua caliente 

 

E. ARQUITECTURA Y APRENDIZAJE 

Para terminar, conteste a las siguientes preguntas, directamente relacionadas con los requisitos 

de funcionalidad de los colegios de su área.  

Al final, puede ofrecer su opinión personal, proponiendo sugerencias y mejoras de los espacios 

educativos de su colegio. 

A.E.1. Seleccione, para cada afirmación, su grado de acuerdo o desacuerdo, siendo 1 

totalmente en desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. * 

1     2     3     4     5 

∙ El diseño arquitectónico de los espacios de los colegios 

de su área facilita la adecuada realización de la función 

docente 

∙ Las dimensiones de los espacios de los colegios de su 

área facilitan la adecuada realización de la función 

docente 

∙ Las condiciones ambientales de los colegios de su área 

(temperatura, ruido, ventilación, iluminación, etc.) 

facilitan la adecuada realización de la función docente 

∙ El mobiliario del que disponen los colegios de su área 

facilita la adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos materiales de los que dispone los colegios de 

su área (juegos, libros, material didáctico, etc.) facilitan 

la adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos tecnológicos de los que disponen los 

colegios de su área (ordenadores, pizarras digitales, 

tabletas, etc.) facilitan la adecuada realización de la 

función docente 

∙ Los espacios de los colegios de su área permiten el 

empleo de diferentes metodologías educativas 

∙ Los espacios de los colegios de su área se adaptan a las 

necesidades pedagógicas del centro 

A.E.2. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto positivo general de los 

colegios de su área. 

A.E.3. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto negativo general de los 

colegios de su área. 

A.E.4. Ahora, si lo desea, puede realizar propuestas de mejora relacionadas con la arquitectura 

y los espacios educativos de los colegios de su área. 
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ANEXO 9. MT.C.06. CARTA AL CONSEJO DE NIÑOS Y NIÑAS 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.06 Situación: 

CARTA AL CONSEJO DE NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

Lugar y fecha 

 

Estimados niños, estimadas niñas,  

Nos dirigimos a vosotros y vosotras con el fin de presentar el estudio que estamos llevando a cabo en 

los colegios públicos de vuestra localidad, así como para solicitar vuestra colaboración.  

La investigación que estamos realizando permitirá conocer el estado de conservación de vuestro 

colegio, detectando qué zonas están deterioradas y necesitan una adaptación.  

Nuestra intención es garantizar que vuestras necesidades están cubiertas y que os encontráis en un 

ambiente de bienestar.  

Como sois los principales receptores del estudio y vuestra voz es muy importante, nos gustaría acudir a 

una de vuestras sesiones del Consejo de Niños y Niñas para conocer vuestra opinión acerca de los 

espacios de vuestros colegios.  

Muchas gracias de antemano por la atención prestada.  

Atentamente, 

Firma 
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ANEXO 10. MT.C.02. CARTA A LOS DIRECTORES DE LOS CEIP 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.02 Situación: 

CARTA A LOS DIRECTORES 

 

 

 

Lugar y fecha 

 

Estimado/a director/a,  

Nos dirigimos a usted con el fin de presentar el estudio que estamos llevando a cabo en los colegios 

públicos de su localidad, así como para solicitar su colaboración.  

En el momento actual se está llevando a cabo una reflexión del proceso educativo desde diferentes 

perspectivas. Preguntas del tipo ¿para qué se aprende?, ¿cómo se aprende? o ¿con quién se 

aprende?, son objeto de numerosas investigaciones. En la misma línea, la cuestión ¿dónde se 

aprende?, está cobrando una gran importancia, aunque no es un tema novedoso. Alfredo Hernando 

afirma, en base a las ideas de Malaguzzi, que “en las Escuelas 21, el espacio educa, se dirige a facilitar 

el aprendizaje. El diseño inteligente del espacio representa a un nuevo docente en el siglo XXI. Los 

espacios nos configuran y nos definen. Son, al lado de alumnos y educadores, el tercer profesor.”  

El interés por la construcción y configuración de los espacios educativos está aumentando no solo en 

la comunidad científica, sino también en la comunidad educativa. De hecho, existen numerosos 

procesos de renovación de espacios educativos, fundamentalmente de patios y entornos escolares. 

Dicho interés viene motivado, en gran medida, por el creciente empleo de metodologías didácticas 

activas, que precisan de espacios polivalentes para asegurar su éxito. 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.02 Situación: 

CARTA A LOS DIRECTORES 

Gran parte construcciones escolares actuales se construyeron entre los años 70 y principios de los 90 del 

siglo XX. Estos colegios fueron diseñados y construidos en base a las especificaciones normativas 

vigentes en aquella época y obsoletas actualmente. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE, 

1999) expone que todos los edificios construidos han de satisfacer aquellos requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad que garanticen la protección de sus usuarios.  

El estudio que estamos realizando permitirá conocer la adecuación de su colegio a los citados requisitos 

básicos. De este modo, se podrán proponer actuaciones que vayan encaminadas a subsanar las 

incidencias encontradas y que aseguren estos requisitos, fundamentales para el bienestar y el 

aprendizaje de los niños y de las niñas. 

La colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa es imprescindible para el buen 

curso de la investigación. En este sentido, precisamos su apoyo, como director/a en tres focos: 

∙ Acceso a la documentación técnica y gráfica de su colegio, así como el conocimiento de la 

actual gestión de mantenimiento y conservación. 

∙ Posibilidad de visitar e inspeccionar su colegio, con el fin de poder observar el grado de 

cumplimiento de los requisitos básicos.  

∙ Realización de una consulta a los miembros de la comunidad educativa: familias, maestros y 

maestras, directores y directoras, conserjes y personal de administración y servicios del colegio. 

El fin es conocer su percepción acerca de los espacios educativos.  

Para la visita, lo ideal sería contar con el acompañamiento del conserje o algún responsable del centro, 

con el fin de conocer los espacios y solucionar aquellas dudas que nos puedan surgir. Dejamos a su 

elección el momento y la manera de realizar la visita.   

Esperamos y deseamos que el propósito del estudio sea de su interés, y podamos obtener vuestra 

inestimable colaboración. Sólo en equipo podremos conseguir unos centros educativos de calidad 

para nuestros niños y nuestras niñas.  
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NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.02 Situación: 

CARTA A LOS DIRECTORES 

Quedamos a la espera de que nos indique su disponibilidad para explicarle personalmente el proyecto 

de investigación, resolver todas aquellas dudas que tenga al respecto y mantener una primera 

entrevista.  

Muchas gracias de antemano por la atención prestada.  

Atentamente, 

Firma 
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ANEXO 11: MT.E.02. PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LOS 
DIRECTORES 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.E.02 Situación: 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LOS DIRECTORES 

 

 

 

E.D.1. ¿Cuáles son sus competencias en materia de construcciones escolares? 

E.D.2. ¿Existe coordinación entre las Administraciones Públicas, autonómica y local, y usted para 

gestionar el mantenimiento y conservación de los edificios escolares? (229,232) 

E.D.2a. En caso afirmativo, ¿cómo se lleva a cabo la coordinación? (232) 

E.D.2b. En caso negativo, ¿cómo saben en la Administración Pública cuáles son sus necesidades 

acerca del estado del mantenimiento y conservación de su colegio? 

E.D.3.  ¿Cuál considera que es el estado de conservación de su colegio? 

E.D.4.  ¿Considera que su colegio cuenta con un mantenimiento adecuado para su uso? 

E.D.5. Cuando necesitan acometer una obra de mantenimiento, de reparación, o de reforma, ¿a qué 

agente de la Administración Pública recurre?  

E.D.6. ¿Qué agente se encarga de sufragar las reparaciones y reformas que se llevan a cabo en su 

colegio? 

E.D.7. ¿Disponen de un registro histórico de las actuaciones de mantenimiento y conservación 

llevadas a cabo en su colegio? 

E.D.8. Por favor, conteste de forma directa sí/no a las siguientes afirmaciones, extraídas de la 

legislación vigente en materia de construcciones escolares: 

∙ E.D.8a. Existe Plan de Autoprotección (151) 

∙ E.D.8b. El colegio cuenta con un programa de mantenimiento de la eficacia y actualización 

del Plan de Autoprotección (162) 

∙ E.D.8c. Se ha realizado una primera inspección de las instalaciones de protección contra 

incendios existente en base al RD 513/2017, de 22 de mayo (166) 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.E.02 Situación: 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LOS DIRECTORES 

∙ E.D.8d. Se realizan inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios, al 

menos cada diez años, por un organismo de control acreditado (167) 

∙ E.D.8e. La dimensión de los espacios facilita la adecuada realización de la función docente 

(188) 

∙ E.D.8f. La disposición de los espacios facilita la adecuada realización de la función docente 

(199) 

∙ E.D.8g. El uso del edificio es exclusivamente escolar (201) 

∙ E.D.8.h. El acceso de Educación Infantil es independiente al resto de los edificios (202) 

∙ E.D.8i. La organización de los espacios responde a las necesidades del grupo y de cada 

alumno (203) 

∙ E.D.8j. Existen medidas de flexibilización en la organización de los espacios (204) 

∙ E.D.8.k. Los espacios abiertos y/o entornos naturales del colegio permiten desarrollar 

actividades docentes (205) 

∙ E.D.8l La dotación de las instalaciones facilita la adecuada realización de la función docente 

(206) 

∙ E.D.8m. El colegio dispone de todos aquellos espacios necesarios para que las actividades 

realizadas por el profesorado, el personal de administración y servicios, y las familias se 

desarrollen adecuadamente (207): 

∙ Profesorado (207.1) 

∙ Personal de administración y servicios (207.2) 

∙ Familias (207.3) 

∙ E.D.8n. Los espacios en los que se desarrollan acciones docentes están dotados de recursos 

tecnológicos (208) 

∙ E.D.8ñ. La biblioteca está dotada de recursos tecnológicos (209) 

∙ E.D.8o. Los recursos tecnológicos existen en función del número de puestos escolares (210) 

∙ E.D.8p. El colegio cuenta con una sala polivalente (211) 

∙ E.D.8q. El colegio cuenta con un espacio para actividades de apoyo y refuerzo pedagógico 

(212) 

∙ E.D.8r. El colegio cuenta con un aula por cada unidad de Educación Infantil (213) 

∙ E.D.8s. El colegio dispone de un área de juegos exclusivo para Educación Infantil (214) 

∙ E.D.8t. El colegio dispone de un aula por cada unidad de Educación Primaria (215) 

∙ E.D.8u. El colegio dispone de un espacio por cada seis unidades de Educación Primaria para 

desdoblamientos de grupos (216) 

∙ E.D.8v. Las actividades que se realizan fuera del horario lectivo en las instalaciones del colegio 

son organizadas por el propio colegio, por la comunidad educativa, o por las entidades 

públicas competentes (219) 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.E.02 Situación: 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LOS DIRECTORES 

∙ E.D.8w. La naturaleza de las actividades que se realiza fuera del horario lectivo es educativa, 

cultural, deportiva o social (220) 

∙ E.D.8x. No se realizan actividades extracurriculares dentro del horario lectivo (221) 

∙ E.D.8y. Las actividades extracurriculares no son lucrativas para el colegio (222) 

∙ E.D.8z. Las actividades extracurriculares se llevan a cabo en espacios adaptados a éstas (223) 

∙ E.D.8aa. El colegio tiene acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de 

información precisos para la adecuada realización de la función docente (224) 

∙ E.D.8ab. Las instalaciones y edificios del colegio garantizan las condiciones básicas de 

comunicación mediante sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia 

de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de 

comunicación táctil y otros dispositivos (226) 

∙ E.D.8ac. El colegio dispone de un estudio integral sobre la accesibilidad a sus instalaciones y 

edificios (227) 

∙ E.D.8ad. Los puestos escolares atienden a la diversidad de necesidades educativas del 

alumnado con discapacidad (228) 

 

E.D.9. Ahora, si lo desea, puede comentar cualquier cuestión que considere que puede ser de interés 

para la investigación.  
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ANEXO 12. MT.ENC.02. ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
DIRECTORES  

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

02 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: DIRECTORES 

 

 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE MÓSTOLES 

Cuestionario para los directores76 

 

 

El presente cuestionario está enmarcado dentro de la tesis doctoral "Construcciones escolares. 

Adaptación de la edificación docente a los requisitos básicos", que estoy elaborando en la Universidad 

Rey Juan Carlos.  

El propósito del mismo es conocer la percepción de la comunidad educativa con respecto a los 

espacios educativos de los colegios públicos de Móstoles.  

Las respuestas son totalmente anónimas y serán empleadas, de forma confidencial, con fines de 

investigación. 

Le agradezco de antemano su inestimable colaboración y el tiempo dedicado. 

 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. Sólo son obligatorias aquellas marcadas con un 

asterisco rojo. 

 

 

A. Datos personales 

Elija una opción para cada pregunta 

D.A.1. Colegio* 

 

D.A.2. Curso/s en los que imparte docencia (además de ejercer sus funciones de director/a) * 

Infantil 3 años 

Infantil 4 años 

Infantil 5 años 

1º de Primaria 

2º de Primaria 

3º de Primaria 

4º de Primaria 

5º de Primaria 

6º de Primaria 

Equipo de orientación, PT, AL, apoyo de aula TEA o similar 

 
76 El asterisco señala los aspectos modificados tras el ajuste de la metodología. 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

02 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: DIRECTORES 

Otra: 

D.A.4 Sexo 

Mujer 

Hombre 

D.A.4. Años de experiencia profesional como maestro/a* 

0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

Más de 20 años  

D.A.5. Años de experiencia profesional como director/a* 

0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

Más de 20 años  

 

B. Nuestro cole 

D.B.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le produce el colegio en el que es 

director/a? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

D.B.2. Indique para cada espacio, si lo conoce físicamente, y si lo considera un espacio 

educativo. *                                                                        

· Estas variables no están relacionadas entre sí. Es posible que usted no conozca el espacio, 

pero sí considere que es educativo, y viceversa.  

· Si no conoce el espacio, ni lo considera educativo, deje las casillas en blanco. 

 

 

Conozco el espacio            Es un espacio educativo 

Aulas 

Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Comedor* 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

02 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: DIRECTORES 

Cocina* 

Pasillos 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 

 

Si considera que hay otros espacios, añádalo, indicando si lo conoce y lo considera educativo: 

 

D.B.3. Indique para cada espacio, si considera que cumple con los requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad. *  

· Si no conoce alguna respuesta, deje la casilla en blanco.  

· Gire la pantalla del móvil si no ve las tres columnas completas. 

 

    Seguridad     Habitabilidad     Funcionalidad 

Aulas 

Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Comedor* 

Cocina* 

Pasillos 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 

 

Si ha escrito otros espacios anteriormente, indique si considera que cumple los requisitos 

básicos: 

 

D.B.4. ¿Considera que las construcciones escolares deberían cumplir otros requisitos básicos? * 

Sí 

No 

 

D.B.5. En caso afirmativo, indique cuáles: 

 

D.B.6. ¿Conoce el plan de evacuación del colegio en caso de emergencia? * 

Sí 

No 

D.B.7. Indique cuáles de los siguientes elementos están adaptados a los niños/as para que 

puedan evacuar el colegio de forma segura en caso de emergencia. * 
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MT.ENC. 

02 
Situación: 
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· Puede marcar todas las respuestas que considere oportunas. 

Sistema de alarma 

Longitud del recorrido de evacuación 

Anchura de puertas 

Anchura de escaleras 

Apertura de puertas de salida del edificio 

Señales de evacuación 

Recorrido accesible 

Recorrido señalizado en el suelo 

Luces de emergencia 

Otros:  

 

 

 

 

C. Nuestras aulas 

Ahora, conteste, de forma general, las siguientes preguntas relacionadas con las aulas. 

 

D.C.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen las aulas de su 

colegio? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

D.C.2. Indique cómo considera que es el estado de conservación de los recursos materiales y 

elementos constructivos de las aulas, siendo 1 en mal estado y 5 en muy buen estado. * 

 

1     2     3     4     5 

Mesas 

Sillas 

Libros 

Juegos 

Pizarra 

Pizarra digital 

Armarios* 

Ventanas 

Persianas* 

Cortinas* 

Puertas 

Techos 

Paredes 

Suelos* 

Luminarias 

Radiadores 
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Si considera que hay otros recursos, añádalos, indicando su grado de conservación: 

 

D.C.3. Indique cómo considera que son las condiciones ambientales del aula, siendo 1 

inadecuadas y 5 muy adecuadas. * 

1     2     3     4     5 

Tamaño 

Iluminación 

Ventilación* 

Temperatura 

Ruido 

Color 

 

Si considera que hay otras condiciones ambientales, indíquelas junto con su grado de 

adecuación: 

 

 

D. Nuestros aseos 

Las siguientes preguntas hacen referencia a los aseos. 

Por favor, rellene este apartado para los aseos de los alumnos/as, y el siguiente para el de los 

maestros/as y trabajadores/as del colegio.  

 

D.D.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen los aseos de los 

alumnos/as? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

D.D.2. ¿Cómo se encuentran los aseos de los alumnos/as? * 

Muy sucios 1 - 5 Impecables 

 

D.D.3. Indique la frecuencia con la que encuentra lo siguiente en los aseos de los alumnos/as, 

siendo 1 nunca y 5 siempre: * 

                    1     2     3     4     5 

Papel higiénico 

Papel secante o toallas 

Agua caliente 

 

D.D.4. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen los aseos de los 

maestros/as y trabajadores/as del colegio? * 

Poco 1 - 5 Bastante 
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D.D.5. ¿Cómo se encuentran los aseos de los maestros/as y trabajadores/as del colegio? * 

Muy sucios 1 - 5 Impecables 

 

D.D.6. Indique la frecuencia con la que encuentra lo siguiente en los aseos de los maestros/as 

y trabajadores/as del colegio, siendo 1 nunca y 5 siempre*: 

 

 

                     1     2     3     4     5 

Papel higiénico 

Papel secante o toallas 

Agua caliente 

 

 

E. ARQUITECTURA Y APRENDIZAJE 

Para terminar, conteste a las siguientes preguntas, directamente relacionadas con los requisitos 

de funcionalidad del colegio.  

Al final, puede ofrecer su opinión personal, proponiendo sugerencias y mejoras de los espacios 

educativos de su colegio. 

 

D.E.1. Seleccione, para cada afirmación, su grado de acuerdo o desacuerdo, siendo 1 

totalmente en desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. * 

1     2     3     4     5 

∙ El diseño arquitectónico de los espacios del colegio 

facilita la adecuada realización de la función docente 

∙ Las dimensiones de los espacios del colegio facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Las condiciones ambientales del colegio (temperatura, 

ruido, ventilación, iluminación, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ El mobiliario del que dispone el colegio facilita la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos materiales de los que dispone el colegio 

(juegos, libros, material didáctico, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos tecnológicos de los que dispone el colegio 

(ordenadores, pizarras digitales, tabletas, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los espacios del colegio permiten el empleo de 

diferentes metodologías educativas 

∙ Los espacios del colegio se adaptan a las necesidades 

pedagógicas del centro 
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D.E.2. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto positivo del colegio. 

 

D.E.3. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto negativo del colegio. 

 

D.E.4. Ahora, si lo desea, puede realizar propuestas de mejora relacionadas con la arquitectura 

y los espacios educativos de su colegio. 
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ANEXO 13. MT.C.03. CARTA A LOS MAESTROS  

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.03 Situación: 

CARTA A LOS MAESTROS 

 

 

Lugar y fecha 

 

Estimados/as maestros/as,  

Nos dirigimos a vosotros y vosotras con el fin de presentar el estudio que estamos llevando a cabo en 

los colegios públicos de su localidad, así como para solicitar su colaboración.  

En el momento actual se está llevando a cabo una reflexión del proceso educativo desde diferentes 

perspectivas. Preguntas del tipo ¿para qué se aprende?, ¿cómo se aprende? o ¿con quién se 

aprende?, son objeto de numerosas investigaciones. En la misma línea, la cuestión ¿dónde se 

aprende?, está cobrando una gran importancia, aunque no es un tema novedoso. Alfredo Hernando 

afirma, en base a las ideas de Malaguzzi, que “en las Escuelas 21, el espacio educa, se dirige a facilitar 

el aprendizaje. El diseño inteligente del espacio representa a un nuevo docente en el siglo XXI. Los 

espacios nos configuran y nos definen. Son, al lado de alumnos y educadores, el tercer profesor.”  

El interés por la construcción y configuración de los espacios educativos está aumentando no solo en 

la comunidad científica, sino también en la comunidad educativa. De hecho, existen numerosos 

procesos de renovación de espacios educativos, fundamentalmente de patios y entornos escolares. 

Dicho interés viene motivado, en gran medida, por el creciente empleo de metodologías didácticas 

activas, que precisan de espacios polivalentes para asegurar su éxito. 

Gran parte construcciones escolares actuales se construyeron entre los años 70 y principios de los 90 del 

siglo XX. Estos colegios fueron diseñados y construidos en base a las especificaciones normativas 
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vigentes en aquella época y obsoletas actualmente. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE, 

1999) expone que todos los edificios construidos han de satisfacer aquellos requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad que garanticen la protección de sus usuarios.  

El estudio que estamos realizando permitirá conocer la adecuación de su colegio a los citados requisitos 

básicos. De este modo, se podrán proponer actuaciones que vayan encaminadas a subsanar las 

incidencias encontradas y que aseguren estos requisitos, fundamentales para el bienestar y el 

aprendizaje de los niños y de las niñas. 

La colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa es imprescindible para el buen 

curso de la investigación. En este sentido, precisamos vuestro apoyo, como maestros y maestras, para 

conocer la percepción que tenéis acerca de los espacios educativos de vuestro colegio. Para ello, 

necesitamos que rellenéis el siguiente cuestionario, totalmente anónimo. 

Esperamos y deseamos que el propósito del estudio sea de su interés, y podamos obtener vuestra 

inestimable colaboración. Sólo en equipo podremos conseguir unos centros educativos de calidad 

para nuestros niños y nuestras niñas.  

Muchas gracias de antemano por la atención prestada.  

Atentamente, 

Firma 
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ANEXO 14. MT.ENC.03. ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
MAESTROS 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

03 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: MAESTROS 

 

 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE MÓSTOLES 

Cuestionario para los maestros y maestras77 

 

 

El presente cuestionario está enmarcado dentro de la tesis doctoral "Construcciones escolares. 

Adaptación de la edificación docente a los requisitos básicos", que estoy elaborando en la Universidad 

Rey Juan Carlos.  

El propósito del mismo es conocer la percepción de la comunidad educativa con respecto a los 

espacios educativos de los colegios públicos de Móstoles.  

Las respuestas son totalmente anónimas y serán empleadas, de forma confidencial, con fines de 

investigación. 

Le agradezco de antemano su inestimable colaboración y el tiempo dedicado. 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. Sólo son obligatorias aquellas marcadas con un 

asterisco rojo. 

A. Datos personales 

Elija una opción para cada pregunta 

M.A.1. Colegio* 

M.A.2. Curso/s en los que imparte docencia* 

Infantil 3 años 

Infantil 4 años 

Infantil 5 años 

1º de Primaria 

2º de Primaria 

3º de Primaria 

4º de Primaria 

5º de Primaria 

6º de Primaria 

Equipo de orientación, PT, AL, apoyo de aula TEA o similar 

Otra: 

 

 
77 El asterisco señala los aspectos modificados tras el ajuste de la metodología. 
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M.A.3 Sexo 

Mujer 

Hombre 

M.A.4. Años de experiencia profesional como maestro/a* 

0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

Más de 20 años  

 

 

B. Nuestro cole 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. 

 

M.B.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le produce el colegio en el que es 

maestro/a? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

M.B.2. Indique para cada espacio, si lo conoce físicamente, y si lo considera un espacio 

educativo. *                                                                         

· Estas variables no están relacionadas entre sí. Es posible que usted no conozca el espacio, 

pero sí considere que es educativo, y viceversa.  

· Si no conoce el espacio, ni lo considera educativo, deje las casillas en blanco. 

Lo conozco                         Es un espacio educativo 

Aulas 

Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Comedor* 

Cocina* 

Pasillos 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 
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Si considera que hay otros espacios, añádalo, indicando si lo conoce y lo considera educativo: 

 

M.B.3. Indique para cada espacio, si considera que cumple con los requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad. * 

· Si no conoce alguna respuesta, deje la casilla en blanco.  

· Gire la pantalla del móvil si no ve las tres columnas completas. 

             Seguridad     Habitabilidad     Funcionalidad 

Aulas 

Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Comedor* 

Cocina* 

Pasillos 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 

 

Si ha escrito otros espacios anteriormente, indique si considera que cumple los requisitos 

básicos: 

 

M.B.4. ¿Considera que las construcciones escolares deberían cumplir otros requisitos básicos? * 

Sí 

No 

 

M.B.5. En caso afirmativo, indique cuáles: 

 

M.B.6. ¿Conoce el plan de evacuación del colegio en caso de emergencia? * 

Sí 

No 

 

M.B.7. Indique cuáles de los siguientes elementos están adaptados a los niños/as para que 

puedan evacuar el colegio de forma segura en caso de emergencia. * 

· Puede marcar todas las respuestas que considere oportunas. 

Sistema de alarma 

Longitud del recorrido de evacuación 

Anchura de puertas 
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Anchura de escaleras 

Apertura de puertas de salida del edificio 

Señales de evacuación 

Recorrido accesible 

Recorrido señalizado en el suelo 

Luces de emergencia 

Otros:  

 

 

C. Nuestras aulas 

Ahora, conteste, de forma general, las siguientes preguntas relacionadas con las aulas. 

 

M.C.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen las aulas de su 

colegio? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

M.C.2. Indique cómo considera que es el estado de conservación de los recursos materiales y 

elementos constructivos de las aulas, siendo 1 en mal estado y 5 en muy buen estado. * 

1     2     3     4     5 

Mesas 

Sillas 

Libros 

Juegos 

Pizarra 

Pizarra digital 

Armarios* 

Ventanas 

Persianas* 

Cortinas* 

Puertas 

Techos 

Paredes 

Suelos* 

Luminarias 

Radiadores 

 

Si considera que hay otros recursos, añádalos, indicando su grado de conservación: 

M.C.3. Indique cómo considera que son las condiciones ambientales del aula, siendo 1 

inadecuadas y 5 muy adecuadas. * 

1     2     3     4     5 

Tamaño 

Iluminación 
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Ventilación* 

Temperatura 

Ruido 

Color 

Si considera que hay otras condiciones ambientales, indíquelas junto con su grado de 

adecuación. 

 

D. Nuestros aseos 

Las siguientes preguntas hacen referencia a los aseos. 

Por favor, rellene este apartado para los aseos de los alumnos/as, y el siguiente para el de los 

maestros/as y trabajadores/as del colegio.  

 

M.D.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen los aseos de los 

alumnos/as? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

M.D.2. ¿Cómo se encuentran los aseos de los alumnos/as? * 

Muy sucios 1 - 5 Impecables 

 

M.D.3. Indique la frecuencia con la que encuentra lo siguiente en los aseos de los alumnos/as, 

siendo 1 nunca y 5 siempre: * 

              1     2     3     4     5 

Papel higiénico 

Papel secante o toallas 

Agua caliente 

 

M.D.4. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen los aseos de los 

maestros/as y trabajadores/as del colegio? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

M.D.5. ¿Cómo se encuentran los aseos de los maestros/as y trabajadores/as del colegio? * 

Muy sucios 1 - 5 Impecables 

 

M.D.6. Indique la frecuencia con la que encuentra lo siguiente en los aseos de los maestros/as 

y trabajadores/as del colegio, siendo 1 nunca y 5 siempre*: 

 

                 1     2     3     4     5 

Papel higiénico 

Papel secante o toallas 

Agua caliente 
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E. ARQUITECTURA Y APRENDIZAJE 

Para terminar, conteste a las siguientes preguntas, directamente relacionadas con los requisitos 

de funcionalidad del colegio.  

Al final, puede ofrecer su opinión personal, proponiendo sugerencias y mejoras de los espacios 

educativos de su colegio. 

 

M.E.1. Seleccione, para cada afirmación, su grado de acuerdo o desacuerdo, siendo 1 

totalmente en desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. * 

1     2     3     4     5 

∙ El diseño arquitectónico de los espacios del colegio 

facilita la adecuada realización de la función docente 

∙ Las dimensiones de los espacios del colegio facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Las condiciones ambientales del colegio (temperatura, 

ruido, ventilación, iluminación, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ El mobiliario del que dispone el colegio facilita la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos materiales de los que dispone el colegio 

(juegos, libros, material didáctico, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos tecnológicos de los que dispone el colegio 

(ordenadores, pizarras digitales, tabletas, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los espacios del colegio permiten el empleo de 

diferentes metodologías educativas 

∙ Los espacios del colegio se adaptan a las necesidades 

pedagógicas del centro 

 

M.E.2. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto positivo del colegio. 

 

M.E.3. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto negativo del colegio. 

 

M.E.4. Ahora, si lo desea, puede realizar propuestas de mejora relacionadas con la arquitectura 

y los espacios educativos de su colegio. 
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ANEXO 15. MT.C.04. CARTA AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS  

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.04 Situación: 

CARTA AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

Lugar y fecha 

Estimados/as trabajadores/as,  

Nos dirigimos a vosotros y vosotras con el fin de presentar el estudio que estamos llevando a cabo en 

los colegios públicos de su localidad, así como para solicitar su colaboración.  

En el momento actual se está llevando a cabo una reflexión del proceso educativo desde diferentes 

perspectivas. Preguntas del tipo ¿para qué se aprende?, ¿cómo se aprende? o ¿con quién se 

aprende?, son objeto de numerosas investigaciones. En la misma línea, la cuestión ¿dónde se 

aprende?, está cobrando una gran importancia, aunque no es un tema novedoso. Alfredo Hernando 

afirma, en base a las ideas de Malaguzzi, que “en las Escuelas 21, el espacio educa, se dirige a facilitar 

el aprendizaje. El diseño inteligente del espacio representa a un nuevo docente en el siglo XXI. Los 

espacios nos configuran y nos definen. Son, al lado de alumnos y educadores, el tercer profesor.”  

El interés por la construcción y configuración de los espacios educativos está aumentando no solo en 

la comunidad científica, sino también en la comunidad educativa. De hecho, existen numerosos 

procesos de renovación de espacios educativos, fundamentalmente de patios y entornos escolares. 

Dicho interés viene motivado, en gran medida, por el creciente empleo de metodologías didácticas 

activas, que precisan de espacios polivalentes para asegurar su éxito. 

Gran parte construcciones escolares actuales se construyeron entre los años 70 y principios de los 90 del 

siglo XX. Estos colegios fueron diseñados y construidos en base a las especificaciones normativas 

vigentes en aquella época y obsoletas actualmente. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE, 
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1999) expone que todos los edificios construidos han de satisfacer aquellos requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad que garanticen la protección de sus usuarios.  

El estudio que estamos realizando permitirá conocer la adecuación de su colegio a los citados requisitos 

básicos. De este modo, se podrán proponer actuaciones que vayan encaminadas a subsanar las 

incidencias encontradas y que aseguren estos requisitos, fundamentales para el bienestar y el 

aprendizaje de los niños y de las niñas. 

La colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa es imprescindible para el buen 

curso de la investigación. En este sentido, precisamos vuestro apoyo, como personal de administración 

y servicios, para conocer la percepción que tenéis acerca de los espacios educativos de vuestro 

colegio. Para ello, necesitamos que rellenéis el siguiente cuestionario, totalmente anónimo. 

Esperamos y deseamos que el propósito del estudio sea de su interés, y podamos obtener vuestra 

inestimable colaboración. Sólo en equipo podremos conseguir unos centros educativos de calidad 

para nuestros niños y nuestras niñas.  

Muchas gracias de antemano por la atención prestada.  

Atentamente, 

Firma 
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ANEXO 16. M.T.ENC.04. ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PAS  

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

04 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PAS 

 

 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE MÓSTOLES 

Cuestionario para el personal de administración y servicios 

 

 

El presente cuestionario está enmarcado dentro de la tesis doctoral "Construcciones escolares. 

Adaptación de la edificación docente a los requisitos básicos", que estoy elaborando en la Universidad 

Rey Juan Carlos.  

El propósito del mismo es conocer la percepción de la comunidad educativa con respecto a los 

espacios educativos de los colegios públicos de Móstoles.  

Las respuestas son totalmente anónimas y serán empleadas, de forma confidencial, con fines de 

investigación. 

Le agradezco de antemano su inestimable colaboración y el tiempo dedicado. 

 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. Sólo son obligatorias aquellas marcadas con un 

asterisco rojo. 

 

 

A. Datos personales 

Elija una opción para cada pregunta 

P.A.1. Colegio* 

P.A.2. Puesto que desempeña* 

Conserje 

Bedel 

Personal de limpieza 

Personal de mantenimiento 

Administrativo/a 

Cocina 

Comedor  

Extraescolares 

Otro: 

P.A.3 Sexo 
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04 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PAS 

Mujer 

Hombre 

 

P.A.4. Años de experiencia profesional en colegios* 

0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

Más de 20 años  

 

 

B. Nuestro cole 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. 

 

P.B.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le produce el colegio en el que 

trabaja? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

P.B.2. Indique para cada espacio, si lo conoce físicamente, y si lo considera un espacio 

educativo.                                                                         

* Estas variables no están relacionadas entre sí. Es posible que usted no conozca el espacio, 

pero sí considere que es educativo, y viceversa.  

* Si no conoce el espacio, ni lo considera educativo, deje las casillas en blanco. 

      Lo conozco                 Es un espacio educativo 

Aulas 

Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Pasillos 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 

Si considera que hay otros espacios, añádalo, indicando si lo conoce y lo considera educativo: 

 

P.B.3. Indique para cada espacio, si considera que cumple con los requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad.  
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* Si no conoce alguna respuesta, deje la casilla en blanco.  

* Gire la pantalla del móvil si no ve las tres columnas completas. 

         Seguridad     Habitabilidad     Funcionalidad 

Aulas 

Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Pasillos 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 

Si ha escrito otros espacios anteriormente, indique si considera que cumple los requisitos básicos: 

 

P.B.4. ¿Considera que las construcciones escolares deberían cumplir otros requisitos básicos? * 

Sí 

No 

 

P.B.5. En caso afirmativo, indique cuáles: 

 

 

 

P.B.6. ¿Conoce el plan de evacuación del colegio en caso de emergencia? * 

Sí 

No 

 

P.B.7. Indique cuáles de los siguientes elementos están adaptados a los niños/as para que 

puedan evacuar el colegio de forma segura en caso de emergencia.  

* Puede marcar todas las respuestas que considere oportunas. 

Sistema de alarma 

Longitud del recorrido de evacuación 

Anchura de puertas 

Anchura de escaleras 

Apertura de puertas de salida del edificio 

Señales de evacuación 

Recorrido accesible 



 

  308 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

04 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PAS 

Recorrido señalizado en el suelo 

Luces de emergencia 

Otros:  

 

C. Nuestro espacio de trabajo 

Ahora, conteste las siguientes preguntas relacionadas con su espacio de trabajo principal. 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. 

 

Su espacio de trabajo es: * ____________ 

 

P.C.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le produce su espacio de trabajo 

en el colegio? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

P.C.2. Indique cómo considera que es el estado de conservación de los recursos y elementos 

constructivos de su espacio de trabajo, siendo 1 en mal estado y 5 en muy buen estado. * 

                      1     2     3     4     5 

Recursos materiales 

Recursos técnicos 

Ventanas 

Puertas 

Techos 

Paredes 

Luminarias 

Radiadores 

Si considera que hay otros recursos, añádalos, indicando su grado de conservación: 

 

P.C.3. Indique cómo considera que son las condiciones ambientales de su puesto de trabajo, 

siendo 1 inadecuadas y 5 muy adecuadas. * 

1     2     3     4     5 

Tamaño 

Iluminación 

Temperatura 

Ruido 

Color 

Si considera que hay otras condiciones ambientales, indíquelas junto con su grado de 

adecuación: 

 

 

D. Nuestros aseos 

Las siguientes preguntas hacen referencia a los aseos. 
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Por favor, rellene este apartado para los aseos de los alumnos/as, y el siguiente para el de los 

maestros/as y trabajadores/as del colegio.  

 

P.D.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen los aseos de los 

maestros/as y trabajadores/as del colegio? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

P.D.2. ¿Cómo se encuentran los aseos de los maestros/as y trabajadores/as del colegio? * 

Muy sucios 1 - 5 Impecables 

 

P.D.3. Indique la frecuencia con la que encuentra lo siguiente en los aseos de los maestros/as y 

trabajadores/as del colegio, siendo 1 nunca y 5 siempre: * 

 

1     2     3     4     5 

Papel higiénico 

Papel secante o toallas 

Agua caliente 

 

E. ARQUITECTURA Y APRENDIZAJE 

Para terminar, conteste a las siguientes preguntas, directamente relacionadas con los requisitos 

de funcionalidad del colegio.  

Al final, puede ofrecer su opinión personal, proponiendo sugerencias y mejoras de los espacios 

educativos de su colegio. 

 

P.E.1. Seleccione, para cada afirmación, su grado de acuerdo o desacuerdo, siendo 1 

totalmente en desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. * 

1     2     3     4     5 

∙ El diseño arquitectónico de los espacios del colegio 

facilita la adecuada realización de la función docente 

∙ Las dimensiones de los espacios del colegio facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Las condiciones ambientales del colegio (temperatura, 

ruido, ventilación, iluminación, etc.) facilitan la adecuada 

realización de la función docente 

∙ El mobiliario del que dispone el colegio facilita la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos materiales de los que dispone el colegio 

(juegos, libros, material didáctico, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos tecnológicos de los que dispone el colegio 

(ordenadores, pizarras digitales, tabletas, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los espacios del colegio permiten el empleo de diferentes 

metodologías educativas 
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∙ Los espacios del colegio se adaptan a las necesidades 

pedagógicas del centro 

 

P.E.2. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto positivo del colegio. 

 

P.E.3. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto negativo del colegio. 

 

P.E.4. Ahora, si lo desea, puede realizar propuestas de mejora relacionadas con la arquitectura 

y los espacios educativos de su colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17. MT.C.05. CARTA A LAS FAMILIAS 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.05 Situación: 

CARTA A LAS FAMILIAS 
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Lugar y fecha 

 

Estimadas familias,  

Nos dirigimos a vosotras con el fin de presentar el estudio que estamos llevando a cabo en los colegios 

públicos de su localidad, así como para solicitar su colaboración.  

En el momento actual se está llevando a cabo una reflexión del proceso educativo desde diferentes 

perspectivas. Preguntas del tipo ¿para qué se aprende?, ¿cómo se aprende? o ¿con quién se 

aprende?, son objeto de numerosas investigaciones. En la misma línea, la cuestión ¿dónde se 

aprende?, está cobrando una gran importancia, aunque no es un tema novedoso. Alfredo Hernando 

afirma, en base a las ideas de Malaguzzi, que “en las Escuelas 21, el espacio educa, se dirige a facilitar 

el aprendizaje. El diseño inteligente del espacio representa a un nuevo docente en el siglo XXI. Los 

espacios nos configuran y nos definen. Son, al lado de alumnos y educadores, el tercer profesor.”  

El interés por la construcción y configuración de los espacios educativos está aumentando no solo en 

la comunidad científica, sino también en la comunidad educativa. De hecho, existen numerosos 

procesos de renovación de espacios educativos, fundamentalmente de patios y entornos escolares. 

Dicho interés viene motivado, en gran medida, por el creciente empleo de metodologías didácticas 

activas, que precisan de espacios polivalentes para asegurar su éxito. 

Gran parte construcciones escolares actuales se construyeron entre los años 70 y principios de los 90 del 

siglo XX. Estos colegios fueron diseñados y construidos en base a las especificaciones normativas 

vigentes en aquella época y obsoletas actualmente. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE, 

1999) expone que todos los edificios construidos han de satisfacer aquellos requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad que garanticen la protección de sus usuarios.  



 

  312 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.C.05 Situación: 

CARTA A LAS FAMILIAS 

El estudio que estamos realizando permitirá conocer la adecuación de su colegio a los citados requisitos 

básicos. De este modo, se podrán proponer actuaciones que vayan encaminadas a subsanar las 

incidencias encontradas y que aseguren estos requisitos, fundamentales para el bienestar y el 

aprendizaje de los niños y de las niñas. 

La colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa es imprescindible para el buen 

curso de la investigación. En este sentido, precisamos vuestro apoyo, como familias de los alumnos y 

alumnas del centro, para conocer la percepción que tenéis acerca de los espacios educativos de 

vuestro colegio. Para ello, necesitamos que rellenéis el siguiente cuestionario, totalmente anónimo. 

Esperamos y deseamos que el propósito del estudio sea de su interés, y podamos obtener vuestra 

inestimable colaboración. Sólo en equipo podremos conseguir unos centros educativos de calidad 

para nuestros niños y nuestras niñas.  

Muchas gracias de antemano por la atención prestada.  

Atentamente, 

Firma 
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ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: FAMILIAS 

 

 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE MÓSTOLES 

Cuestionario para las familias 

 

El presente cuestionario está enmarcado dentro de la tesis doctoral "Construcciones escolares. 

Adaptación de la edificación docente a los requisitos básicos", que estoy elaborando en la Universidad 

Rey Juan Carlos.  

El propósito del mismo es conocer la percepción de la comunidad educativa con respecto a los 

espacios educativos de los colegios públicos de Móstoles.  

Las respuestas son totalmente anónimas y serán empleadas, de forma confidencial, con fines de 

investigación. 

Le agradezco de antemano su inestimable colaboración y el tiempo dedicado. 

 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. Sólo son obligatorias aquellas marcadas con un 

asterisco rojo. 

 

 

A. Datos personales 

Elija una opción para cada pregunta 

 

F.A.1. Colegio* 

F.A.2. Curso/s en los que se encuentran sus hijos/as* 

Infantil 3 años 

Infantil 4 años 

Infantil 5 años 

1º de Primaria 

2º de Primaria 

3º de Primaria 

4º de Primaria 

5º de Primaria 

6º de Primaria 

F.A.3 Sexo 
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Mujer 

Hombre 

 

F.A.4. Profesión* 

 

 

B. Nuestro cole 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. 

 

F.B.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le produce el colegio al que asisten 

sus hijos/as? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

F.B.2. Indique para cada espacio, si lo conoce físicamente, y si lo considera un espacio 

educativo.                                                                         

* Estas variables no están relacionadas entre sí. Es posible que usted no conozca el espacio, 

pero sí considere que es educativo, y viceversa.  

* Si no conoce el espacio, ni lo considera educativo, deje las casillas en blanco. 

Conozco el espacio          Es un espacio educativo 

Aulas 

Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Pasillos 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 

 

Si considera que hay otros espacios, añádalo, indicando si lo conoce y lo considera educativo: 

 

 

F.B.3. Indique para cada espacio, si considera que cumple con los requisitos básicos de 

seguridad, habitabilidad y funcionalidad.  

* Si no conoce alguna respuesta, deje la casilla en blanco.  

* Gire la pantalla del móvil si no ve las tres columnas completas. 

 

   Seguridad     Habitabilidad     Funcionalidad 

Aulas 
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Patio de Infantil 

Pistas deportivas exteriores 

Patio de Primaria 

Biblioteca 

Gimnasio 

Aula de música 

Salón de actos 

Aula de informática 

Huerto 

Aseos 

Pasillos 

Escaleras 

Sala de profesores 

Conserjería 

Secretaría 

Dirección 

Zonas exteriores de paso 

 

Si ha escrito otros espacios anteriormente, indique si considera que cumple los requisitos 

básicos: 

 

 

F.B.4. ¿Considera que las construcciones escolares deberían cumplir otros requisitos básicos? * 

Sí 

No 

 

F.B.5. En caso afirmativo, indique cuáles: 

 

 

 

F.B.6. ¿Conoce el plan de evacuación del colegio en caso de emergencia? * 

Sí 

No 

 

F.B.7. Indique cuáles de los siguientes elementos están adaptados a los niños/as para que 

puedan evacuar el colegio de forma segura en caso de emergencia.  

* Puede marcar todas las respuestas que considere oportunas. 

Sistema de alarma 

Longitud del recorrido de evacuación 

Anchura de puertas 

Anchura de escaleras 

Apertura de puertas de salida del edificio 

Señales de evacuación 

Recorrido accesible 
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Recorrido señalizado en el suelo 

Luces de emergencia 

Otros:  

 

 

C. Nuestras aulas 

Ahora, conteste, de forma general, las siguientes preguntas relacionadas con las aulas. 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. 

 

F.C.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen las aulas del colegio 

al que asisten sus hijos/as? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

F.C.2. Indique cómo considera que es el estado de conservación de los recursos materiales y 

elementos constructivos de las aulas, siendo 1 en mal estado y 5 en muy buen estado. 

 

                     1     2     3     4     5 

Mesas 

Sillas 

Libros 

Juegos 

Pizarra 

Pizarra digital 

Ventanas 

Puertas 

Techos 

Paredes 

Luminarias 

Radiadores 

 

Si considera que hay otros recursos, añádalos, indicando su grado de conservación: 

 

F.C.3. Indique cómo considera que son las condiciones ambientales del aula, siendo 1 

inadecuadas y 5 muy adecuadas. 

                    1     2     3     4     5 

Tamaño 

Iluminación 

Temperatura 

Ruido 

Color 

 



 

  317 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.ENC. 

05 
Situación: 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: FAMILIAS 

Si considera que hay otras condiciones ambientales, indíquelas junto con su grado de 

adecuación: 

 

 

D. Nuestros aseos 

Las siguientes preguntas hacen referencia a los aseos. 

Si no conoce la respuesta, no conteste a la pregunta. 

 

F.D.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado le producen los aseos de los 

alumnos/as? * 

Poco 1 - 5 Bastante 

 

F.D.2. ¿Cómo se encuentran los aseos de los alumnos/as? 

Muy sucios 1 - 5 Impecables 

 

F.D.3. Indique la frecuencia con la que sus hijos/as encuentran lo siguiente en los aseos de los 

alumnos/as, siendo 1 nunca y 5 siempre: 

 

1     2     3     4     5 

Papel higiénico 

Papel secante o toallas 

Agua caliente 

 

 

E. ARQUITECTURA Y APRENDIZAJE 

Para terminar, conteste a las siguientes preguntas, directamente relacionadas con los requisitos 

de funcionalidad del colegio.  

Al final, puede ofrecer su opinión personal, proponiendo sugerencias y mejoras de los espacios 

educativos de su colegio. 

 

F.E.1. Seleccione, para cada afirmación, su grado de acuerdo o desacuerdo, siendo 1 

totalmente en desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. * 

1     2     3     4     5 

∙ El diseño arquitectónico de los espacios del colegio 

facilita la adecuada realización de la función docente 

∙ Las dimensiones de los espacios del colegio facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Las condiciones ambientales del colegio (temperatura, 

ruido, ventilación, iluminación, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ El mobiliario del que dispone el colegio facilita la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos materiales de los que dispone el colegio 

(juegos, libros, material didáctico, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los recursos tecnológicos de los que dispone el colegio 

(ordenadores, pizarras digitales, tabletas, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

∙ Los espacios del colegio permiten el empleo de 

diferentes metodologías educativas 
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∙ Los espacios del colegio se adaptan a las necesidades 

pedagógicas del centro 

 

F.E.2. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto positivo del colegio. 

 

F.E.3. Desde el punto de vista arquitectónico, indique algún aspecto negativo del colegio. 

 

F.E.4. Ahora, si lo desea, puede realizar propuestas de mejora relacionadas con la arquitectura 

y los espacios educativos de su colegio. 
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ANEXO 19: MT.E.03. PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LOS 
CONSERJES  

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.E.03 
Situación: 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LOS CONSERJES  

 

 

ENTREVISTAS A LOS CONSERJES DE LOS CEIP 

 

E.C.1. ¿Cuáles son sus funciones en relación con el mantenimiento y conservación del edificio? 

E.C.2. ¿Dispone de los recursos necesarios para realizar su trabajo? 

E.C.3.  ¿Cuál considera que es el estado de conservación de su colegio? 

E.C.4.  ¿Considera que su colegio cuenta con un mantenimiento adecuado para su uso? 

E.CA.5. ¿Considera que el colegio dispone de las medidas de seguridad adecuadas para el trabajo 

que desempeña? 

E.C.6. Por favor, conteste de forma directa sí/no a las siguientes afirmaciones, extraídas de la legislación 

vigente en materia de construcciones escolares: 

∙ E.C.6a. Existe sistema de contabilización de agua fría (116) 

∙ E.C.6b. Existe sistema de contabilización de agua caliente (117) 

∙ E.C.6c. La temperatura de preparación y distribución de las instalaciones de ACS está regulada 

y controlada (120) 

∙ E.C.6d. Existe un alumbrado de emergencia que suministra la luz necesaria en caso de fallo en 

el alumbrado normal (130) 

∙ E.C.6e. La instalación es fija y tiene su propia fuente de energía (134) 

∙ E.C.6f. Los residuos se recogen puerta a puerta, o bien mediante recogida centralizada con 

contenedores de calle (170) 

E.C.7. Ahora, si lo desea, puede comentar cualquier cuestión que considere que puede ser de interés 

para la investigación.  
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.E.04 Situación: 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS A LAS COCINERAS 

 

 

ENTREVISTAS A LAS COCINERAS DE LOS CEIP 

 

E.CA.1.  ¿Cuál considera que es el estado de conservación de las instalaciones de la cocina y el 

comedor? 

E.CA.2.  ¿Considera que la cocina y el comedor cuentan con un mantenimiento adecuado para su 

uso? 

E.CA.3. ¿Disponen de los recursos necesarios para realizar su trabajo? 

E.CA.4. ¿Considera que la cocina y el comedor disponen de las medidas de seguridad adecuadas 

para el trabajo que desempeña? 

E.CA.5. Por favor, conteste de forma directa sí/no a las siguientes afirmaciones, extraídas de la 

legislación vigente en materia de construcciones escolares: 

∙ E.CA.5a. Los residuos se recogen puerta a puerta, o bien mediante recogida centralizada 

con contenedores de calle (170) 

E.CA.6. Ahora, si lo desea, puede comentar cualquier cuestión que considere que puede ser de 

interés para la investigación. 
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ANEXO 21. CORRELACIÓN ENTRE PARÁMETROS A VALORAR CON IT Y 
MT 

PARÁMETRO INSTRUMENTO MT 

DB-HE 

8. La transmitancia térmica de la envolvente térmica 

(muros, cubiertas y suelos) no supera los valores límite: 

P+D+IT  

8.1. De cada elemento perteneciente a la envolvente 

térmica 

MT.F.05.HE1.1.a) 

8.2. Del coeficiente global de transmisión de calor del 

edificio 

MT.F.05.HE1.1.b) 

9. El parámetro de control solar de la envolvente térmica 

del edificio  no supera el valor límite establecido 

P+D+IT MT.F.05.HE1.1.c) 

10. Los elementos de la envolvente térmica aseguran una 

adecuada permeabilidad al aire en el encuentro entre 

cerramientos opacos y huecos 

P+D+IT MT.F.05.HE1.1.d) 

11. La transmitancia térmica de las particiones interiores 

horizontales y verticales que separan estancias habitables y 

no habitables no supera el límite de descompensaciones 

P+D+IT MT.F.05.HE1.2 

12. Las condensaciones intersticiales de los elementos de la 

envolvente térmica no superan el límite admitido 

P+D+IT MT.F.05.HE1.3 

41. La transmitancia térmica de los huecos (marco y vidrio) 

no supera los valores límite 

D+P+IT MT.F.05.HE1.1.a) 

42. Las carpinterías exteriores aseguran la permeabilidad al 

aire de los huecos, no superando los valores límite de ésta 

D+P+IT MT.F.05.HE1.1.d) 

106. El edificio cumple el valor límite de consumo de 

energía primaria no renovable 

D+P+IT MT.F.05.HE0.a) 

107. El edificio cumple el valor límite de consumo de 

energía primaria total 

D+P+IT MT.F.05.HE0.a) 

118. La procedencia de la energía necesaria para cubrir la 

demanda de agua caliente sanitaria proviene de fuentes 

renovables, o bien de procesos mixtos en los que ha habido 

intervención de fuentes renovables  

OD+IT MT.F.05.HE4 

123. Los valores en términos de eficiencia energética de la 

instalación de iluminación son conformes a los valores límite 

marcados  

D + IT MT.F.05.HE3.1.a) 

MT.F.05.HE3.1.b) 

123.1. Zonas administrativas   

123.2. Aulas y laboratorios  
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PARÁMETRO INSTRUMENTO MT 

123.3. Almacenes, archivos, cuartos técnicos y cocina   

123.4. Biblioteca   

123.5. Gimnasio   

123.6. Zonas comunes   

123.7. Salón de actos   

124. La potencia total de lámparas y equipos auxiliares por 

superficie iluminada no supera el valor máximo 

D+IT MT.F.05.HE3.2 

125. Las zonas de uso constante tienen: OD + IT MT.F.05.HE3.3 

125.1. Un sistema de encendido y apagado manual 

externo al cuadro eléctrico 

125.2. Un sistema de encendidos por horario centralizado 

en cada cuadro eléctrico 

126. Las zonas de uso esporádico tienen un sistema de 

encendidos por horario centralizado en cada cuadro 

eléctrico o un sistema alternativo (control de 

encendido/apagado por detector de presencia 

temporizado o sistema de pulsador temporizado) 

OD + IT MT.F.05.HE3.3 

127. El edificio cumple con la relación entre el área de 

huecos de fachada y zonas opacas y además no tiene 

obstáculos que impiden la entrada de luz natural directa, o 

bien dispone de sistemas de aprovechamiento de la luz 

natural  

OD+D+IT MT.F.05.HE3.4 

128. La instalación de alumbrado proporciona una 

luminancia ≥100 lux en zonas interiores 

 MT.F.05.HE3.1.a) 

DB-HR  

137. Los sistemas constructivos de tabiquería satisfacen los 

valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo  

IT MT.F.06.HR 1.a) 

138. Los sistemas constructivos de elementos de separación 

vertical satisfacen los valores límite de aislamiento acústico 

a ruido aéreo  

IT MT.F.06.HR 1.b) 

139. Los sistemas constructivos de medianerías satisfacen los 

valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo  

IT MT.F.06.HR 1.b) 

140. Los sistemas constructivos de elementos de separación 

horizontal satisfacen los valores límite de aislamiento 

acústico a ruido aéreo  

IT MT.F.06.HR 1.c) 
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141. Los sistemas constructivos de fachadas, cubiertas y 

suelos con contacto exterior satisfacen los valores límite de 

aislamiento acústico a ruido aéreo  

IT MT.F.06.HR 1.d) 

141.1. Fachadas  

141.2. Cubiertas 

141.3. Suelos en contacto con el aire exterior  

142. Los elementos constructivos de separación 

horizontales, en conjunción con los elementos constructivos 

adyacentes, cumplen las condiciones de aislamiento 

acústico a ruido de impactos en los recintos protegidos 

(aulas, bibliotecas y despachos).   

IT MT.F.06.HR 1.c) 

142.1. Recintos protegidos colindantes con cualquier otro 

recinto protegido o habitable  

142.2. Recintos protegidos colindantes con cualquier 

recinto de instalaciones  

142.3. Colindante con cualquier recinto de instalaciones  

143. El conjunto los elementos constructivos, acabados 

superficiales y revestimientos tienen un área de absorción 

acústica suficiente para cumplir los tiempos de 

reverberación marcados  

IT MT.F.06.HR 2.a) 

143.1. Aulas 

143.2. Comedor 

144. El área de absorción acústica equivalente es al menos 

0,2 m² por cada metro cúbico del volumen del recinto 

IT MT.F.06.HR 2.b) 

144.1. Aulas 

144.2. Comedor 

145. Las instalaciones del edificio, así como los cuartos y/o 

patinillos en los que se alojan cumplen los requisitos de ruido 

y vibraciones establecidos  

IT  

145.1. Potencia acústica de los equipos IT MT.F.06.HR.3 

145.2. Ruido y vibraciones de las sujeciones OD + IT Fichas INST 
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ANEXO 22. CÁLCULO DE LA CARGA INTERNA DE UN COLEGIO PÚBLICO 

La carga interna se ha calculado para un aula tipo del CEIP Benito Pérez Galdós, en el que se 

testó la metodología inicialmente.  

Se calcula mediante la expresión: 

CFI = ΣCoc / (7·24) + ΣCil / (7·24) + ΣCeq / (7·24) 

Donde,  

ΣCoc = suma de las cargas sensibles nominales por ocupación [W/m²], por hora y a lo largo de 

una semana tipo 

ΣCil = suma de las cargas nominales por iluminación [W/m²], por hora y a lo largo de una 

semana tipo 

ΣCeq = suma de las cargas nominales de equipos [W/m²], por hora y a lo largo de una semana 

tipo 

La carga media horaria de una semana tipo en un colegio, sin tener en cuenta los periodos 

vacacionales y los festivos, se ha estimado en 5 días por 7 horas que como máximo estaría 

ocupado el aula. Cada valor de carga ha de ser multiplicado, entonces, por 35 horas.  

Los valores de la carga se han consultado en diferentes fuentes fiables. La ganancia de calor 

sensible se ha estimado 75 W/m² por persona  (ASHRAE78, 1989, Tabla 3, p.26.7 visto en IDAE79, 

2009, Tabla 2, p.98), asimilando el grado de actividad de un aula al trabajo de oficina 

moderado. Se han estimado 27 personas en aula: 25 alumnos y dos maestros. Las cargas 

nominales por iluminación se han determinado a partir de las potencias nominales de las 

luminarias existentes en el aula. El dato de la carga nominal de equipos se ha extraído 

directamente por unidad de superficie, siendo 10,80 W/ m² (Autodesk Revit, 2018, en línea) 80. 

 
78  Son las siglas de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
79 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
80  Dirección web: http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/ESP/?guid=GUID-7A1AFEAE-E3EA-404A-

B17E-B24BCBBB8726 [Última consulta el 27 de mayo de 2021] 

http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/ESP/?guid=GUID-7A1AFEAE-E3EA-404A-B17E-B24BCBBB8726
http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/ESP/?guid=GUID-7A1AFEAE-E3EA-404A-B17E-B24BCBBB8726


 

  325 

Los datos necesarios para calcular cada una de las cargas se han reflejado en la tabla… Para 

obtener el resultado de cada carga hay que multiplicar el valor de la carga unitario (Cu) por 

el número de unidades (n) y por 35 horas, y dividirlo entre la superficie del aula (S), según la 

siguiente fórmula:  

𝐶 =  
𝐶𝑢 𝑥 𝑛 𝑥 35

𝑆
 

En el caso de la carga nominal por equipos, como el valor unitario ya viene dado por unidad 

de superficie, únicamente hay que multiplicarlo por 35.  

Tipo de carga Valor de la 

carga 

(W) 

Número de 

unidades 

Superficie 

(m²) 

Valor de la 

carga  

(W/m²) 

Carga sensible nominal por 

ocupación 

75 W/persona 30 personas 62,10 1268,11 

Carga nominal por iluminación 40 W 20 luminarias 62,10 450,89 

Carga nominal por equipos    378 

 

El resultado de la carga interna es, por tanto: 

CFI = 1268,11 / (7·24) + 450,89 / (7·24) + 378 / (7·24) = 12,48 W/ m²  
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ANEXO 23. HOJA DE MEDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

MEDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 0 

MUROS DE FACHADA (orientación) 

Área de fachada:  Contorno de huecos:  

Área de huecos:  % Huecos:  

 

 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

MEDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 0 

MUROS DE FACHADA. PUENTES TÉRMICOS 

Elemento Número 

Perímetro (m) Área (m²) 

Longitud Parcial Total Área Parcial Total 

Ventanas       

Vn        

Puertas con vidrio       
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

MEDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 0 

MUROS DE FACHADA. PUENTES TÉRMICOS 

Elemento Número 

Perímetro (m) Área (m²) 

Longitud Parcial Total Área Parcial Total 

Pvn        

Puertas sin vidrio       

Pn        

Dinteles       

Vn        

Pvn        

Pn        

Jambas       

Vn        

Pvn        

Pn        

Alféizares       
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

MEDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 0 

MUROS DE FACHADA. PUENTES TÉRMICOS 

Elemento Número 

Perímetro (m) Área (m²) 

Longitud Parcial Total Área Parcial Total 

Vn        

Cajas de persiana       

Vn        

Pilares en fachada       

Pn        

Pilares en esquina       

Pen        

Canto de forjado       

PB-P1        

Encuentro forjado-

cubierta 

      

PC        
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

MEDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 0 

CUBIERTAS 

Elemento Área (m²) Elemento Perímetro (m) 

Forjado de cubierta  Perímetro de forjado  

Cubierta inclinada  Perímetro de cubierta  

Cubierta plana  Perímetro de cubierta  

Lucernario  Perímetro de lucernario  

 

 

CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

MEDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 0 

SUELOS 

Elemento Área (m²) Elemento Perímetro (m) 

Suelo con cámara 

sanitaria 

 Perímetro de suelo con 

cámara sanitaria 
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CEIP 
NOMBRE DEL CEIP 

MT.F.04 

CTE 
Situación:  

FICHA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

MEDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 0 

SUELOS 

Elemento Área (m²) Elemento Perímetro (m) 

Suelo en contacto con 

el exterior 

 Perímetro de suelo en 

contacto con el 

exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

331 
 

ANEXO 24. CORRELACIÓN ENTRE PARÁMETROS A VALORAR MEDIANTE 
CONSULTA Y MT 

PARÁMETRO INST MT PREGUNTA 

36. Las aulas están dotadas de 

elementos de ventilación 

natural 

OD+P+ENC MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.05 

C.3.  Indique cómo considera que 

son las condiciones físicas del aula – 

Ventilación 

43. Los aseos cumplen las 

normas higiénico-sanitarias 

básicas 

OD+ENC   

43.1. Aseos de los alumnos  MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

D.2. ¿Cómo se encuentran los aseos 

de los alumnos/as? 

D.3. Indique la frecuencia con la 

que encuentra lo siguiente en 

los aseos de los alumnos/as, 

siendo 1 nunca y 5 siempre: 

∙ Papel higiénico 

∙ Papel secante 

· Agua caliente 

43.2. Aseos de los trabajadores  MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

D.5. ¿Cómo se encuentran los aseos 

de los maestros/as y 

trabajadores/as del colegio? 

D.6. Indique la frecuencia con la que 

encuentra lo siguiente en los 

aseos de los maestros/as y 

trabajadores/as del colegio, 

siendo 1 nunca y 5 siempre: 

∙ Papel higiénico 

∙ Papel secante 

· Agua caliente 

116. Existe sistema de 

contabilización de agua fría 

OD+E MT.E.03 E.C.6a 

117. Existe sistema de 

contabilización de agua 

caliente 

OD+E MT.E.03 E.C.6b 

120. La temperatura de 

preparación y distribución de las 

instalaciones de ACS está 

regulada y controlada 

OD+E MT.E.03 E.C.6c 
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PARÁMETRO INST MT PREGUNTA 

130. Existe un alumbrado de 

emergencia que suministra la luz 

necesaria en caso de fallo en el 

alumbrado normal 

OD+D+P+E MT.E.03 E.C.6d 

134. La instalación es fija y tiene 

su propia fuente de energía 
OD+D+E MT.E.03 E.C.6e 

151. Existe Plan de 

Autoprotección  
D+E MT.E.02 E.D.8a 

161. El Plan de Autoprotección 

está implantado 
D+ENC MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

B.6. ¿Conoce el plan de 

evacuación del colegio? 

162. El colegio cuenta con un 

programa de mantenimiento de 

la eficacia y actualización del 

Plan de Autoprotección 

D+E MT.E.02 E.D.8b 

166. Se ha realizado una primera 

inspección de las instalaciones 

de protección contra incendios 

existente en base al RD 

513/2017, de 22 de mayo  

D+E MT.E.02 E.D.8c 

167. Se realizan inspección de 

las instalaciones de protección 

activa contra incendios, al 

menos cada diez años, por un 

organismo de control 

acreditado (si la superficie 

construida del colegio es >2.000 

m²)  

D+E MT.E.02 E.D.8d 

170. Los residuos se recogen 

puerta a puerta, o bien 

mediante recogida 

centralizada con contenedores 

de calle 

E MT.E.03 

MT.E.04 

E.C.6f, E.CA.5a 
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PARÁMETRO INST MT PREGUNTA 

180. Existen señales de 

evacuación fotoluminiscentes, y 

correctamente visibles desde 

todo origen de evacuación 

para indicar: 

OD+ENC MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

B.7. Indique cuáles de los siguientes 

elementos están adaptados a 

los niños para que puedan 

evacuar el colegio de forma 

segura en caso de 

emergencia: 

 

· Señales de evacuación 

 

188. La dimensión de los 

espacios facilitan la adecuada 

realización de la función 

docente 

E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8a, E.D.8e 

ENC MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

C.3. Indique cómo considera que 

son las condiciones físicas del aula – 

Tamaño 

E.1. Seleccione, para cada 

afirmación, su grado de 

acuerdo o desacuerdo, siendo 

1 totalmente en desacuerdo, y 

5 totalmente de acuerdo: 

· Las dimensiones de los 

espacios del colegio 

facilitan la adecuada 

realización de la función 

docente 

199 La disposición de los 

espacios facilitan la adecuada 
E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8b, E.D.8f 
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PARÁMETRO INST MT PREGUNTA 

realización de la función 

docente 
ENC MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

B.3. Indique para cada espacio, 

marcando con una X, si considera 

que cumple con los requisitos 

básicos de seguridad, habitabilidad 

y funcionalidad 

E.1. Seleccione, para cada 

afirmación, su grado de acuerdo o 

desacuerdo, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo, y 5 totalmente de 

acuerdo: 

∙ El diseño arquitectónico de 

los espacios del colegio 

facilita la adecuada 

realización de la función 

docente 

∙ Los espacios del colegio 

permiten el empleo de 

diferentes metodologías 

educativas 

∙ Los espacios del colegio se 

adaptan a las necesidades 

pedagógicas del centro 

201. El uso del edificio es 

exclusivamente escolar 
E MT.E.02 E.D.8g 

202. El acceso de Educación 

Infantil es independiente al resto 

de los edificios 

OD+E MT.E.02 E.D.8h 

203. La organización de los 

espacios responde a las 

necesidades del grupo y de 

cada alumno 

E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8c, E.D.8i 

204. Existen medidas de 

flexibilización en la organización 

de los espacios 

E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8d, E.D.8j 

205. Los espacios abiertos y/o 

entornos naturales del colegio 

permiten desarrollar actividades 

docentes 

OD+E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8e, E.D.8k 

206. La dotación de las 

instalaciones facilitan la 
E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8f, E.D.8l 
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PARÁMETRO INST MT PREGUNTA 

adecuada realización de la 

función docente 
ENC MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

E.1. Seleccione, para cada 

afirmación, su grado de 

acuerdo o desacuerdo, siendo 

1 totalmente en desacuerdo, y 

5 totalmente de acuerdo: 

∙ Las condiciones 

ambientales del colegio 

(temperatura, ruido, 

ventilación, iluminación, 

etc.) facilitan la 

adecuada realización 

de la función docente 

∙ El mobiliario del que 

dispone el colegio 

facilita la adecuada 

realización de la función 

docente 

∙ Los recursos materiales 

de los que dispone el 

colegio (juegos, libros, 

material didáctico, etc.) 

facilitan la adecuada 

realización de la función 

docente 

∙  Los recursos 

tecnológicos de los que 

dispone el colegio 

(ordenadores, pizarras 

digitales, tabletas, etc.) 

facilitan la adecuada 

realización de la función 

docente 

207. El colegio dispone de todos 

aquellos espacios necesarios 

para que las actividades 

realizadas por el profesorado, el 

personal de administración y 

servicios, y las familias se 

desarrollen adecuadamente: 

E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8g, E.D.8m 

ENC MT.ENC.01 

MT.ENC.02 

MT.ENC.03 

MT.ENC.04 

MT.ENC.05 

B.2. Indique para cada espacio, 

marcando con una X, si lo conoce 

físicamente, y si lo considera un 

espacio educativo 

E.1. Seleccione, para cada 

afirmación, su grado de acuerdo o 

desacuerdo, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo, y 5 totalmente de 

acuerdo: 

· Los espacios del colegio 

se adaptan a las 

necesidades 

pedagógicas del centro 

208. Los espacios en los que se 

desarrollan acciones docentes 

están dotados de recursos 

tecnológicos 

OD+E MT.E.02 E.D.8n 
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PARÁMETRO INST MT PREGUNTA 

209. La biblioteca está dotada 

de recursos tecnológicos 
OD+E MT.E.02 E.D.8ñ 

210. Los recursos tecnológicos 

existen en función del número 

de puestos escolares   

OD+E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8h, E.D.8o 

211. El colegio cuenta con una 

sala polivalente 
OD+P+E MT.E.02 E.D.8p 

212. El colegio cuenta con un 

espacio para actividades de 

apoyo y refuerzo pedagógico 

OD+P+E MT.E.02 E.D.8q 

213. El colegio cuenta con un 

aula por cada unidad de 

Educación Infantil 

OD+P+E MT.E.02 E.D.8r 

214. El colegio dispone de un 

área de juegos exclusivo para 

Educación Infantil 

OD+P+E MT.E.02 E.D.8s 

215. El colegio dispone de un 

aula por cada unidad de 

Educación Primaria 

OD+P+E MT.E.02 E.D.8t 

216. El colegio dispone de un 

espacio por cada seis unidades 

de Educación Primaria para 

desdoblamientos de grupos 

OD+P+E MT.E.02 E.D.8u 

219. Las actividades que se 

realizan fuera del horario lectivo 

en las instalaciones del colegio 

son organizadas por el propio 

colegio, por la comunidad 

educativa, o por las entidades 

públicas competentes 

E MT.E.02 E.D.8v 

220. La naturaleza de las 

actividades que se realiza fuera 

del horario lectivo es educativa, 

cultural, deportiva o social 

E MT.E.02 E.D.8w 

221. No se realizan actividades 

extracurriculares dentro del 

horario lectivo 

E MT.E.02 E.D.8x 

222. Las actividades 

extracurriculares no son 

lucrativas para el colegio 

E MT.E.02 E.D.8y 
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PARÁMETRO INST MT PREGUNTA 

223. Las actividades 

extracurriculares se llevan a 

cabo en espacios adaptados a 

éstas 

E MT.E.02 E.D.8z 

224. El colegio tiene acceso a los 

servicios de telecomunicación, 

audiovisuales y de información 

precisos para la adecuada 

realización de la función 

docente 

E MT.E.02 E.D.8aa 

226. Las instalaciones y edificios 

del colegio garantizan las 

condiciones básicas de 

comunicación mediante 

sistemas aumentativos y 

alternativos, braille, dispositivos 

multimedia de fácil acceso, 

sistemas de apoyos a la 

comunicación oral y lengua de 

signos, sistemas de 

comunicación táctil y otros 

dispositivos 

E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8i 

E.D.8ab 

227. El colegio dispone de un 

estudio integral sobre la 

accesibilidad a sus instalaciones 

y edificios 

E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8j 

E.D.8ac 

228. Los puestos escolares 

atienden a la diversidad de 

necesidades educativas del 

alumnado con discapacidad 

E MT.E.01 

MT.E.02 

E.AP.8k 

E.D.8ad 

229. El municipio coopera con la 

Consejería de Educación de la 

CM en el análisis y estudio de las 

necesidades educativas para la 

determinación y definición del 

programa de construcciones 

escolares 

D+E MT.E.01 E.AP.8l 

ENC MT.ENC.01 E.D.2. ¿Existe coordinación entre las 

Administraciones Públicas, 

autonómica y local, y usted para 

gestionar el mantenimiento y 

conservación de los edificios 

escolares? 

230. La Consejería de Educación 

recaba del Ayuntamiento, en el 

último semestre del año, los 

datos precisos para determinar 

las necesidades de ampliación 

o modificación de la red escolar 

D+E MT.E.01 E.AP.8.m 
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PARÁMETRO INST MT PREGUNTA 

231. La Consejería de Educación 

dispone de los datos 

demográficos, basados en el 

último censo y padrón, sobre la 

población a escolarizar en el 

nivel educativo que proceda 

D+E MT.E.01 E.AP.8n 

232. El Ayuntamiento dispone de 

un convenio de colaboración 

con el la Consejería de 

Educación de la CAM para 

asegurar que el edificio cumple 

las condiciones de 

mantenimiento, conservación y 

equipamiento necesarias para 

su correcto funcionamiento 

D+E MT.E.01 

 

E.AP.8ñ 

E.D.2. ¿Existe coordinación entre las 

Administraciones Públicas, 

autonómica y local, y usted para 

gestionar el mantenimiento y 

conservación de los edificios 

escolares? 

E.D.2a. En caso afirmativo, ¿cómo se 

lleva a cabo la coordinación?  

233. El Ayuntamiento gestiona: 

233.1. La construcción de 

nuevos centros docentes 

233.2. La ejecución de obras de 

reforma y mejora 

233.3. La reparación, 

adaptación y transformación 

de los actuales centros 

docentes públicos como 

consecuencia de la nueva 

ordenación académica 

233.4. La adquisición de 

equipamiento 

D+E MT.E.01 

 

E.AP.8o 
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ANEXO 25. HOJA DE RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 
SELECCIONADAS 

FGL - PREGUNTAS CUANTITATIVAS 

PREGUNTA MEDIA 

AP D M PAS F T 

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

B.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado 

le produce el colegio? 

      

C.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué agrado 

le producen las aulas de su colegio? 

      

E.1. Seleccione, para cada afirmación, su grado de 

acuerdo o desacuerdo, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. 

      

El diseño arquitectónico de los espacios del 

colegio facilita la adecuada realización de 

la función docente 

      

Las dimensiones de los espacios del colegio 

facilitan la adecuada realización de la 

función docente 

      

Los espacios del colegio permiten el empleo de 

diferentes metodologías educativas 

      

Los espacios del colegio se adaptan a las necesidades 

pedagógicas del centro 

      

RECURSOS 

C.2. Indique cómo considera que es el estado de 

conservación de los recursos materiales y elementos 

constructivos de las aulas, siendo 1 en mal estado y 

5 en muy buen estado. 

      

Mesas       

Sillas       

Libros       

Juegos       

Pizarra       

Pizarra digital       



 

340 
 

FGL - PREGUNTAS CUANTITATIVAS 

PREGUNTA MEDIA 

AP D M PAS F T 

Armarios       

Cortinas       

E.1. Seleccione, para cada afirmación, su grado de 

acuerdo o desacuerdo, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. 

      

El mobiliario del que dispone el colegio facilita la 

adecuada realización de la función docente 

      

Los recursos materiales de los que dispone el colegio 

(juegos, libros, material didáctico, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

      

Los recursos tecnológicos de los que dispone el colegio 

(ordenadores, pizarras digitales, tabletas, etc.) 

facilitan la adecuada realización de la función 

docente 

      

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

C.2. Indique cómo considera que es el estado de 

conservación de los recursos materiales y 

elementos constructivos de las aulas, siendo 1 en 

mal estado y 5 en muy buen estado. 

      

Ventanas       

Persianas       

Puertas       

Techos       

Paredes       

Suelos       

Luminarias       

Radiadores       

CONDICIONES AMBIENTALES 

C.3. Indique cómo considera que son las condiciones 

ambientales del aula, siendo 1 inadecuadas y 5 

muy adecuadas. 
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FGL - PREGUNTAS CUANTITATIVAS 

PREGUNTA MEDIA 

AP D M PAS F T 

Tamaño       

Iluminación       

Ventilación       

Temperatura       

Ruido       

Color       

E.1. Seleccione, para cada afirmación, su grado de 

acuerdo o desacuerdo, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. 

      

Las condiciones ambientales del colegio (temperatura, 

ruido, ventilación, iluminación, etc.) facilitan la 

adecuada realización de la función docente 

      

ASEOS 

D.1. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué 

agrado le producen los aseos de los alumnos/as? 
      

D.4. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué 

agrado le producen los aseos de los maestros/as y 

trabajadores/as del colegio? 

      

 

 

FGL - PREGUNTAS CUALITATIVAS 

PREGUNTA PALABRAS CLAVE N 

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

B.4. ¿Considera que las construcciones escolares 

deberían cumplir otros requisitos básicos? 

  

B.5. En caso afirmativo, indique cuáles:   

E.2. Desde el punto de vista arquitectónico, indique 

algún aspecto positivo del colegio. 
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FGL - PREGUNTAS CUALITATIVAS 

PREGUNTA PALABRAS CLAVE N 

E.3. Desde el punto de vista arquitectónico, indique 

algún aspecto negativo del colegio. 

  

E.4. Ahora, si lo desea, puede realizar propuestas de 

mejora relacionadas con la arquitectura y los 

espacios educativos de su colegio. 

  

 


